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Biezaca ocena jakoS$ci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu na podstawie § 21
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.) po przeanalizowaniu
sprawozdan z badan o numerach N/3016/2022, 1285-1286/W/22, 1359-1360/W/22,
10421/10/22, SCR/1/5166/2022, SB/119359/10/2022, 2830/10/22, 6095/10/22,6341/10/22
informuje, ze woda spelniaja wymagania ww. rozporzadzenia.
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Powiatowa Stacja
Sanitamo-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. Gnieznieriska 49 r62-100 Wagrowiec
Oddzial Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
riat .wagrowi id.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1360/W/22
Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 1360/W/22
Numer protokotu pobrania probki*: ON-HK.903.2.214.2022 Data pobrania probki*: 08.11.2022r.
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
R. Krakowiak badania: 08.11.2022r./08.11.2022r.
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia
Stan probki: Dobry
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg publiczny - Wagrowiec
sie¢ — Wagrowiec, ul. Jeziorna 16, kran poborowy

Godzina dostarczenia: 1230
Data zakonczenia badania: 11.11.2022r.

Ninigjsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,,Q" .

Wynik Niepewnodé"” Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat? (dla badan Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikéw” metody badawczej”
1 Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 % |PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 |Barwa® 10 = mg/IPt 5 |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
IPN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [Zapach@ (23£2°C) akceptowalny - e 5 |IPN-EN 1622:2006
4 [SmakQ (23+2°C) akceptowalny - -— 3 |IPN-EN 1622:2006
5 pHC 7,4 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t pom. = 19,4 °C
6  [Przewodnosé elektryczna 7987 - pS/em 2500 IPN-EN 27888: 1999
whasciwa w 25°CQ tpom =21,0°C
7 |Ogoblna liczba nie - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw wykryto nieprawidlowych
w 22°C + 2°C po 72hQ Zmian
8  |Liczba bakterii grupy coli? 0 - jtk/100ml 0 6 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
9 |Escherichia coli? 0 - jtk/100ml 0 PN-EN [SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
10 |[Enterokoki kalowe? 0 E jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej prébki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozy¢ skarge dotyczqeq badar w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjne)

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1360/W/22

1) Niepewnosci wynikéw pomiaréw sg podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenie dla waznosei lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancyi lub na zyczenie klienta. Niepewnosé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla
metody badawcze) dla poziomu ufnosci 95% 1 wspolczynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
normg I1SO 19036 1 opiera si¢ na niepewnosci standardowe) pomnozonej przez wspotczynnik k =2 | zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacj¢ o wartosci dolnej / géme;j granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnoscei pobierania prébek

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub >" dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz.U. z22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzagdzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym ,\W™.

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

6) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL)

7) Korekta za pomocg urzagdzenia do kompensacji wplywu temperatury

Pila, dnia 14.11.2022r. e v
Data sporzgdzenia sprawozdania : e tars: .
Autoryzowal:

poz. 1-2, $-6- mgr inz. Malgorzata Kulakowska 4&,\ Loey 4,4
poz. 3-4 - dr inz. Maria Chojnacka o
poz. 7-10 — mgr inz. Paulina Krzywicka

&Q/Wd’()’ migr inZ. Panlinh Krzywicke

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylgcznie do badanej pribki . Sprawozdanie = badan bez pisemne) zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, me moze by¢ powielane inacze)
mz w calosei. Klient ma prawo zlozy¢ skarge dotvezqeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocziowego lub porwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcg.
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miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec

Numer protokotu pobrania probki*: ON-HK.903.2.215.2022
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

Stan probki: Dobry

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

R. Krakowiak
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia

Miejsce pobrania*: Wodocigg publiczny - Wagrowiec
sie¢ — Wagrowiec, ul. Taszarowo 11, kran poborowy

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1359/W/22

Nr rejestru probki: 1359/W/22

Data pobrania probki*: 08.11.2022r.
Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 08.11.2022r./08.11.2022r.

Godzina dostarczenia; 123°
Data zakonczenia badania: 11.11.2022r.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,, 0" .

Wynik Niepewno§¢é" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat® (dla badan Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikéw” metody badawczej"
1 [Mgtnosc <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5 |PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 Barwa? 10 - mg/IPt 5} [PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN [SO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [ZapachQ (23£2°C) akceptowalny = A 3 [PN-EN 1622:2006
4 [Smak? (23+2°C) akceptowalny - - 5} [PN-EN 1622:2006
5 |pHQ 7.3 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
o= 200 °C

6  [Przewodnos¢ elektryczna 8027 - uS/em 2500 IPN-EN 27888: 1999

wiasciwa w 25°CQ tpom. =22,8°C
7 |0gdlna liczba nie - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004

mikroorganizmow wykryto nieprawidlowych

w 22°C + 2°C po 72h° anmn
8  |Liczba bakterii grupy coli? 0 - jtk/100ml 0 6 [PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04
9 Escherichia coliQ 0 - jtk/100m| 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

10  |[Enterokoki katowe? 0 - Jjtk/100ml 0 IPN-EN ISO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calo$ci. Klient ma prawo zlozy¢ skarge dotyczgeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dzialalnodci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1358/W/22

1) Niepewnosci wynikow pomiarow sq podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnosé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewno$é rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
normg [SO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik k =2 , zapewniajgc poziom ufnosci okolo 95%

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacj¢ o wartosci dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616,

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub >" dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gébmym ,\W™.

5) Akceptowalny przez k ow i bez nieprawidlowych zmian

6) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jik (NPL)

7) Korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

Pila, dnia 14.11.2022r.
Data sporzadzenia sprawozdania starszyv asvstent
Autoryzowal: :

poz. 1-2, 5-6- mgr inz. Malgorzata Kulakowska%\:“ Pila
poz. 3-4 — dr inz. Maria Chojnacka wlo w‘j/(& N }'lm
poz. 7-10 - mgr inz. Paulina Krzywicka O\O LAQ/C/QJO/

mgrinz. Paulinag Krzyq

Powiatowej St ¢ji Sanitarne-|

HKoniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylqcznie do badanej probki . Sprawozdanie : badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
niz w caloSci. Klient ma prawo zlozyé skargg dotyczqeq badat w rerminie 14 dni liczqe od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjgcia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1286/W/22
Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 1286/W/22
Numer protokotu pobrania probki*: ON-HK.903.2.198.2022 Data pobrania probki*: 24.10.2022r.
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec Data dostarczenia probki/rozpoczecia
R.Krakowiak badania: 24.10.2022r./24.10.2022r.,

ldentyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 114
Stan probki: Dobry Data zakoriczenia badania: 27.10,2022r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny — Wagrowiec
sie¢ — Wagrowiec, ul. Keynska 129 — kran poborowy

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych.
Wyniki badar akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym Q" .

Wynik Niepewnosé" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat? (dla badan Jednostka wartodei Identyfikator
akredytowanych) wskaznikow® metody badawczej®
1 Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5) |PN-EN [SO 7027-1:2016-09
2 [Barwa® 15 4 mg/IPt 8 |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
IPN-EN 1SO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 |[ZapachQ (23£2°C) akceptowalny = e 5) [PN-EN 1622:2006
4 [Smak? (23+2°C) akceptowalny - = 5 [PN-EN 1622:2006
5 [pHQ 7,4 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t pom = 20,8 °C
6  [Przewodnos¢ elektryczna 8027 - pS/ecm 2500 PN-EN 27888: 1999
whasciwa w 25°CQ Lpom = 24,4°C
7  [Twardosé? 369 a mgCaCOs/ 60-500 PN-I1SO 6059 lipiec 1999
8  |Wapn? 99 - mg/l B PN-1SO 6058:1999
9  |Magnez? 30 - mg/l 7-125 PN-C-04554-4:1999
10 (Chlorki? 11,3 = mg/l 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
11 /Amonowy jon® 0,10 . mg/l 0,50 PN-C-04576-4- 1994
12 |Azotyny@ <0,05 0,050+0,006 mg/l 0,50 8) [PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
13 |Azotany@ 3,1 - mg/l 50 8 [PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
14 [Zelazo <30 3045 ng/l 200 PN-ISO 6332:2001,
IPN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06
15  |Fluorki® 0,35 - mg/l 1,5 IPN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
16 [Mangan <15 15+3 pg/l 50 PN-92/C-04570/01%
17 [S6d? 37,24 - mg/l 200 PN-ISO 9964-1:1994,
PN-ISO 9964-1:1994/Apl:2009
18  [Cyjanki <10,0 - ng/l 50 W/PB-30 wyd. 3 z 10.08.2015r.
19 |SiarczanyQ 4.9 - mg/1 250 PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012
20  |Utlenialno$¢ z KMnO4Q 3,43 - mg02/1 5,0 PN-EN 1SO 8467:2001
21 |Benzo(a)piren@ <0,003 0,0030+0,0014 ng/l 0,01 IW/PB-35 wyd.2z08.01.2019r.
22 |Ywielopierscieniowych <0,005 0,0050+0,0018 ng/l 0,10 IW/PB-35 wyd. 2z08.01.2019r.
weglowodorow
faromatycznych®
- benzo (b ) fluoranten,
- benzo(k)fluoranten,
- benzo(g,h,i)perylen,
b indeno(1,2,3-c,d)piren
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1286/W/22

Ogolna liczba @
23 mikroorganizmow 9 = jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
w 22°C & 29C po 72h nieprawi-dlowych
zmian
24 [Liczba bakterii grupy coli? 0 - jtk/100ml1 0 6 |PN-EN [SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
25  [Escherichia coli® 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
26  [Enterokoki katowe? 0 - jtk/100mI 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnosci wynikéw pomiaréw sg podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnoéé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnoéé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewno$¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
norma ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowe) pomnozonej przez wspotezynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacjg o wartosci dolnej / gérnej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci,
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,,< lub >" dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartos¢ wielkosci mierzonej nie zawiera sie

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem goémym , W™,

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

6) Dopuszcza sig¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7) Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

8)Warunek: [stgzenie azotandw]/50 + [stezenie azotyndéw]/3 < |. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,1 mg/l,

starszy asystent ,
w-Epidemiologiezne)

Pila, dnia 27.10.2022r.

Data sporzadzenia sprawozdania _
Autoryzowal: iathw
poz. 1-2, 5-15, 19 - mgr inz. Malgorzata Kulakowska

: / : o inz. Paulin
poz. 3-4, 16-18, 20-22 — mgr KrzysztofCholewaM / mgr i
poz. 23-26 — mgr inz. Paulina Krzywicka = : a/é" ‘“) JA 4 {’W{?,\T}?A»rtnLI_;(;

mgr Krziysz i

swiatowej Stacji danita

starszy asysient t
t il I_ w Wil

Bowiiton l'_i Staci Sat w-Fpidemiologiczne]

J Kr=ywicka

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszg sig wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyezqeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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P[: L POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
P AREOVTAGS W PILE
BADANIA
e —
AB 616 64 — 920 Pila
tel. 67 349-71-25 al. Wojska Polskiego 43
W e- mail: laboratorium.lbwig.psse.pila@sanepid.gov.pl =~ www.gov.pl/web/psse-pila
SN,
4ﬁ\—‘? & Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1285/W/22
Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 1285/W/22
Numer protokotu pobrania prébki*: ON-HK.903.2.197.2022 Data pobrania probki*: 24.10.2022r.
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
R. Krakowiak badania: 24.10.2022r./24.10.2022r.
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 114
Stan probki: Dobry Data zakonczenia badania: 27.10.2022r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Migjsce pobrania*: Wodociag publiczny - Wagrowiec
sie¢ — PSSE, ul. GnieZnieniska 49, Wagrowiec

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym , Q" .

Wynik Niepewno§¢" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat® (dla badai Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikow” metody badawczej”
1 [Megtnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5 |PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa® 10 - mg/IPt % [PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN 1SO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [Zapach@ (23+2°C) akceptowalny - P 5 IPN-EN 1622:2006
4 |Smak (23£2°C) nie badano - — ) [PN-EN 1622:2006
5 pH? 7,5 - pH 6,5-9,5 PN-EN [SO 10523 : 2012
{ pom. = 20,9 °C
6  |Przewodnos¢ elektryczna 8007 - uS/em 2500 IPN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CQ t pom. = 21,4 °C
7 |Ogdlna liczba 153 - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizmow nieprawidlowych
w 22°C + 2°C po 72hQ zmian
8 |Liczba bakterii grupy coli? 3 B jtk/100ml 0 6 IPN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
9  |[Escherichia coli? 0 - jtk/100m1 0 IPN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
10 [Enterokoki katowe? 0 - jtk/100mI 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanej prébki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozy¢ skargg dotyczgeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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BADANIA

AB 616 64 — 920 Pila
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miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1285/W/22

1) Niepewnosci wynikow pomiaréw sg podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wptyw na
zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
normg ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik k =2 , zapewniajgc poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartosci dolnej / gornej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajgcej jej niepewnosci
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnoscei pobierania probek.

Q -, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania - podawany jest w formie ,.<lub>" dolnej/gémej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartoéé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gornym ,\W”,

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

6) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL)

7) Korekta za pomocs urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury

| | starszy asvstent

Pila, dnia 2_7.10.2022{. It e Macfl Sanitario- pidemiologicznej
Data sporzadzenia sprawozdania 1syske Starszy asystent Nl o
Autoryzowal: | |

Priivklowe)

g 8 3
o-Epidemiologiczne)

poz. 1-2, 5-6- mgr inz. Malgorzata Kufakow'skla : IPile _ P I )
poz. 3-4 — mgr Krzysztof Cholewa o W igile NSF M. Panulin Krzywick
poz. 7-10 — mgr inz. Paulina Krzywicka ‘&—‘Q/-Qcﬂ ‘\JJ& \ﬂbu s Ytvicka

mgr Krzysztof Cholewa

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozy¢ skarge dotyczqeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
2 badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcg.
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznaf
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3016/2022/LB-WG/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wagrowiec

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE Wagrowiec Nr rejestru prébki: N/3016/2022
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 24.10.2022 r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 25.10.2022 r.
*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia /198/2022 Stan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Wagrowiec

sie¢ - Wagrowiec, ul. Kcyniska 129 - kran poborowy
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 25.10.2022r. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 27.10.2022r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN

Wynik/ )
Lp. Parametr lder;)t;/(ili :‘:z::jrxlt}etody cl;n::zl::llt:?i: TE’E’EJEE:S P&TEE;;YE:I::;’ Jednostka
badania ¥
1 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 o 014 ’ 1,0 g1
2 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 oliss (IB(;’O 10’2;) LI 200 ng /1
3 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é;° e 50 ng/l
4 |Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q “(;30 1’0(3)0’1 20 ng /1
5 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 of 0022 : 2,0 mg /1
6 |Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q “(é;{’ 1’0(3)0’1 10 ng/l
7 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é;° 1’0(3)0’1 10 ng/l
8 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 of R "' %™ oot mg /1
9 |Kadm PN-EN ISO 17294-2; 2016-11 ol 8B - 5,0 ng/l
10 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 ol ?B,)IO 0,1 0(3)0’01 5,0 ng /1
11 |otéw PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <(é3° 1’0&0’1 10 ug/1
12 [Reeé PN-EN ISO 17852:2009 ofi il | #2000 1,0 ng /1
- dane dostarczone przez Klienta
I} Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakasci wady pr i do

spozycia przez ludzi (Dz, U, z 2017 r. poz. 2294).
Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowym akredylowanej metody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB 438), wtedy laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia
informacjg o uzyskanym rezuliacie badania w postaci:
< wartoSci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub
> warloci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredyiowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badar fizychochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,, <" lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:
(A) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);
(C) > powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sq podawane gdy wynik = niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é zwigzana z pobieraniem prébek jest skladnikiem budzeru niepewnosci, jezeli probki
pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci;
(E) - gorna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tef wartosci.
Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2

&
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3016/2022/LB-WG/PCH/

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badad / informacje o rezultacie badan dotycza wylgcznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach, Reklamacje moina skiadaé pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznos¢ wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszg si¢ do otrzymanej prébki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektroniczne;j i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

02.11.2022r. 03.11.2022 r. mgr inz. Joanna Blaszak
Starszy Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody i Gleby
Autoryzowat: -

Imig, nazwisko, stanowisko
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3016/2022/LB-AS/PGC/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Wagrowiec

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: PSSE Wagrowiec
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
*Przedmiot badan (rodzaj préobki): woda

*Opis préobki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

*Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Wagrowiec

Sie¢ - Wagrowiec ul. Kcynska 129 - kran poborowy
Data rozpoczgcia badan fizykochemicznych: 25.10.2022r.

Nr rejestru prébki: N/3016/2022
*Data pobrania prébki: 24.10.2022 r.
Data przyjecia prébki: 25.10.2022 r.

Stan prébki: dobry

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 03.11.2022r.

WYNIKI BADAN
Y e | ks | |y, | o | dednosti
1 |Chioroform PN-ENISO 10301:2002 Q|  <0,4(B) 0’4(3)0" 30 |ug/1
2 |Bromodichlorometan  |PN-ENISO 10301:2002 Q| <0, (B) 0’4(3)0" 15 |ug/l
3 | THMY PN-ENISO 10301:2002 Q| <04 (B) °=4(;)°" 100 |ug/1
4 |1,2 - dichloroetan PN-ENISO 10301:2002 Q| <0, (B) 0"‘(;)"” 3 ug /1
5 E t::s&‘g:g::::: ; PN-ENISO10301:2002 Q|  <0.4(B) 0’4(;)0’1 10 |ug/l
g [P I\:EQ.L:? ;):33396.5131.2021 1. e i 0’30(3)0’12 Lo g/l
L EE&FZB ;‘3;;1335.5151.2021 r. =00 ) 0,10 |ug/l
& (Hee 1\15&? ;[:3;139(;.5151.2021 r. =001¢ ) 0,10  |ug/l
s s T I I
10 [y-BEH EE&ZB ;ﬁ;lr?disl 2021 r. #0010 - o1 il
el i 5}3&? 3&?6.?? 2021 r. = 0010 ) 0,10 Jug/l
12 |Heptachlor ssif;‘;ﬁ; i I <0,010 " 0,030 |ug/1
13 |Aldryna ';Ey’ff;gﬁ; e <0,010 - 0,030  |pg/I
14 |Epoksyd heptachloru 1;13&1‘::3 ;33;13?6'5151_2021 " < 0,010 - 0,030 pg /1
15 |a—endosulfan a?('ll‘fzgi'alfosli 50551 . <0,010 - 0,10 pg /1
16 |Dieldryna zgffz'ﬁnsi; R <0,010 . 0,030 |ng/1
O T s P e N T
18 lo,p’-DDD E?A.L;s ;23;1396.515{.2021 ¥, 0010 ) 0,10  Jug/l
19 |B - endosulfan 5?&?.;%;;13%.5151. —_— <0,010 5 0,10 |ug/l
20 |p.p’ -DDD a?éPzB z-%ri-alsgdisl.zozl i, <0,010 - 0,10  fug/l
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/3016/2022/LB-AS/PGC/

¢ : Niepewnos¢ Wartosé
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Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjainej Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu nie
zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia informacjg
o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredviowanej metody / jednostka lub
> wartoSci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o wartosci niepewnofei rozszerzonej odpowiednio dla doinej granicy zakresu pomiarowego lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego.
Dia badar fizychochemicznych, dia informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniv w formie ,,<" lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnesci akredytowanej metody (LOQ);
(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnosci wynikiw fizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobieiistwie rozszerzenia 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos$é zwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, fezeli probki
pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci
(E) - gorna granica zakresu pomiarowego wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci.
Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
w sklad sumy THM wehodzq: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform
w sklad sumy pestycydéw wchodzq: a-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, 8-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, a-endosulfan, dieldryna, p,p’-DDE,
o,p’-DDD, B-endosulfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

Dane dostarczone przez klienta

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje moina skladaé pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw blgdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wptyw na waznosé wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszg sig do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania -

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badafi. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

03.11.2022r. 03.11.2022r. Lukasz Nowaczyk
Autoryzowat:  Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej

Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Aparatury Specjalnej

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest pr

Dokument podpisany przez Lukasz
Poznaniu
Data: 2022.11.03 13:47:56 CET



