Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wagrowcu i 9259/23

Wagrowiec, dnia 26 wrzesnia 2023 r.

ON-HK.9020.200.2023

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Janowiecka 100

62-100 Wagrowiec

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z dnia 13 stycznia 2023 r.
Dz. U. z 2023 r, poz. 338) oraz § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294), po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych pobranych
probek przez tutejszy Organ dnia 05 wrzesnia 2023 r. w ramach kontroli urzedowe;
z wodociagu publicznego Wagrowiec:

— sprawozdanie z badan nr 1074/W/23 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego
43, 64-920 Pita z dnia 08 wrzesnia 2023 r. probki wody z Hotelu Jamajka ul. Kcynska 129
w Wagrowcu

— sprawozdanie z badan nr 1075/W/23 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego
43, 64-920 Pita z dnia 08 wrze$nia 2023 r. probki wody z ZOZ ul. Koéciuszki 74
w Wagrowcu

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. GnieZniefiska 49 | 62-100 Wagrowiec
Oddziat Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 67 2685680

sekretariat. psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 ] REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

Stronalz2



informuje, ze

w zakresie zbadanych parametrow, jako$¢ wody spetnia wymagania okreslone w zataczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
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Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badan nr 1074/W/23
2. Sprawozdanie z badan nr 11075/W/23

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomosci:
1. Starosta Wagrowiecki
ul. Kosciuszki 15
62-100 Wagrowiec
2. Burmistrz Miasta Wagrowca
ul. Ko$ciuszki 15a

62-100 Wagrowiec
AB.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowceu, z ktorym mogg si¢ Panstwo
kontaktowaé w nastepujacy sposob: listownie na adres siedziby Administratora: ul. Gniezniefiska 49, 62-100 Wagrowiec, za pomocg platformy
ePUAP- Adres skrzynki: /PSSEWagrowiec/SkrytkaESP , e-mailem: sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl. CEL PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe sa przetwarzane w szczeg6lnosci w celu ochrony zdrowia ludzkiego. PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA DANYCH: Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338) OKRES PRZETWARZANIA
DANYCH: przez okres wymagany przepisami prawa. Wigcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych mozna uzyskac na stronie
internetowej https://www.gov.pl/web/psse-wagrowiec/ochrona-danych-osobowych lub w siedzibie Organu.
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PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny Zal.1 z dn. 21.07.2023r. do Procedury PO-16__str.1/2
Laboratorium Badania Wody

PCA

POWIATOWA STACIA  [F00 7 =7 ooy
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA |

PoLsKIE CENTRUM

AKREDYTACH! W PILE | g N 0. ;
AB 616 64 — 920 Pila
tel. 67 349-71-25 al. Wojska Polskiego 43
g e- mail: lbw.psse.nila(&)sanenid.gov.m www.gov.pl/web/psse-pila
SO
SN
N
"4,0"?!?\\“\\\‘-‘ Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43
) - micjsce wykonania dzialalnosei laboratoryjnej B -
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1075/W/23
7leceniodawca*: PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 1075/W/23
Numer protokotu pobrania probki*: ON-HK.903.2.179.2023 Data pobrania probki*: 05.09.2023r.
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wagrowiec Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
A. Borlikowska badania: 05.09.2023r./ 05.09.2023r.
Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 13%
Stan probki : zgodny z wym aganiami Data zakonczenia badania : 08.09.2023r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg publiczny — Wagrowiee, ul. Janowiecka 100
sieé — Wagrowiec, ul. Kosciuszki 74, kran peborowy

Niniejsze sprawozdanie = badan zawiera wyniki badar objete cakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gornym , 0" .

Wynik Niepewnosé” Dopuszezalne
Parametr frezultat? Jednostka wartosci Identyfikator
wskaznikéw” metody badawczej”
Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5 PN-EN 180 7027-1:2016-09
\ 2 [Barwa® 15 15+4 mg/IPt 5 [PN-EN 1SO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
T3 [zapach® (23+2°C) <1 - TON 5 [PN-EN 1622:2006metoda
\ (akceptowalny) luproszezona, parzysta, wybor
| Iniewymuszony
4 ISmakQ (23+2°C) <1 - TFN 5 [PN-EN 1622:2006metoda
(akceptowalny) iproszczona, parzysta, wybor
Lnicwymuszonv
5 pHY 7,5 - pH 6,5-9,5 PN-EN 1SO 10523 : 2012
t pom, = 20.9°C
6 [Przewodno$é elektryczna 794,00 - nS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlagciwa w 25°C2 o = 22,6°C
7 10g6lna liczba - jtk/1 ml bez PN-EN 1SO 6222:2004
mikroorganizmow 5 nieprawidlowych
w 22°C # 2°C po 72h° zmian
8  ILiczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100ml 0 ® |PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
9 [Escherichia coli® \ 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
kfl() Enterokoki katowe? J 0 - jtk/100ml 0 PN-EN I1SO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyt w odpowiednim migjscu)



PSSE w Pile Oddzial Laboratoryjny Zal 1 z dn. 21.07.2023r. do Procedury PO-16 str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1075/W/23

1) Niepewnosci wynikow pomiarow sg podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenic dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnosé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie Klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2. Dla badas mikrobiologicznych nicpewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnic 7
norma 1SO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik k =2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacj¢ o wartosci dolnej / gornej granicy zakresu pomiarowezo i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosei nie uwzgledniajy niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub > dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartos¢ wielkosci mierzoncj nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowynt,

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakosei wody przeznaczouej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017, poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2201 7r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gornym , W™

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

6) Dopuszceza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pita, dnia 08.09.2023r.
Data sporzadzenia sprawozdania
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dzialalno$ei laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1074/W/23

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec

Numer protokotu pobrania prébki*: ON-HK.903.2.178.2023
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec
A. Borlikowska

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia
Stan prébki : zgodny z wymaganiami
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Migjsce pobrania*: Wodociag publiczny — Wagrowiec, ul. Janowiecka 100

sie¢ — Wagrowiec, ul. Keynska 129, kran poborowy

Niniejsze sprawozdanie = badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,, Q" .

Nr rejestru probki: 1074/W/23
Data pobrania probki*: 05.09.2023r,

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 05.09.2023r./ 05.09.2023r.

Godzina dostarczenia; 13%
Data zakonczenia badania ; 08.09.2023r,

Wynik Niepewnogé" Dapuszezalue
L.p. Parametr I/rezultat? Jednostka wartosci ldentyfikator
wskaznikéw® metody badawczej”
1 Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5 IPN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 Barwa? 15 15+4 mg/IPt 5 |PN-EN [SO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 |[ZapachQ (2342°C) <1 - TON % |PN-EN 1622:2006metoda
(akceptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
mewymuszony
4 |SmakQ (23+2°C) <] - TFN 5} |PN-EN 1622:2006metoda
(akeeptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
miewymuszony
5 pHQ 7.5 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t pom = 20,8°C
6  [Przewodnos¢ elektryczna 799,97 - pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlasciwa w 25°CQ o, = 22,3°C
7  {Ogblna liczba - jtk/1 mli bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizmow 6 nieprawidlowych
w 22°C + 2°C po 72h9 Zmian
8  |Liczba bakterii grupy coli? 8 - jtk/100ml 0 6 IPN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
9  [Escherichia coli? 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
10  [Enterokoki katoweQ 0 - jtk/100m! 0 PN-EN 1SO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)




PSSE w Pile Oddzial Laboratoryjny Zal 1z dn. 21.07.2023r. do Procedury PO-16__ str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1074/W/23

1) Niepewnosci wynikow pomiaréw sa podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dia waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnodé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznyeh jest niepewnoscig rozszerzong obliczona dla
metody badawezej dla poziomu ufnosci 95% i wspélezynnika rozszerzenia k=2, Dla badan mikrobiologicznych niepewnos$¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnic z
normg [SO 19036 i opiera sig na niepewnosei standardowej pomnozonej przez wspolezynnik k =2 , zapewniajge poziom ufnodci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacjg o wartosci dolnej / gémej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajace; jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badain niepewnosei nie uwzgledniajg niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamicszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie < lub >” dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartoé¢ wielkosei mierzonej nie zawiera sig

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne 2 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakodei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gomym ,,W”.

3) Akceptowalny przez konsumentdw i bez nicprawidiowych zmian,

6) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7) Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pila, dnia 08.09.2023r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal: atnwe] Sl
poz. 1-2,5-6 — mgr inz. Malgorzata Kutakoyska
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poz. 7-10- mgr inz. Marta Strzelecka <—"¢7 %=
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