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Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 15 lipca 2025 r.

oN_HK.903.L85.żoż5

Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wągrowcu

ul. Janowiecka 100

62-100 Wągrowiec

Ocena iakości wody przeznaczonei do spożycia.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badań laboratoryjnych pobranej próbkiwody 7 lipca

2O25 r. w ramach kontroliwewnętrznej z Wodociągu Publicznego Wągrowiec stwierdzam,

że

woda przydatna do spożycia.

Sprawozdanle z badań:

sprawozdanie z badań nr 2632/O7/25 Laboratorium Uslugowo Badawcze

,,BlocHEMlK"

Sp. z o.o. ul. Strefowa L5,64-9ż0 Piła z 10 lipca 2025 r. próbki wody z sieci -
Przepompownia ul. Klasztorna 22,62-LO0 Wągrowiec - kran.

Powiatowa Stacja
Smifuno-Epidemiologicaa w Wągrowcu
ul. Gnieźniemka 49 | oz-loo wągowiec

odclziałNadnru
Sekcja Higimy Kommahej

lel. 67 2685680 |

seketariat.psse.wagrowiec@sanepid. gov.pl
NIP 7 66-14-36-672 | REGoN 000570293259

BDo 000375832
w, gov,pVweb/psse-wagrońec

lPSSEWagrowiec,/SĘńkaESP
AE:PL-7 87 46-7 12I4-UUTWU-26
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Podstawa prawna:

art.4 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,,o Poństwowej lnspekcjiSanitarnef'

(t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z2024 poz, 4L6|,

§ 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia żOt7 r. ,,w sprawie jakoŚci

wody przeznaczonej do spożycio przez ludzi" (Dz. U. z2OI7 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
lNsPEKToR sANITARNY

W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań

Otrzymują:

t. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1, Urząd Miejski za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2, starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

M.K.
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ffiic.ąćhemik
LA]}ORATOIłIUM USŁUGOWO-BADAWCZB

"BIOCHEMIK" Sp. z o.o.

P]ŁA, ul. Strcfowa 15, 64-920 Ptła
wwlv,biochemik.pl

400AB

Srniłowo, dnia l 0.07.2025

Numer próbki w Laboratorium
Opis próbki

Masa próbki

Opakowanie
Telrrpctatura transportu

Osoba pobierająca próbki
lvletodyka pobieraIria próbek
Miejsce pobrania

ltrIrc

Stan próbki w tnometrcie przyjęcia
zlcceIiiodawca

Data pobrania próbki/godzina pobrania próbki
Data dostalczcnia próbki/godzina dostarczenia
Data I,ozpoozęr:ia baclań

Data zakończenia badari

Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMlK" Sp. z o,o,
Forrnularz rlr 7.8/F0l

Obowiązuje ocl dnia 01.0].2022
Str. l /str.3

SPIłAWOZDANIE Z I}ADAŃ NR ż632107 l25

3l49l1-1/07 |6/07l25
W<ldn do spożycia przczlurJl)
Próbka utrwalona wg PN-EN ISO 5667-3:ż024-10
Ob.iętość próbki do badaIi zgodnie z wytycznylni rnetod badawczych
Szczelnie zalrrknięte butelki szklane, stetyltra br"rtelka szklana
3,0-3,8["C]
Pracownik Laboratoriltln - Jessa Marcin
wg PN-ISO 5667-5:2017-|0; PN-EN ISO 19458:2007, T, A
Przcpompownił
ul. Klasztorna 22
62-100 Wągrowiec
Krnn
Wodociąg publiczny Wągrowiec
Wodn chlorowana (0,10 mg/I)

llość próbek jcdnostkowych l
Temperatura rv momencie przyięcia próbki 4,2['C]
Bez zastrzeżeń
MIEJSKIE PRZEDSltiBlORSTWO WODOCIĄCOW I KANALIZACJI Spółlta z o.o.
ul, Jarrowiccka l00
62- l00 Wągrorł,ieo
Idorit.: 7ó60006550

07.07.20ż5, l0:l()
07.07.2025 l I4:ż5

07,07.2025
la.07.2025

Lp. kietunek bedań Jednoslkl lYJ,iliMrezullftt
budukt

Niepewność
roLszefzoil(*

Ll/artaść

tIOpuszczalila/
xuleres**

1 deilq,|ikalor nE lo tty b ulavczej
Miejsct

wykonluia
bilali

Slolus
ilretodJ|**

l

Ogóirla liczba nikoorgaliiznrów
rv telnp, 22oC

Metoda płytkowa (posiew
wsłębny)

jtldnlI nic wyIayto
bez

nieprawidłourych
Znian 2)/.1c

PN_EN lso 6222.ż004 ś Ae, R

2

Liczba bakterii Escherichia coli

Mctoda fi ltracii melnbratowei
jtk/l 00,nl 0 0 jlk/l 00 nrl PN_EN tSo 9308-1:20l4-12+Al:20l7_04 ś Ae, R

3

Llczba bakterii z grupy coli

Metoda fi ltraci i melnbrattorvc j

Jtk/l0olnl 0 0 jlkl1 00 lill PN-EN tSo 9308-1 :2014-12+Ąl.?al'7 -04 ś Ae, R

Ą

Liczba enterokoków

Metoda tiltracii metnbratlolve j

jtk/l ()0lnl 0 0jtk/]00 nll PN-EN lSO 7899-2:2004 ś Ac, R

5

Barwa

Metoda spektrolbtolnetryczDa

mg/l 'lż|J 1 - 5) LZc
PN-EN ISO 7887:2012 łłctoda C+

Ap l :20l5-0ó
P A,R

6

Mętność

Metoda nefelomotryczna

NTlJ
<0,20

(0,20*t}.02)f
1.0 PN-EN tSO 7027 -l:20l6-09 P A,R

Laboratodu[] Uslugolvo"Badarvcze

"Biochcmik" Spólka z o,o.

ul. §t|,etbrva l5
óĄ920 Piła
tel.66? 98,1 s85

Laboratoriunr UsIugowtBadawcze
"Biochelnik' Spólka z o o,

ul, Pilskł ]4, śnriłowo
ó4-8l0 Kaczory
t.l lfal 67 18 14 lI7

Lnbonloriuln Uslu8owo-Badaq,cze

"Biochcmik" Spóika z o,o,

ul. PEelnyslowa l 5

21-100 Luków
te| 2519']27'16

Labomtor]UOr Uslugowo-Bndawcżc

"Biochemik" Spólka z o,o.

ul Kosyuierów 32
41-219 so§norviec
lę1,3235 j6?72



Lp, kierunek bado,i Jedilostka
|nilik/tczuuaI

brulanil
Niape|p,lość
rozsz,erzom *

lŁflllość
lopttszczaIna /

zlleres**
I d e n t)Jrtka fu r nĘto tly b ad nlvczej

MieJsce
wykonaltil

barlnń

stelu§
,rretOd!**

,l

Przewodnośc alektryczna
właściwa

Metoda konduktolletryczlla

pS/cnr 7 622) 76 2500 6)ila)LlC PN-EN 27888: l 999 P A.R

8

Licz-ba progowa snlaku TFN

Mctoda uproSzczona. parzysla.
u,vbór niewytntlszony

<l3) akceptoWallly PN-EN l622:200ó P A, tl,

9

Liczba progowa zapaclru TON

Metoda trproszczoi}a. parzysta,

wvbór niewYmtlsZonv

<l ]) al<ccptorvalny PN-EN l622:2006 P A.R

l0
Stężenic.ioltu alnol]oWego

Mctoda snektrolotolnctryczna
ug/I

<0,040
(0,040,1_0,0l )ł

0,50 l'N-C-045?6-4: l994 P A,R

ll
plI

Metoda ootenciornetrvczna
7,75\ 0,8 6.5-9.5 PN-EN ISO l0523:20l2 P A,R

Smiłowo, dnia 1 0.07.2025 Laboratoriunr Usługowo,Baclawcze "BlOCHEMIK" Sp. z o,o,

Forrnularz lr, 7,8/F0l
Obowiąztrje od dnia 01,03.2022

Str. 2 /str,3

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR ż632107125

tl pH=7,7.
Z) 7'po,,:ż3.2"C,

')Tr",":23*2'C. Data i godz.: 08.07.2025 l2:00:00.
t)Tr",,,=23*2"C, Data i godz.: 08.07.2025 l2:00:00.
5) 1, -]1 1oa

prób9k otrzylnanych, LabOratorium Uslugowo_Baclawczc,,BiocIrcInik" Sp. z o.o, nie porrosi odporviedzialności za opis, pochodzenic, spoSÓb pobrania oraz

reprezcntatywność próbki.
Sprnwozdanic z badań bez pisernncj żgody laboratorittnr nic powinno byc powielane inaczcj,.iak tyll<o w calości,

LaboratoriuIn badalvcze akr€dytowane prz,ezPCh, Nr AB 400-

lnformacje dodatl<owe:
Dane doslarczone pr7.Łz 7leccniod^rvcę zaznaczono czcionką pogrubioną, za któIc Laboratoriutn nic ponosi odpowiedzialności,

poziort ufności w prz},bliżOniu 95%. Niepcwność podawana jest dla wyników llletod akredytowanych mteszczacych sję w zakresie akredytac.|i i uwzględnia

niepewność pobierania próbek.
** Wyrnagania zgodl)c z Rozporządzenieni MinistraZdrowiaz dnia7grudnia20l7r. lv sprawie jakościwody pIzeznaczonej do spoZycia prżezlL:,dzitD7.U.2017

poz,ŻŻ94)
Wartości rvyników badaIi

Zakresię Akrcdytacji,
poprzcdzone znakiern nrnie.lszości/większości (.,< " /,,>") oznaczają uz,vskanic rczultatów poniżeji powyżęj wartości po§vieldzonej w

1) 'lc zalecasię^ aby ogólna liczba nikroorganizlnów nie przekraczałą l 00 jtk/l rrrl w wodzie wprowadzan€j do sieci wodociągolvej oraz 200 jtk/l rnl lv kranie

ko11s].llnellIa.

Dla badari rnikrobiologicznych niepewność roZSZcrzonajest osZacoWalla zgodnie z nornrą PN-l So 2920 l i opiera się na niepewnoś ci ZlożoĄęj pomnoźoncj przez

wspólczynnik k=2, zapewniając poziom ufności okolo 95%
sl ,,zc aornuo akccptowalna przez konsunlenlów i bcz nicprawidlorvych zmian. pożądana wartość tego paranlctrtl rv wodzie w kranie konsumelrta , do 1 5 tlg pvl.

kompensacją tempcratury.

wspólcz),nnilc k:2. zapcwniając poziom ufności okolo 95%

oznaczanic 1iczby progorł,e| ,roku p.r"pru*nclzarre .jest w trzyosobowyllr zcspole oceniającyln, Źr(ldłern woriy orlnicsicnia jest woda wodociągowa, Czas

konstllnentów i bez nicprawidłorvych ztn ian,

oznaczanie liczby progolvcj ,npu"hu prr.pro*atlzanejcstlł lrzyosobowym zespole ocetliającynl, ZrórJłcm wocly odniesieniajestwoda lvodociągowa. CZaS

konsutnentów i bez nicprawidłowych znrian.
l)omiar pH rv laboratoriurn z aulomatyczną kompensacją temperatury.

wskazanej w procedurze lub normie, wraz z jej niepewnością rozszerzoną,

Badaniawykonano metodanlizatwiercizonynri przez: PPIS wPile, clecyzjanr ON-HI(.904.3.2024zdnia02,|ż.20Ż4, PPIS w Sosnorvcu,decYz.jatlr

NS_HI(.9027,3.1 |05.2024 z dn. 08,l l .2024; PPIS w ł-ukowie, decyzja nr ONS.},II(.903.8.Ó5.2024,MB z dnia 31.122024,

StatuS metody: A - metody akredytowane, Ac - metody akredytowanó objęte elastycznym zakresem akredytacji, NA - rnetody nieakredytowane, R -obszar regulowany

prawllie, w - nortna wycofana przez PKN,

Laboratolium UsługowsBadalvoz€
"Biochemik" Spólka z o.o,

ul. Strefbrva 15

6Ą-920 Pii^

tel ó67 984 985

LaboratońuIl UslugoweBadawczc
"tsiochemik" spólka z oo,
ul Pilska ]4, Srnilowo
64-8l0 Ksczory
lę1 .lfax 6'7 28 1 4 1 l7

Labol!toriul, Usł§8owo-Badawcze

"Biochcmik" spólka z o,o
ul, Pźclny§łowa l5
21-400 ł-uków
le|.25 79 12'l'l6

Labolatorium U§lugowo-Badawcze

"Biochęmik" Spólka z o o,

!l. Kosynierów 32
41_2l9 sosnowiec
lel- 32 13 36 112



Ślniłowo, dnia l 0.07.2025 Laboraloriulrr Uslugowo-Ba<lawg-c "BIOCHEMI[,r?l, 
;;r,i

obowiązLde 
"o 

o",, 
3l,:1 1?:1

SPIłAWOZDANIE Z I}ADAN NR 263ż107 lż5

Miejsce wykorlania badar'r:

Mikrobio)ogiczna: T- tercn. Z- badania rvyltony\\,anc przez podrvykonarvcę

Autoryzowal Osoba sporządzająca sprawozdanie:

wyntki/rczultaty badań: nrgr Dobak Llanrla. Dora<lca cls, badali
paz. l - 4 - mgr inż. Winczek Agata, Kierownil( Pracowni Miltrobiologioznej
poz, 5 - l l -tngr l(aczmarekAnna, Laborant

Podpisano kwal ifi kowanym podpiseltr elektrolricztrytn,

Liboratoriuln ljslugo\lo_Badarvcze l,aboraLoriult Uslugorvo-B^da\łc7! Laboratoriull Usllg.owet]nt]arłczc Laborotoriunt Uslugorvo-Badawczc

'Biochcnik,,spólkn zoo .Biochclnik,,spólka Zo,o, "Biochcmik" SpóIka zo,o "Bioclrcrlik" SpÓIkaz o o-

u]. Strc]blva lJ ul, Pilska 3,1, Smiłowo ul, Przclnyslorva 15 lll, I(osynierów 32

ó4-C)20Piti 6,1-8l0l(acżol} 21,400luliórv "11-2l9sosno!Vicc

t§l,ó6798,1985 tcl/i'ax6128l4l]7 lc1,25-t912776 le1,323536'772


