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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badań laboratoryjnych pobranej próbki wody

8 lipca 2025 r, w ramach kontroli urzędowej z Wodociągu Publicznego Wągrowiec

stwierdzam, że:

woda przydatna do spożycia.

Sprawozdanie z badań:

sprawozdanie z badań nr 930lW/25 Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego

64-920 Piła z 11 lipca 2025 r. próbki wody z sieci - Wielspin, ul. Jeziorna 15 - kran

przy wodomierzu.
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Podstawa prawna:

art.4 ust.1 pkt lustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,,o Państwowej lnspekcjiSanitarnej"

(t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z2024 poz.4L6|,

§ 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2OL7 r. ,,w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" (Dz. U. z2OL7 r. poz. 2294|.

Z wyrazańi szacunku

PAŃSTWOWY POW|ATOWY
lNsPEKToR sAN|TARNY

W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2. ON-HK aa

Do wiadomości:

t. Urząd Miejski za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
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PSSEw Pile Oddział Laboraloryżłl Zął.l z dn, 2].02.2024r. do Procedury P0-16 str.]/2
Laborator ium B adania Wody

POWIATOWA STACJA
SANITARNO_EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE
,]|

te1.67 349-71-25
e- mail: lbw.osse.pila@sanepid.gov.p|

64 -920Pila
al. Wojska Polskiego 43
www. gov. nl/web/psse-pila

oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonmia działalności Iabontoryjnej

AB 616

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr930tWl25

Zleceniodarvca+: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.9020.168.2025 ; 15912025
Próbka pobrana i dostarczona przcz*: PSSE - Wągrowiec

R. Krakowiak, D. Bejma
IdenĘfikacja metody pobierania próbek*: PT\ry-HK_0l wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia przezludzi
Stan próbki; zgodny z wymaganiami
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociąg Publiczny Wągrowiec, ul. Janowiecka l00
sieć - Wielspin, ul. Jeziorna l6 - kran przy wodomierzu

Nr rejestru próbki: 930M/25
Data i godz. pobrania próbki*:
08.07,2025r., godz. 930

Data dostarczęnia próbki/rozp oczęcia
badania: O8,a7.20ż5r.108.07.2025r,
Godzina dostarczęnia: 1330

Data zakończęnia badania: 11.07.ż025r.

L.p.
Parametr Wynik/

Rezultat')
Niepewnoś{l) J€dno§tks fropuszczalne

weńości
wskaźnikóv3)

Identyfikator
metody badawczej{]

Status
metodf)

1 Mętnośó <0,20 0,20*0,04 NTU 1,0 6) PN-EN 1SO 7 027 -1 :2076-a9 A

2 Barwa 10
., mgPt/l 6) PN-EN Iso 7887 . 201ż, mętoda D

PN-EN 1SO 7881:201ż
/Apl:2015-06

A

J Zapach (23!2"C) <2
(akceptowalny)

ToN ó) PN-EN 1ó22:2006 metoda
uproszczona. parzysta, wybór
niewymuszony

A

4 Smak (23+2"c) <2
(akceptowalny)

TFN 6) PN_EN 1ó22:2006 metoda
uproszczona, par4/sta, wybór
nieunlmuszonv

A

5 pH 714
t r, = 20,9oC

0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:żOlż A

6 Przewodność elektryczna
włŃciwa lv 25oC

788,08)
t *., = l9,5oC

40,0 ps/cm 2500 PN_EN 27888: 1999 A

7 Ogólna liczba
mikroorganizmów
w 22oC +2'C po 7żh

Nie wykryto jtk/l ml bez
nieprawidlowych

zmian

PN-EN lSO 62ż2:2004 A

8 Licz.ba bakterii grupy
coli

0 jtk/100ml 0 1\ PN-EN ISO 9308-1 :2014-t 2
+A|:201"1-04

A

9 Escherichia coli 0 jtlr/l00ml 0 PN-EN ISO 9308-1 :20 l4-12
+Al:2017-04

A

l0 Enterokoki kałowę 0 jtk/l00ml 0 PN-EN ISO 7899-ż:2004 A

Wlmiki odnoszq się wylqcznie do badanej próbki . Spruoztlank z badań bez pisemnej zgody Oddzialu lĄborabryjne4o PSSE w Pile, nie ntoźe być powielane urączej
niżw caloścl Klienl ma prruo złożyć skargę na dziąlalność lobóraloryjną, w tym sprwozdania z badań. Laboraloriun nie ponosi udpowieclzidlności za informacje
dxlarczone przez zleceniodrucę. 14/ pnlpadku próbek dostarczonych przez zleceniodmcę, wlniki odnoszą się wylqcznie do próbek otrzymanych, Ldboralorium nie
ponosi odpowiedzialności za opis, pochodzenie, sposób pobrania oraz reprezenrąlywność próhki.



pSSEwPileOddziałLabQratory_in}l _ Zał,I zdn.2],02.2024r.doProceduryP1-16 str.2/2

Laborątor ium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAi§ nr 930/W25

ii'i i! i-§ j-rI i"l ji\,!it{jł)i

l}rnrillttitt,t, j §tirtji §lnitłl,itli"l:pitir:illioiotiłrlrt i

,ł li:i.|r

* dun. d*tur""on. pnez klienta (zanaczyć w odpowiednirn miejscu)

t) Niepcmość dla badń fizykochemicaych jest niepewnością rozszezoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomtr ufnoŚci 95olo i współcrynnika rozszerenia

k=z. óta uaom mikobiologicmych nieiewność roższenonalcst oszacowana zgodnie z norrną PN-ISo 29Ż01,.2022-02 Z asto$wmien podejścia globalnego

opańego na odtwmalności ńboritoryjnej i opiera się na niepewności złożonej polnnożonej pzez współczynnik k :2 , apemiając pozionr ufrlości około 95%.

Ń pl{pa,lku podmia reanltatu badmia,'labóratorium podaje infomację o wartości dolnej i gómej grmicy zakresu pomialowego i odpowiadającej jej niepewnoŚci,

Podawme na sprawozdaiu z badań niepemości nie uwzględnialą niepewności pobierania próbek.

2) Realtat badania - podawany jest w iomie ,,< lub >" doinej/gómej granicy zakresu pomitrowego metody, gdy walłość wielkości mierzonej nie zawiera slę w

akedytowmym zakresie pomiłowym'(nie dotyczry badań mikrobiologicmych)-

5 zgońe ziozporządzenien lłiniitra Żdrovii z dnia O; gnrdnia 2017r. w sprawie jakości wody przemaczonej do spożryciaprzez|urlzi (Dz,U. z20|1r, Poz.2Ż94)

+j M-etody badawcze stosowme w badmiach spełniają wyńagania określone w rozporządzeniu MiIristra Zdrowia z dnia 07 gnrdnia 201?r, w sprawie jakości wody

pnemaczonej do spoZycia przcz ludzi (Dz.U. z 20 11 t. poz. 229 4).

Nomy wycofane przez PKN bez zastąpienia zostały oaaczone indeksetn gómyn ,,W",
s) Metody akredyiowane przez PCA (iertyfikat akedytacji ro AB ó16) mają alak A, nieakedytowane przez PCA mają mak N.

6) Ałceptowalny przez konsumerrtów i bez nieprawidłowy,ch miarr,
?) Dopuszcza się pojedyncze bakterie <l0jtk (NPL).
8) Korękta a pomocą uządzenia do kornpensaoji łplywu temperatury.

Pila, dnia 11.01.2025r. ]",l"], ,1,,] ," , , ] , ,"l ",,], ",,l
Data sDorzadzcnia sDmwozdmla , : 

",) 
:'; -" ,i5,1,i' ," I r
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Koniec sprawozdania

ui,it,Jif,i*"1,g"ayoaałihl'I,aboratoryjnego!,SSEwI'iIa''niamożebyćpowielaneinaczej

doslqrcone przez zleceniołlucę. i iiiir'ał, prttrk tloslurczonych'pruiz zliceniirlm,tę, wyniki odnoszq się wylqcznie do próbek otrYmanYch, l,ąboratorium nie

ponosi o(1powic.lzialności za opis, pichotlzenia, sposób pobrqniq oraz repręzcntutywność próbki,


