
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Wągrowcu

Wągrowiec, 28 lipca 2025 r.

oN-HK.902o.I92.2025

M iejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wągrowcu

ul. Janowiecka 100

62-100 Wągrowiec

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badań laboratoryjnych pobranej próbkiwody

15 lipca 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Publicznego Wągrowiec

stwierdzam, że:

woda przydatna do spożycia.

Sprawozdanie z badań:

sprawozdanie z badań nr 8268lO7l25 Laboratorium Usługowo Badawcze,,BlOCHEMlK"

Sp. z o.o. ul. Strefowa t5,64-920 Pila z23lipca 2025 r. próbki wody z sieci - Oczyszczalnia

ścieków ul. Skocka 55 - kran pomieszczenie gospodarcze.
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Podstawa prawna:

art.4 ust.1 pkt lustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,,o Państwowej lnspekcjiSanitarnef'

(t. j. z 11 marca 2O24 r., Dz. U. z2Oż4 poz. 4t6|,

§ 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2aL7 r. ,,w sprawie jokości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" (Dz. U. z2OL7 r. poz. 2Z94|.

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
lNSPEKToR sAN|TARNY

W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączn iki:

1. Sprawozdanie z badań

Otrzymują:

].. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2. ON-HK aa

Do wiadomości:

t. Urząd Miejski - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2. Starostwo Powiatowe - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

R.K.
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LABORATORIUM USŁUGOWO-BADAWCZE
"BIOCIIEMIK" Sp. z o.o.

PIŁA, ul. Strefowa 15, 64-920 Piła
rvu,w.biochemik,pl

AB 400

Smiłorvo, dnia 23.07.2025

Numer próbki rv l-aboratorium
Opis próbki

Ma_sa prtlbki
Opakowanie
Temperatura transpońu
Osoba pobicrająca próbki
łr'letodyka pobierania próbek

Mie.isce pobrania

lnne

Stan próbki rv momcncic prryjccia
zleceniodarvca

Data pobrania próbki/godzina pobrania próbki
Data dostarczenia próbki/godzilra dostarcz,crria

Data rozprlczęcia badń
I}ata zakoriczenia badań

Laboratorium Ustugorvo-Badarvczrł "BlOCHENlIK" Sp. z o.o,

Formularz nr 7,8/F0l
Obowiąujc od dnia 0t,03,2022

Stf. l 1'str,3

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 82ó8/07/25

6439/|-1/|401lal /z5

Woda do spożycia przezludzi
Próbka utnvalona rvg PN-EN ISO 5ó67-3:202,1-10

Objętość próbki do badań zgodnie z rvyq,cznymi lnetod badalvczych
Sz-czelnie zamknięte butelki szklane. sterylna butelka szklana
3,1_4.1rC]
Pracownik Laboratorium - Guja Aleksander
wg PN-ISO 5667-5:20l7-10: PN-EN ISO l9458:2007-'|. A
ó2-100 Wągrowiec, ul. Skocka 55
Ocryszczalnia ścieków_ pomieszczenie gospodarcze
Wodociąg publiczny Wągrowiec
Woda chlorowana (<0,10m g/l)

Ilość próbek jednostkorrrych l
Te mperafura tv motnencic przyjęcia próbki 4.9["C I

Bez zastrzeżeń

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOW l KANALIZACJl Spółka z o.o,
ul, Janorviecka 100
62-100 Wągrowiec
]dent.: 7ó60006550

15.07.2025, 06:40

l5.07.2025 / 08:07

l5.07.2025
l8.07.2025

Lp- kierunek badoń .Iediloslka
WlniareżuIlal

badania
Niepu-ność
rozszef źo n a*

Waftość
dopuszczalna/

zakrcs"ź
I de nł,Jik at o r neto dy b ad wczej

Miejsce
wykonania

badań

sldlus
metod!"*

l

()gólna liczba nrikoorganizmów
lv temp. 22'C

lvletoda plytkowa (posierv
rvgłębnv)

.,t|Jml 4,| 19_1 l7
bez

nieprałidlowych
miil:).lć

PN-l]N lSO 6?22l]004 ś Ae, R

2
Liczba bakterii Escherichia coli

lv{ctoda fi l§ilci i membranowei
1tł/l00ml 0 0 Jtlc l 00 nll PN-EN ISO 9308-1:20l4-1 2+Al i20l7-04 S Ac, R

3

Liczba bakterii z grup1, coli

iv{etoda fi ltraci i membranorvq|

j&/l00ml 0 01tVl0{) ml PN_t]|i ISO 9308-1 :201,1-i2+A l :20l 7-04 ś ;\e, R

[,iczba cnterokokórv

Metoda fi ltrac ji membranowej

jtivlOOml 0 0;tk,/l00 ml PN-EN ISt] 7899-2:2004 ś r\e, R

\
Flarrł,a

Mctoda spektrolotomcfryczna
m8,,1 4tl 2 - 3i 1,7C

PN-EN ISo 7887,ż01 2 metoda c+
Apl :20l5-06 P A,R

6
Męutość

N{etoda neltIometryczna
}iT{,i

<0,20
(0,20*0,02r

l0 PN-EN ISO 7027-1:20ló-09 P A, ll

l,abortoogm UsługorrcBadaurzł
"Bic{hcmik" sirłłhł 1 o §,

ul -(reiorrn 15

6d.c]0 Piłó
lcl, {,6? 98,ł 985

[jborulorium Usł!g§rv+Badautzc
"Biwhcmik"Społkaeoo
o1 Pilskt ]4, Smilou,o
ó4_8 l0 Ka.zory
t§l./fsx ó? 28 lł 1 l?

l -abontońum tIśługowpBłdaqu
"Biochemik" Spdlia ! o o.

ul_ PĘeffyslo9r l5
2l ł00 Luków
lcl 23 ?9 ?3 7?ó

LaboraloriU!l U5188owGRldaWc7ć
"BiĘhemik" Spólka z o,o

ul, Kos,!§ierclł 32
4 i-? l9 sosno$i§u
lel ]? 35 ]6 ?72



i,
Prz,c,wodnośc elekĘ,czna

rłłdci$,a

ivletoda kOnduktomeĘc2na

pSl'cIrl 7ó8 r, a1 2500 6),Ia)7-]c I'N-EN ??888: l999 P A.R

l

l-

I Iczha prugurru srnlku TFN

lVletoda uprclszczoną płrayslą

----\\t!!l!}} rn u§1!!__
a] ] akceplorvaInv PN_!N ló22l2i}06 P A,R

o

Liczha progoua zanachu TON

Metoda uproszczona, parl},sta,
rrybór nie,.łymuszony

<l ]) akceptorvalny PN-EN l622:300ó P A,R

10

Stezenie.ionu amonolycgo

Metoda spektrofoiometn,czna
m8,,l 0,057 0,0l 7 0.50 PN-C-045 76ł: l994 P A,R

ll
pH

Metoda potenciolnctryczna
7 ,6sl 0,8 6.5-9 -5 PN-EN ISO l052j:20l2 P A.R

Śrniłowo. tlnia 23.07.2025 [,abclratorium Uslugowo-Badarł,cze''BlOCHElr,fi K'' Sp_ z t1,o.

lrormularz ru 7,8/F0l
(Jborviluuje od dnia 01,03,2022

.ltr, 2 /str,3

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 8268/07/25

t}pH=J7,6.

]} Tro.=ź2loC
:) ]'ro,,=23*2oc, Data i godz.: 15.07.2025 l l:00:00,

" To,,*=2*1*2'C, Data i godz.. 15.07,2025 1 l:00:00.
5]'r j), 1ca-l !l,,il l--J V,

WYniki/rezultatY badania odnoszą §ie §Jlacznic do próbek badffych, W przy,pailku prtibck łioslarczonych prz.z z_|eceniodarvco *yniki odnoszą sie rvyłącznic do
Próbck otlrymanYch, l.aboratorium Usługowo-Badarycze ,.Biochemik" Sp, z o,o, nic ponosi odpowicdzialności za opis, pochodz€nie. sposób pobrania oraz
reprezf ntat\Ąvność próbki_
Sprarłozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie porvinno bl,ć powielane inaczej,jali tylko w całości.
Laborattlrium badał*czc akrcdytorvano przcz PCA. Nr AB 400.

In l'ormacje <Jr:datkowe :

Dane dostarczone pźez zleceniodalvcę zaznaczono czcionką pogrubioną za hóre [,aboralorium nie ponosi gdp6wigdzialności,
*Przedstalviona niepervnoŚĆ rózsz€rzona pomiaru dotycąca badan mikrobiotogicznych zostala osza§olvana Zgodnic z lSo l 903(l i opicra się na nicpclvności
§tmdndo\Yej pomnoźonej przez rvspołczynnik rozszerzenia k:2, zapewniajac poziom ufności około 959/o_ Zloż.or]]ą niepr:rvność standaldolva uznan; za rólvną
oi]chrłeniu standardotvemu odtwarz,alnoŚci lvc\\,nątnlaboratoryjnej i przedstawiOno łacz,niez uwzględnieniem niepervności pobielania próbek. Niepewność
r0z§Zerzona dla metod chemiL-ZnYch uYnika z niepervntlści stmdudowcj pomnożonej pzcz u,spólcą,nnik rozszerzenia k:2, który dla rozkładu norinalnego zapcs,nla
pOZiOn] ulnQŚci \Y prz_ybliżeniu 95%, NiepclvnośĆ podawana jcst dla in,nikórv mctod akrcd).lo\\,ar]ych micszczących §i§ }v zakrcsic akredytac,ii i u\Yzględ;ia
n iepervnośc pobicrania próbck.
ł* Wvmagania zgodne 7, Rozporzadzcnicnl MinistraZdroryiazdnia'l grudnia20l7r u, sprau,ic jakośc i tvody przcznaczonej do spoźycia pnez ludzi (Dz. |.J. 20 t?
p§z.2294}
Wgrlości wyłików badań popzedzorre zaakitm mnicjszcścii*,iększości (.
Zakrerie Akredytacji.

< "1,,>") oznacza,ja uzyskanie rezultatów poniżejipo\r_vżej iyurtości po{wierdzonej w

l) ' lc Zalcca się, ab1' ogÓlna liczha nikroorganiznrrirv nic prze kraczała l 00 .itkl l ml rv rvodzie wprorvadzancj do sicci rvodocia.gorr,cj oraz 200 jtlJ l ml u, kranie
konsumet:ta.
Dlabadańmlkobiologiczn;'chniepervnoŚĆrozszerzona]estoszacowanaz,godnicznormąPN-ISO2920l iopierasienaniepelvności złozclnejpomnożonejprzez
tvspó}czvnnik k*2, zapewniając pozionl ufności około 959/o
j] Ż lĆ Bar§'a akceptowaina przez konsumentórv i bez nieprawidłorq,ch zmian. Poźądana wanośc tego paranlctru rv rvodzic rv kranie konsunenta _ do l 5 nlg ppl.
(') i lt) ż :c Parametr porvinien byc ulvzgledniony przy ocenic agrcsy\§nych \ł,łaściwości koroąjn_vc}r lvody, Pomiar przcrvodności w laboratorium z automai},-.czna
kompcnsacją tcrnpcrafury,,
Dlatladanmikrobiologicznl'chniepelvnośćrozszcrzona_icstoszacowanazgodnicznormąPN_ISó2920l iopierasięnaniepelvności złozonc.j pomnożoncjprzcz
rvspółcz;,nnik k-2. zapervniajac pozicrm ufności tlkoło 959/o

0znaczanie l iczb1' progorvcj smaku przcprorvadzanc jcst rv trąvosobovynt zespole ocłniającym, Zródłem rvod1 odn ies ien ia jest woda rvodociągorva, Czas
Przcchorv;-rvmia próbki prztd przystąpieniem do badaniajest umieszczon}, na karcie badŃ i jest utlostępniany na życzenie klienta. Smak akceptorvalny przez
konsunentórv i bez nieprarvidłorł_vch zmian,
Oznłczanic lir,zby pro8orvcj z"apachu przeprorvadzanejest rv tr4,,rsoboivl,p zcspolc occniającyrn, Źródlcm rvody odnicsicniajcst rvoda rł.odociagorła, Czas
przechorllrvan ia próbki przcd prz},stąpienitm do badania jcst umieszcz.on1, na karcie badan i ..1est udostępniany na zl,czenie klienla, Zapach akceptowalny przez
konsumcntóry i lrcz nie prarvidłorrl,ch zmian,
I)omiar pl{ lv laboratorium ż, automatycz_ną kompensacja tcmpcrafury.

rvskazane,j w procedurże lub normic. wruz z jej niepewnością rozszerzoną.
f}adania lłykonarro metodamizanvierdzonyni pzez: PPIS rvPile. rJecyzjanr oN-HK,904-3,2024 z dnia 02.12_2a24; PPIS rł §osnorłcu.dcc},zjanr
NS-H}i.9027.3.tl05.2024 z dn. 08.i1.2024; PPISrv Lukolvic. decyzja nr ONS.t{K.903,8.65.2024.MB z dnia 31.12.2024,
Status metody: A * metod!'akcdytowane, A€ - metody akredltorvane objęte ele§tycźnym zakresem akredltacji. NA - mctody nicakredytorvanc, R -obszar regulolr,anv
Prarvnie, NR - metodyka badania inna niż przl. ł,ołana rv mającym zastosowanię pźepisie prawa, nie stanowi podstalyy do oceny zgodności w obszarze regulowal},n
prawnic, W _ norma wycofłna przez PKN,

lr.lrejsc* ulkonania badń:

N,likobiologicirnil. T" teren. Z_ badania rvl,konywanc przez podrl_r,konawcę
łjbdrłtoriffi U3lu§o§e-Badgw
"§iashemik'' §5ńłka a o,a.
!l. §lrćfóffi 15

ó4.98 Pils
tgl. łi;6? 

'a4 
+8§

l.aboralonun Llsl!5o*oBadaqcze
"Bimlrcmik" Społka ć o,o
ui, Pilska ]4. s!n]lo§o
fń-8 l0 Kdczory
lcł iis 6? 28 l.ł | | ?

Leborttońun Usługo*,ofladarvczc
"Biociełlik" §połka z o tl
ul. Pmmysłorva 15

]l-.1c0 Luków
tęl, ?J 

'9 
?2 7?6

Labomlmum U§lugo§,rBad6§Ęe
"BiNh§*ik"społłazoo
ui. Kosy-nierów 32
41.1l9 scsnańićc
tel. 3! ]5 ]ó 7?2



śmiłclwo" dnia 23_07.2025

AUtoryzo!Yał
wyniki/rezultat;, badan,

poz, l - 4 - nrgr inż. Wincz.ck Agata. Kicrorł,nik Pracou,ni Mikrobicllł:gicznej
poz. 5 - l l - lngr inż. Gapkorvska Martyną Kierorvnik Pracowni C]hemiczne]

Podpisalo kwalifi korvanym podpiscm elektronicznytn.

l,aboratorium L}shlgorvo-Badalvcze "BIOCi,IElr,{IK" Sp. z o,o,
Formularz nr 7.8/F0l

Oborviązuje od dnia 01.03.20]2
Slr, 3 lslr.3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 8268/07/25

!,abłnlrim $eĘ**+&dłrxae
'Bi§ćilsiŁ" §p§kiże§,
ul- §kifwa l'
ó{_9t0 Pib
t§l, 667 984 985

l-nboritołust Us}u8,o!VGBodó9cze

"Biochmi}" §pc,łka z o,o,

ul. Pil§ks ]4, smiło§o
ó4-§l0 łiącło!ł
tei /fu ó? ?8 11 l 1?

LłborBioriu!n U5łuFo*,sBadtwcże
''ltiehfrik'' spolłr ł o,o

ul. Premlslorva l5
2l-.|00 ŁUkć\ł
tćl :i 79 ?1 776

Osoba sporzadzająca sprawr:zdanic:

Skarvska Oliwia, Asystćnt ds. badan r

mgr Gniot lzlbglą Doradca ds. lradari

Labor3(oriuń U§lu8o§o-Brdą*cze

"Bimhemik" społkazo§.
ul. Kcylicrów 32
.1l-:l9 §O§!owiK
tel ]2 35 ]ó 7]l


