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Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji

Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Janowiecka 100

62-100 Wagrowiec

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spoiycia.

Po zapoznaniu sie ze sprawozdaniem badan laboratoryjnych pobranej prébki wody

1 wrzesdnia 2025 r. w ramach kontroli wewnetrznej z Wodociggu Publicznego Wagrowiec

stwierdzam, ze;

woda przydatna do spoiycia.

Sprawozdanie z badan:

- sprawozdanie z badan nr 2824/09/25 Laboratorium Ustugowo-Badawcze ,,BIOCHEMIK”

Sp. z 0.0. Pita ul. Strefowa 15, 64-920 Pita z 9 wrzesnia 2025 r. prébki wody z SUW

ul. Janowiecka 100.

W0ilia z 0.0,
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Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. GnieZniefiska 49 TGZ-lOU Wagrowiec
Oddzial Nadzoru

Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 67 2685680 IJ

sekretariat.psse. wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

|



Podstawa prawna:

- art. 4 ust.1 pkt lustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,,0 Paristwowej Inspekcji Sanitarnej”

(t.j. 211 marca 2024 r,, Dz. U. z 2024 poz. 416),

- § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ,w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spoZycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WAGROWCU

mgr inz. Dagmara Ktosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Zataczniki:
1. Sprawozdanie z badan
Otrzymuja:
1. Adresat za posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe za posrednictwem Srodkéw komunikacji elektronicznej
2. Urzad Miejski za posrednictwem srodkdw komunikacji elektronicznej

R.K.
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LABORATORIUM USLUGOWO-BADAWCZE

"BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.

PILA, ul. Strefowa 15, 64-920 Pita
www.biochemik.pl

PCA

POLSKIE CERTRUR
AKREDYTACJI

AB 400

Smitowo, dnia 09.09.2025

Nunier probki w Laboratorium
Opis probki
Masa prdbki

Opakowanie

Temperatura transportu
Osoba pobierajgea probki
Metodyka pobierania probek
Migjsce pobrania

[nne

Stan prébki w momencie przyjecia

Zleceniodawcea

Data pobrania probki/godzina pobrania prébki
Data dostarczenia probki/godzina dostarczenia

Laberatorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.
Formularz nr 7.8/F01
Obowigzuje od dnia 01.03.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25

0379/1-1/0045/09/25

Woda do spoiycia przes ludzi
Probka utrwalona wg PN-EN 180 5667-3,2024-10

Objetosc probki do badai zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Szczelnie zamkniete butelki szklane. szezelnie zamkniegte pojemniki plastikowe, sterylna
butelka szklana

3,0-4,0°C]

Pracownik Laboratorium - Latositiski Macigj

wg PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19438:2007- T, A
SUW Wagrowiec, ul. Janowiecka
Punkt dostarczania wody udatnionej do miasta
Wodocigg publiczny Wagrowiec
Woda chiorowana

Ilog¢ probek jednostkowych 1
Temperatura w momencie przyjecia probki 5,0[°C]
Bez zastrzezen
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOC!AGOW 1 KANALIZACI! Spétka z o.0.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowice
Ident.: 7660006550

01.09.2025, 08:45
01.09.2025/ 11:00

Str. 1 /str, 12

Data rozpoczecia badan 01.09.2025
Data zakonczenia badan 09.09.2025
i Wartosé Miejsce
U ? S
Lp. Kierunek badan Jednostka " mlu'mz.ﬂlmt Slicprmncke dopuszczalna / Identyfikator metady badmwezef wykenanin s
badania rozszerzona* u nietody
wuhres* badait
Ogoblna liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C bez
I jtk/ml nie wykry‘to - nicprawidtowych PN-EN 180 6222:2004 S Ac, R
Metoda plytkowa (posicw zmian 2)%1C
welebny)
Liczba bakterii Escherichia coli y
2 Jtk/100ml 0 - 0 jtk/100 ml PN-EN 180 9308-1:2014-12+A1:2017-04 S Ace, R
Metoda filtracji membranowej
Liczba bakterii z grupy coli )
3 jtk/100ml 0 - 0 jtk/100 ml PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 S Ace,R
Metoda filtracji membranowej
Liczba enterokokow .
4 jtk/100m! 0 : 0 jtk/100 ml PN-EN 150 7899-2:2004 § Ae,R
Metoda filtracji membranowej
Liczba Clostridium perfringens
5 (faeinic zc sporami) jtk/100m] 0 - 0 jtk/100m] H21C PN-EN ISO 14189:2016-10 $ Ae, R
Metoda filtracji membranowej
Barwa
- PN-EN [SO 7887:2012 metoda C+ "
6 myl 130 2 FEaE Ap1:2015-06 [ L
Metoda spektrofotometryczna
Lab jum Usl Badawcze Laboralorium Ustugowo-Badaweze Laboratorium Uslugowo-Badaweze Laboraterium Uslugowo-Badaweze

“Biochemik" Spolka z 0.0,
ul. Strefowa 15

64-920 Pila

tel. 667 984 985

“Biochemnik” Spélka z o.0.
ul. Pilska 3, $mitowo
64-810 Kaczoty

tel./fax 67 28 14 117

“Biochemik” Spdtka z 0.0,
ul. Przemnystowa 15
21400 Lukow

tel. 2579 72776

"Biochemik* Spolka z o.0.

ul, Kosynierow 32
41-219 Sosnowiec
1el. 323536772




$milowo, dnia 09.09.2025

- Laboratorium Uslugowo-Badaweze "BIOCHEMIK'  Sp.z 0.0,

Fonnularz n. - 7.8/F01
Obowigzuje od dunia 01. 033022
Str 23 fstr 12

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25 -

Lp. Kierunek badai

Wynikirezuitat

Jednostha badania

Metnosé

Metoda nelclometryezna

<0,20

il (0,2040,02)"

Niepewnos¢
rozszerzona®

Wartosd
dopuszczalna /
zakres**

Statn s
metody <2

Miejsce
wykonanin

Identyfikator metody ba(fr;lifc-:gj
5 badasi

1.0

PN-EN 180 7027-1:2016-09 P AR

Przewodnos¢ elektrvezna
wiasciwa

Metoda konduktometryczna

uSfem 7462

75

1500 &l e2C

PN-EN 27888:1999 P AR

Liczba progowa smaku TFN

Metoda uproszczona, parzysta,
wybor niewymuszony

- <13)

akceptowalny

PN-EN 1622:2006 P

Liczba progowa zapachu TON

Metoda uproszezona. parzysta,
wybdr niewymuszony

5 <

akceptowalny

PN-EN 1622:2006 P AR

SteZenie jonu amonowego
11
Metoda spektrofotometryczna

<0,040

/
g (0,04010,01)"

0.50

PN-C-04576-4:1994 P

Indeks nadmanganianowy

Metoda miareczkowa

mg/l 4,5

0.6

5.0 1he2C

PN-EN [SO 8467:2001 P

Stezenie ogdlnego wegla
organicznego (OWQO)

Metoda wysckotemperaturowego
spalania z detekejg w
podezerwicni (IR)

mg/l 6.99

0,91

bez
nicprawidtowych
2mian

PN-EN 1484:1999 P

pH

Metoda potencjometryczna

- 7.6 5

08

6.5-9.5

PN-EN [SO 10523:2012 P AR

Antymon (Sb)

15| Metoda spektrometrii mas z
Jjonizacja w plazmic indukeyjnie
sprzgzonej ([CP-MS)

) <[ ,0%

0")#2

PN-EN 1SO 17294-2:2024-04 Z A

Arsen (As)

16| Metoda spektrometrii mas z
jonizacjg w plazmie indukeyjnie
sprzgzonej (ICP-MS)

ue/l <1,0%

01 2{! 2

PN-EN 1SO 17294-2:2024-04 Z A

Olow (Pb)

17]  Metoda spekirometrii mas z
jonizacjg w plazmie indukeyjnie
sprzgzonej (ICP-MS)

ny/l <] 0%

n'zﬁ.’

<10 hx1B

PN-EN 150 17294-2:2024-04 Z A

Selen (Se)

18| Metoda spekirometrij mas z
jonizacjg w plazmic indukcyjnic
sprzgzonej (ICP-MS)

pefl <2,0"

0,3

PN-EN 150 17294-2:2024-04 VA A

Stezenie rtgci (Hg)

19 Metoda absorpeyjnej
spektrometrii atomowej z
amalgamacjg

<0,300

e (0.300::0,096)*

PB-25 edycja 5 z dnia 04.12.2019 v, P

Stgzenie manganu (Mn)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzgzonej
(ICP-OES)

20

<10,0

ne (10.042.0)"

50

PN-EN IS0 11885:2009 P

Laboratorivm Uslugowo-Badawcze
"Biochemik" Spolka 7 0.0.

ul. Strefowa 1§

64-920 Pila

tel. 667 984 985

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
*Biochemik" Spotkazo.o.

ul. Pilska 34, Smitowo

G4-810 Kaczory

tel ffax 67 28 14 §17

Laboratorium Uslugowo-Badawcze
“Biochemik” Spolkaz o.0.

ul. Przemystowa 15
21400 Lukow
tel. 28 7972 776

Laboratorium Ustugowo-Badaweze
“Biochemik" Spolka z 0.0.

ul. Kosynierow 32

41-219 Sosnowice

tel. 323536 772



Smitowo, dnia 09.09.2025 ‘ ' Laboratoium Ustugowo-Badaweze "BIOCHEMIK- Sp. z 0.0.
Formularz nr 7.8/F01

Obowigzuje od dnja 01.03.2022
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25

Wartosé Miejsce
dopuszezalna / Identyfikator metody badawezej wykonania
zakres*™ badan

Wynikirezultat Niepewnos¢
badania rozszerzona®

Statas

Lp. Kierunek badai Jednosthka ;
meltody**

Chlorek winylu

Metoda chromatografii gazowej z
analizg fazy nadpowicrzchniowej
i detekeja spektrometria mas
(HS-GC-MS)
Epichlorohydryna

32 pgl - <0,15% 0,06 <0.50 hwiB PN-EN 1SO 10301:2002 Z A

33 | Metoda chromatografii gazowej z pe/t <0.030* 0,011 <0.104%18 PN-EN 14207:2005
detekeja spektrometrig mas
__(GC-Ms)

Cyjanki

™~
>

34 Metoda ciaglej analizy pe <54 42 <50 PN-EN ISO 14403-2:2012 Z A
przepiywowej (CFA) z detekejg
spektrofotometryezng

Stezenie chloru wolnego : ;
35 myl 0.10 0,02 0.3 BinniD PB-122 edycja 7 z doia 15.02.2019r. na T AR

Metoda kolorymetryczna podstawic Testu Merck nr 1.00599.0001
Stezenie chloraminy <0.10

36 mg/l (0.10:£0.0 1 - 0.5 2%1D PB-230 edycja 2 z dnia 27.06.2020 r. T AR

Metoda kolorymetryczna W
Stezenie chlorkow

37 | Metoda chromatografii jonowej z mp/l {15 1,5 250 6)22C PN-EN IS0 10304-1:2009+AC:2012 P Ae, R
detckeig konduktometryczng
(1C-CD)

Stgzenie siarczanow

38 | Metoda chromatografii jonowej z mg/l 7.65 1,23 250 @20 PN-EN [SO 10304-1:2009+AC:2012 P Ae, R
detekeja konduklometryczng
(IC-CD)

Stezenie azotandw

39 | Metoda chromatografii jonowej z myy/l 2.9 04 50 n=B PN-EN IS0 10304-1:2009+AC:2012 P Ae, R
detelcjg kondultometryczna
(IC-CD)

Stezenie azotyndw

<0,010

- 50 1B - 8 04-1:200 12012
(0.010.60.005)° 0.50 21 PN-EN 150 10304-1:2009+AC:201 P Ac,R

40 | Mctoda chromatografii jonowcej z mg/l
detekcjg konduktometryczng
(IC-CD)

Stezenie luorkow

41 | Metoda chromatografii jonowej z mg/l 0,35 0,05 15 PN-EN [SO 10304-1:2009+AC:2012 P Ae, R
detekejg konduktometryczna
(IC-CD)

Suma pestycydow

<0,020

(0.020.10.010° - <0.500i% =18 PB-249 edycja | zdnia 22.01.2024 1, P A

42 | Metoda chromatografii gazowej z gl
detekcjy tandemowg
spektrometria mas (GC-MS-MS)
Suma pestycydow
chloroorganicznych
43 ; . gl <0,010 5 <0500 28 | PB-249 edycjz | 2 dnia 22.01.2024 r, P A

Metoda chromatografii gazowej 2 (0,010+0,005)
detekejg tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Suma pestycydow

fosforoorganicznych
44 ; ; ug/l el - SO.500M=8 | PB-249 edycja 1z dnia 22.01.2024 1. P A
Metoda chromatografli gazowej z (0,020::0,010)" =
detekeja tandemowa
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Laboratorium Uslugowo-Badawerze Laboratorivin Ustugowo-Badaweze Laboratorium Uslugowo-Badaweze Lavoratorium Ustugowoe-Badaweze
"Biochemik" Spélka z o.0. "Biochemik"” Spélka z 0.0, “Biochemik" Spétka z 0.0. “Biochemik" Spélka z 0.0,
ul. Strefown 15 ul. Pilska 34, Smilowo ul. Przemystowa 15 ul. Kosynierdw 32
64-920 Pila G4-810 Kaczory 21-400 Lukéw 41-219 Sosnowice
tel. 667 984 985 tel ffax 67 28 14117 161257972 776 tel. 3235 36 772




Laboratorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.
Formularz nr 7.8/F01
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25

Lp.

Kierunek badaii

Wynik/rezuitat

i )
Vatiska hadania

Wartosé
dopuszezalna /
zttkres**

Niepewnosé
rozszerzona®

Migjse
L

¢

2

Identyfikator metody bad, ef

Hy

badai

Status
melody**

21

Stezenie micdzi (Cu)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukeyjnie sprzezong;
(ICP-OES)

<0,010

i (0,010:£0,002)°

PN-EN SO |1885:2009

Ae, R

22

Stezenie zelaza (Fe)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukeyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

<10,0

nel (10.042,7)"

PN-EN [SO 11885:2009

Ac,R

23

Stezenie chromu (Cr)

Metoda emisyjnej spckirometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprz¢zongj
(ICP-OES)

<0,0050

mel L 0,0050£0,0012)F

- 0.050

PN-EN 180 11885:2009

24

Stezenie glinu (Al)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzgzonej

" (ICP-OES)

my/l 0,012

0,003 0,200

PN-EN [50 11885:2009

Stezenie kadmu (Cd)

Metoda emisyjne) spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukeyjnie sprz¢zonej
(ICP-OES)

<0,0010

mel | 0,0010£0,0003)"

- 0.005

PN-EN [SO 11885:2009

Ae, R

Aeg, R

26

Stezenie niklu (Ni)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukceyjnie sprzezonej
(1CP-OES)

<0,0050

= 10,005040,0014)°

- 0.020

PN-EN 18O 11885:2009

27

Stezenie magnezu (Mg)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-QLS)

mg/l

3,1 125

PN-EN ISO 11885:2009

28

Twardo$é ogdlna

(z abliczen)

gl CaCO, 403

46 60-500 %#20

(z ubliczen)

[)

Ae, R

29

Stezenie srebra (Ag)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmic indukeyjnie sprzgzonej
(ICP-QLS)

<0,0030

Vi
i) (0,0030£0,0007)"

- 0.010

PN-EN [SO 11885:2009

Ae, R

30

Stgzenic boru (B)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprz¢zonej
(ICP-OES)

mg/ 0,121

0,024 1.00

PN-EN ISO 11885:2009

Ac, R

31

Stezenie sodu (Na)

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzgzonej
(ICP-OES)

mg/l 282

34

PN-EN IS0 11885:2009

Rad.

Tialk

ium Ushugy

"Biochemik” Spotha zo.e.
ul, Strefowa 15

64-920 Pila

tel. 667 984 985

Laboratorium Uslugewo-Badaweze
"Biochemik" Spétka z 0.0

ul. Pilska 3.4, Smilowo

64-810 Kaczoty

tel flax 6728 14117

Laboraterium Uslugowo-Badaweze

“Biochemik" Spalka z 0.0.
ul. Przemystowa 1§
21-100 Lukow

tel. 28 972716

“Biochemik" Spolkazo.0.
ul. Kosynierow 32
41-219 Sosnowice

te}. 323536772

Lahoraterizin Uslugowo-Badaweze
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25

Wonitregaltat | Ni P Wartosé Migjsce Status
Lp. Kierunek badari Jednostha & b" !rej” . el ’ew"mi dopuszezalna/ Tdentyfikator metody badmvezej wykenania | « ":’
wdania rozszerzona sithres b metod)y
Stgzenic bromianow
45 | Mctoda chromatografii jonowej z gl 1 ;JI:E& " - 10 »=8 PN-EN ISO 15061:2003 P Ac, R
detekejq konduktometryczng (L0A)
(IC-CD)
Stgzenie chlorandw
46 [ Mctoda chromatografii jonowej z mg/l 0,13 0,03 - PN-EN 1SO 10304-4:2022-08 p Ae
detekejg konduklometryczng
(IC-CD) L
Stezenic chlorynow
. L - <0,050 ; Ny
47 | Mctoda chromatografii jonowej z mg/l (0.0501.0.015)" - - PN-EN [SO 10304-4:2022-08 P Ac
detekejg konduktometryczng U
(1C-CD)
Suma chlorandw i chlorynow
48 | Metoda chromatografii jonowej z my/l 0,13 0,03 0.7 heip PN-EN SO 10304-4:2022-08 P Ae, R
detekcejg konduktometryczng
(IC-CD)
Benzo(a)piren
Metoda wysokosprawnej <0,0010 &
i - -EN I 2k P o
A chromatografii cieczowej z we/ (0,0010:0,0003)" oot ERPEHNG s : o
detekejg fluorescencyjng
(HPLC-FLD)
Suma WWA
gpf  Memdiwsokuspmmeg] il <0,0010 .10 920 PN-EN ISO 17993.2005 P Ae, R
chromatografii cieczowej z kY (0,0010£0,0003)* - & ! 3 e,
detekejg fMuorescencyjng
(HPLC-FLD)
Stezenie benzenu
Metoda chromatogralii gazowej 2 <020
51 |analizg fazy nadpowicrzchniowej ngl ¥ ,, - <10 PN-1SO 11423-1:2002 P AR
: {0,20:0,08) )
z detekeja
plomieniowo-jonizacyjna
(HS-GC-FID)
Stezenie akryloamidu
52 | Metoda chromatografii gazowej z el © oigj%lgos)" = <0.10 =18 PB-239 edycja 2 z dnia 17.02.2023 r. P AR
detekejg wychwytu elektronow E =t
(GC-ECD)
Stgzenie 1,2-dichloroetanu
53 Metoda chromatografii gazowej z " <0,45 30 PB-242 edycia 2 z dnia 17.02,2023 ¢ P Ae. R
analizg fazy nadpowierzchniowej He (0,45£0,20) = ! yej 022023 r, "
z detekcjg wychwytu elektrondow
(HS-GC-ECD)
Stezenie trichloroetenu
Metoda chromatografii gazowej z <0,45 . ; :
3 ; > . - * - 4 B-242 edycja 2 2 dnia 17.02.2023 r. p o
- analizg fazy nadpowicrzchniowcj kel (0,45:10,21)" 122 e ! k e R
z detekejg wychwytu clektronow
(Hs-GC-ECD) | ] o i
StgZenie tetrachloroetenu
Metoda chromatografii gazowej z ; <0,45 ; :
FE ; i | i - 10.0 PB-242 edycja 2 z dnia 17.02.2023 r, p Ae, R
A analizy fazy nadpowierzchniowej i (0,454:0,23) SRR SRR :
z detekejg wychwylu elektrondw
(HS-GC-ECD)
Laboraterium Uslugowo-Badaweze Laboratorium Uslugowo-Badawcze Laboratorium Uslugowo-Badawcze Laboratoriuin Uslugowo-Badaweze
“Biochemik" Spolkaz oo “Biochemik" Spolka z 0.0. "Biochemik® Spolka z o.0. "Biochemik" Spolka z 0.0.
ul. Swefowa 15 ul. Pilska 34, Smilowo ul. Przemysiowa 15 ul. Kosynieréw 32
64-920 Pita 64-810 Kaczory 21-400 Lukow 41-219 Sosnowiec

tel. 667 984 98BS tel./fax 67 28 14 117 tel. 25 7972 716 tel. 323536772
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T . Wartasc Miejsce
4y
Lp. Kierunek badai Jednostha " :ﬂ:,:.:fzuﬂm Nu:pewrm'fd* dopuszczaina / Identyfikator metody badawcezej wykonania mf:a:’;!{‘
A N o adaina roszerzona zakres*® sadar ody
enie trichlorometanu
(chloroformu)
56 | Metoda chromatografii gazowej z nwl 53 I3 <30 21D PB-242 edycja 2 zdnia 17.02.2023 r. P Ae, R
analizg fazy nadpowierzchniowej
z detekejg wychwytu elektronow
| (HS-GC-ECD)
Stgzenie bromodichlorometanu
Metoda chromatografii gazowej 2 <3,0 : y
] ; art] e ¥ s - 921D -242 4 022023 r.
L analizg fazy nadpowierzchniowej ol (3,0:0,9)* R PRz edvein tmdbin 1024020 5 k ek
7 detekejg wychwytu elektrondw
(HS-GC-ECD)
Suma THM
58 pgdl 53 1.3 <100 WilnziB PB-242 edycja 2 z dnia 17.02.2023 r. P Ae, R
(z obliczen) o
Suma trichloroetenu i
. tetrachloroctenu gl " 4‘5‘1852 3 . 10.0 PB-242 edycja 2 2 dnia 17.02.2023 1. p Ae, R
B (z obliczen)
2.4-DDD (0,p-bDD)
60 | Metoda chromatografii gazowej z uiy! © oT(())'lt-:)l gm),, - <0 100in.18 | PR-249 edycja | 7 dnin 22.01.2024 1, P A
detckeja tandemowa L o
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Azynofos ctylowy
61 | Metoda chromatografii gazowej z uyl © 0;31%23* oy - <0.100M2 18 | PB-249 edycja | z dnin 22.01.2024 1, P A
detekejg tandemowy eSS
|| spcktrometria mas (GC-MS-MS)
Azynofos metylowy
62 | Metoda chromatografii gazowej z pal © 0;8‘,%281 oy’ - <0.10 ®ine 18 PB-249 edycja | z duia 22.01.2024 1. P A
detekeja tandemowsg ? s
| spektrometrig mas (GC-MS-MS) L
Chlorpiryfos (Dursban)
63 | Metoda chromatografii gazowej z ppd <0,020 y - <0.10 0N 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1., P A
detekejy tandemows (0.026:0.010)
| spektrometri mas (GC-MS-MS) o
Cypermetryna
64 | Metoda chromatografii gazowej 7 ugl <0,020 i - <010 6077, 11 PB-249 cdycja | z duia 22.01.2024 . P A
detekejg tandemows 0.02B0010)
spcidmmclri.q mas (GC-MS-MS) n o N
Diazynon
65 | Metoda chromatografii gazowej z ng/l © 0;8:;.%2310)“ - <0.10 @i7x 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1. P A
detekeja tandemowa % ¥
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Dichlorfos
66 | Metoda chromatografii gazowej z gl © oggl%zgw)‘ - <0.10 Minw. 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 . P A
detekejg tandemows R
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Etion
: : < . .
67 | Metoda chromatografii gazowej z ngd © 02(()}-;-(:)2310)” - <0.10 7. 1B PB-249 cdycja | z dnia 22.01.2024 1. P A
detekejg tandemowg ESETAE
spektrometrig mas (GC-MS-MS)

Laborntorium Ustunowo-Badaweze
“Biochemik" Spotka zo.0.

ul, Kosynierow 32

41-219 Sosnowiec

tel. 323536772

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
“Biochemik" Spélka z 0.0

ul. Przemyslowa 15

21-400 Lukow

tel. 25 7972776

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
"Biochemik" Spolka z 0.0.

ul. Pilska 34, Smilowo

64-810 Kaczory

tel /fax 6728 14 117

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
"Biochemik" Spotka zo.o.

ul Strefowa 15

64-920 Pita

tel. 667 984 985
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Etoprofos
68 | Metoda chromatografii gazowej z gl © 0;_8"%28] 0y <0.10 93N 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1. P A
detekeja tandemowg e
spektrometrig mas (GC-MS-MS) I
Fenchlorfos
69 [ Metoda chromatografii gazowej ug/l 0 0;31%2810)" <0.10 i 1B PB-249 edyeja | 2 dnia 22.01.2024 1. 32 A
detekeja tandemows : =
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Fenitrotion
70 [ Metoda chromatografii gazowej z ugl © (];g‘}.%zg]())” <0.10 0N 18 PB-249 edyeja | z doia 22.01.2024 1. P A
detekejg tandemowy e
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Fention
71 | Metoda chromatografii gazowej z pell © 053;%2310)# <0.10 0inz 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1. P A
detekeja tandemowa BEEETHY
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Forat
72 | Metoda chromatografii gazowej z wg/l © 0;8]%2& 0y <0.10®in 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1. P A
detekejg tandemowa e
spektrometrig mas (GC-MS-MS) L
Tetrachlorwinfos (stirofos)
73 | Metoda chromatografii gazowej z p/l © 0;81%2(()]10)" <010 ®iNe 1B PB-249 edycja | 7z dunia 22.01.2024 . P A
detckeja tandemowa e
spekirometrig mas (GC-MS-MS) o o o - . I
Malation
74 | Metoda chromatografii gazowej z pp/ © ()‘2{8]%2& oy <010 @i 18 PB-249 edycja | 2 dnia 22.01.2024 1. p A
detekejg tandemowy h et
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Dimetoat
75 | Metoda chromatografii gazowej z ng/l o Ong%zgl 0y <0.10 0Nz 18 PB-249 edycja | % duia 22.01.2024 1. p A
detekcjg tandemowsg ! o
spekirometrig mas (GC-MS-MS)
Disulfoton
76 | Metoda chromatografii gazowej z gl (© 0;31%281[})” <0.10 ®inz 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r. B A
detekeja tandemowg L
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Mewinfos
77 | Metoda chromatografii gazowej z g/ 0 Uzgﬂ}zglu)“ <0.10 9 18 PB-249 edycia | 2 dnia 22.01,2024 r. P A
detekeja tandemowsg WEETRE
spektrometrig mas (GC-MS-MS) L i
Paration etylowy
78 | Metoda chromatografii gazowej 2 pedl © 0;8]9028] oy <O.106IML 1B | PB-249 edycia | % daia 22.01.2024 1. p A
detekejg tandemowsy N -
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Paration metylowy
79 [ Metoda chromatografii gazowej z gyl © ogg{)ozg 10y" <0.10 6472 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r. p A
detekeja tandemowsg e
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
2.4'-DDE (o.p'-DDE)
80 | Mctoda chromatografii gazowe) z e/l (© Ofgfol 805), <0.10 &N 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1. P A
detekeja tandemowa ! ¥
spekirometrig mas (GC-MS-MS)

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
"Biochemik” Spolka zo.0

ul. Strefowa 15

64920 Pila

tel. 667 984 985

Laboratorium Uslugowo-Badawcze
"Biochemik” Spolka z o.0.

ul. Pilska 34, Smitowo

64-810 Kaczory

tel ffax 67 28 14 117

Laboratoriwm Uslugowo-Badaweze
"Biochemik" Spolka z 0.0

ul. Przemystowa 15
21-100 Lukéw
tel. 257972 716

"Biochemik" Spolka z 0.0.

ul. Kosynicrow 32
41-219 Sosnowiec

el 323536772

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
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N Wynik/rezultat Niepewnos¢ Wartos¢ Miepsce Status
Lp. Kierunek budaii Jednostka G e ) ) dopuszezalna / Tdentyfikator metody badawezej wykonania | "
badania rozszerzona* nkres* badaii metody
| 24-DDT (op-DDT)
81 | Mctoda chromatografii gazowej 2 pet A v - <0.10 ®iTz 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01,2024 r. p A
R (0,01040,005)
detekejg tandemowy
(| spekiromeliin was (G Sev3)
44'-DDT (p,p-DDT)
82 | Metoda chromalogralii gazowej # ngl <0.010 il 2 <0, 10 &ihe 1B PB3-249 edyeja | 2 dnia 22.01.2024 1. P A
. ! (0.010+0.005)
detekeja tandemowg
|| spektrometriy mas (GC-MS-MS) | N . A
44-DDD (p,p-DDD)
83| M - 5 <0,010 " . . )
ctoda chromatografii gazowej z nal (0.0103:0.005)" = <0.10 win-. 18 PB-249 edycja | % dnia 22.01.2024 r. P A
detekejg tandemowg N B
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
44'-DDE (p,p-DDE)
84 | Metoda chromatografii gazowej z pahl 0 (}Tgl%l 305}” - <010 Mi~ 18 PB-249 edycja | z duia 22.01.2024 r, P A
detekeja tandemows (010,
|| spekiromelriy mas (GC-MS-MS) -
alfa-heksachlorocykloheksan
(alfa-HCH)
85 " . ngl <0,010 - <0, 10 wins 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r P A
Metoda chromatogratii gazowej z : (0,010+0,005)* = = S
detekeja tandemowa
___| spektrometrig mas (GC-MS-MS) I B .
beta-heksachlorocykloheksan
(beta-HCH)
86 .. . vl <0.010 - <) 10 e 1B PR-249 edygja | 7 dnia 2 2024 1.
? | Metoda chromatogralii gazowej 7 ke (0,010:0,008) S PRt eiyen Loduin 2Dl 204, 4 A
detekeja tandemowy
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
gamma-heksachlorocykloheksan
(gamma-HCl4, Lindan)
87 i , nedl <0,010 - <0.10 &N 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r. p A
Metoda chromatografii gazowej z 2 (0,010£0.005)" -
detekeja tandemowa
spekirometrig mas (GC-MS-MS)
delta-heksachlorocykloheksan
(delta-HCH)
88 ‘ , e “roh . <0109 18 | PB-249 edycja 1 7 dnia 22.01.2024 1. P A
Metoda chromatografii gazowej z (0,010.£0.005)" o ’ :
detekejy tandemowa
___| spektrometrig mas (GC-MS-MS) o R
Aldryna
89 | Mctoda chromatografii gazowej ngdl <0.010 f - <0.030 Bi N 10 PB-249 edycja | 2 dnia 22.01.2024 r. P A
X j - (0.010.L0,005)
detekeja tandemowsy
spektrometrig mas (GC-MS-MS) e
Dieldryna
s <0,010 & T
90 | Mctoda chromatogralii gazowe) 7 neyl = - <0020 07218 | PB-249 edvcja | z dnia 22.01.2024 r. p A
: ? (0.0100.005Y
detekeja tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS) | S
cis-chlordan (alfa-chlordan)
— . <0,010 . ‘ . .
91 [ Metoda chromatografii gazowej z g/l i - <0.10 0inz 18 PB-249 edycja | 2 dnia 22.01.2024 r. P A
: (0,010::0.005)
detekcjq tandemowa
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
trans-chlordan (gamma-chlordan)
. : . <0,010 ; . ; ;
92 | Metoda chromatografii gazowej z ug " - <0.10 ®inz 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1, P A
; (0,010::0,005)
detekeja tandemowa
spektrometrig mas (GC-MS-MS)

Laboratorium Uslugowo-Badaweze
“Biochemik" Spélkazo.0

ul. Kosynicrow 32

41-219 Sosnowice

tel. 323536772

Laboratoriuin Uslugawo-Badaweze
"Biochemik" Spotka z 0.0.

ul. Przemyslowa 15

21100 Lukow

tel. 25 79 72 776

Laboratorium Uslupowo-Badawcze
“Biochemik” Spétka z 0.0,

ul. Pilska 34, Smilowa

64-810 Kaczory

tel /tax 6728 14 117

Laboratorium Uslugowo-Badawcze
"Biochemik" Spétka z o.0.

ul. Strefowa 15

64-920 Pita

tel. 667 984 085
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) Formularz nr 7.8/F01

Obowigzuje od dnia 01.03.2022

Str. 9 /str. 12
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25
Womitdrentior | Nie 3 Warto$é T viegsee |
Lp. Kierunek badari Jednosthka o mz_’ i iepewios dopuszczalua/ Identyfikator metody badmvezej wykonania | b
badania rozszerzona® e i metody
zakres badaii
Metoksychlor
P <0,010 NI
93 | Metoda chromatografii gazowej z ! i - <0.10 &7« 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1., P A
: (0,010+0,005)
detekejg tandemowy
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Endosulfan I (alfa-endosulfan)
; . ; <0,010 c L 5
94 | Metoda chromatografii gazowej z pg/l P - <0.10 07 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r., I A
. (0,010:+0,005)
detckeja tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS) B
Endosulfan I {beta-endosulfan)
95 | Metoda chromatografii gazowej z U] 0,010 4 - <0.10 ©inz 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 . P A
i (0,010::0,005)
detekeja tandemowsy
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Siarczan endosulfanu
. ; . i, <0,010 z et A E H S ) "
96 | Metoda chromatografii gazowej z ng/l - - <010 ®inz. 16 PB-24Y edycja | # dnia 22.01.2024 1 I A
A (0.010::0,005)
detekeja tandemowy
spektrometrig mas (GC-MS-MS) o B sose]
Pendimetalina
; o <0,010 .. ——
97 | Metoda chromatografii gazowej z gl i - <0.10 @iz 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r, P A
" (0,010:0,005)
detekeja tandemowy
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Trifluralina
. - - <0,010 i > S B »
98 | Mctoda chromatogralii gazowcj z | " - <0,10 Nz 1B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r. I A
; (0,01040,005)
detekeja tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Pentachlorobenzen
s e <0,010 , B35 i Yo i ’
99 | Metoda chromatografii gazowej z ! 4 - <0. 10 @in- 1m0 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1, p A
; i (0,010:£0,005)
detekeja tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Heksachlorobenzen
H Metoda chromatografii gazowej z ng/l <0,010 - <010 ming PB-249 edycja | 2 duia 22.01.2024 v, P A
0 ; (0.010:£0.005)
detekeja tandemowsy
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Endryna
10 ; <0,010 . B _
Metoda chromatografii gazowej z pedl i - <0.10 ®iNe 18 PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r. P A
1 ; (0.010:1:0,005)
detekeja tandemowq
spektrometriag mas (GC-MS-MS)
Aldehyd endryny
10 ; G <0,010 ; = 1 o du
Metoda chromatografii gazowej z nel " - <0,10 6172 1B PB-249 edycja 1 z dnia 22.01.2024 1. P A
2 ; (0,010:0,005)
detekeja tandemowg
spektrometriy mas (GC-MS-MS)
Epoksyd heptachloru
10 ot <0,010 _ : ; ;
Metoda chromatografii gazowej z pe/l " - <0.030®inz18 | PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 r. P A
3 : (0,010+0,005)
detekejg tandemowsy
spektrometrig mas (GC-MS-MS)
IHeptachlor
10 T <0,010 ; y k] AR : >
Metoda chromatografli gozowej z pefl . - 20,030 9tz B PB-249 edycja | z dnia 22.01.2024 1. I A
4 : (0,010:£0,005)
detckeja tandemowq
spektrometrig mas (GC-MS-MS) I 1 I o e
Laboratorium Uslugoweo-Badaweze Laboratorium Uslugowo-Badaweze Labaratorium Uslugowo-Badawcie Laboratoriuvm Uslugowo-Badaweze
“Biochemik" Spélka z o.0. “Biochemik" Spolka z 0.0, “Biochemik" Spdtka z 0.0 "Biochemik"” Spélka z 0.0
ul. Strefowa 15 ul Pilska 34, Smilowo ul. Przemyslowa 15 ul. Kosynieraw 32
64-920 Pila 64-810 Kaczory 21-400 Eukow 41-219 Sosnowiec

te]. 667 984 985 tel./fax 67 28 14 117 el 25 79 72776 tel. 323536 772
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D pHE=T.6.

DT pon=22.2°C.

D Tpon=23:62°C, Data i godz.: 02.09.2025 12:00:00.
H Tpon=23::2°C, Data i godz.; 02.09.2025 12:00:00.
T po22,0°C.

Wyniki/rezultaty badania odnosza si¢ wylgeznic do probek badanych. W przypadku probek dostarezonych przez zleceniodawcee wyniki odnoszg sie wylacznie do
prébek otrzymanych, Laboratorium Uslugowo-Badawcze , Biochemik”™ Sp. 7 0.0, nie ponosi odpowiedzialnoéci za opis, pochodzenie, sposdb pobrania oraz
reprezentatywnosc probki.

Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody laboratorium nie pewinno byé powiclane inaczej, jak tylko w calosci.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 400.

Laboratorium Usligowo-Badaweze Laboratorium Ustugowo-Badawcze Laboraterium Uslugowo-Badaweze Laboratorium Uslugowo-Badaweze
"Biochemik" Spotka z 0.0. "Biochemik" Spolka z 0.0. “Biochemik" Spotka z 0.0. "Biochemik" Spolka z c.0.

ul. Strefowa 15 ul. Pilska 34, Smitowo ul. Przemyslowa 15 ul. Kosynierow 32

64-920 Pila 64-810 Kaczory 21400 Lukow 41-219 Sosnowiec

tel. 667 984 085 tel./fax 6728 14 117 tel. 25 7972 776 tel. 323536 772
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Informacje dodatkowe:

Dane dostarczone przez zleceniodawce zaznaczono czeionkg pogrubiong, za ktére Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnosci.

*Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dotyczaca badan mikrobiologicznych zostuta oszacowana zgodnie 2 18O 19036 i opiera sig na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspolezynnil rozszerzenia k=2, zapewniajge poziom ufnosei okolo 95%. Zlozong niepewnodé standardows uznano za réwng
odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej i przedstawiono tgcznie z uwzglednieniem nicpewnosci pobierania probek. Niepewnos¢
rozszerzona dla meted chemicznych wynika z nicpewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik rozszerzenia k=2, ktory diarozktadu normalnego zapewnia
poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewnos¢ podawana jest dla wynikow imetod akredytowanych mieszczacych sig w zakresie akredytacji i uwzglgdnia
niepewnos¢ pobierania probek.

** Wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U 2017
poz.2294)

Wartosci wynikOw badai poprzedzone znalkiem mniejszosci/wigkszosei (,.<"/,>") oznaczajg uzyskanie rezultaléw ponizej/powyzej wartosei potwierdzonej w
Zakresie Akredytacji AB400.

! #1B Warto$¢ odnosi sig do stgzenia pozostatodei monomeru w wodzic, obliczonego zgodnie z¢ specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowicdniego
polimeru w kontakeie z wodg.

1142C Nije musi byé oznaczany, jezeli badane jest OWO.

B0 W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

P #1E Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przckraczata 100 jtk/1ml w wodzic wprowadzanej do sicci wodociggowej oraz 200 jtk/Iml w kranic
konsumenta

Dla badan mikrobiologicznych wody do spozycia niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnic z normg PN-ISO 29201 i opiera si¢ na niepewnosci zlozonej
pomnozonej przez wspélczynnik k=2, zapewniajge poziom ufnosei okolo 95%

+B Warunek: (azotany) / 50+ (azotyny) / 3 < I, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NO3) i azotynéw (NO2) w mg/l.
Stezenic azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sicci wodociggowej lub innych urzgdzei dystrybucji niec moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

#+2C Barwa akceptowalna przez konsumentow i bez nicprawidtowych zmian. Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUL.
©141922¢ parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. Pomiar przewodnosci w laboratorium z automatyczng
kompensacjy temperatury.

420 W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgleddw zdrowolnych - oznacza, Ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkicgo, ale nic nakiada
obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w czgsci D tabeli 2.

#- rezultaty badania poprzedzone znakiemn (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartos$é to dolna granica
oznaczalnosci wraz z odpowiadajacq tej wartodci niepewnoscia (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).

“2- niepewnos¢ rozszerzona pomiaru opicra si¢ na nicpewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik k=2, zapewniajge poziom ufnosci okolo 95% (nie
uwzglednia ona niepewnosci pobicrania probek).

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wladciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-ITK.9011.4.48.2024 2 dnia 04.11.2024r.)

W przypadku badan podzleconych asoba autoryzujaca wyniki badan chemicznych odpowiada jedynic za zgodnosé przeniesienia wyniku z oryginalnego sprawozdania
podwykonawcy.

21410 W punkeie ezerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

71210 W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Zazpodnos¢ przeniesienia danych z protokolu pobrania probki na sprawozdanic z badan odpowiada osoba autoryvzujgea wyniki,

D218 W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynlekeje powinno dgzyé si¢ do osiagnigcia nizszej wartosei. Trihalometany- ogolem (suma THM)-
wartos¢ oznacza sumg stgzen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoferm).

#21C Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z ujg¢ powicrzchniowych i micszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalnych wartosei nalezy zbadaé, czy nie ma
zagrozenia dla zdrowia ludzKiego wynikajgeego z obecnosel innych mikroorganizmow chorobotworczych.

Dla badan mikrobiologicznych wody do spozycia nicpewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnic z normg PN-ISO 29201 i opiera sig na niepewnosci zlozongj
pomnozonej przez wspolezynnik k=2, zapewniajge poziom ufnosci okolo 95%

B miare mozliwosei bez ujemnego wplywu na dezynlekejg powinno dazy¢ si¢ do osiggnigeia nizszej wartodci.

=18 Warto§¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowicdnig metodg pobicrania prébek z kranu oraz pobranej w taki
sposdb, by byta reprezentatywna dla éredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglgdnieniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stgzen.

210 W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

08218 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: inscktycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty
pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakeji. Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktére wystepowania
w wodzie mozna oczekiwad w danej strelie zaopatrzenia w wodg. £ pestycyddw oznacza sumg poszezegdlnych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w
ramach monitoringu.

Suma pestycydow odnosi sig do sumy stgzen pestycydéw wymicnionych na ninicjszym sprawozdaniu.

42C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenic agresywnych wlasciwosei korozyjnych wody.

2148 Suma wiclopierscicniowych weglowodorow aromatyczayeh (WWA) jako suma stgzen zwigzkow: benzo(b)Tuorantenu, benzo(k)fluorantenu,
benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2.3-c.d)pirenu,

Dla badan mikrobiolegicznych wody do spezycia niepewnos$c rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normg PN-1SO 29201 1 opiera sig na niepewnosci zlozongj
pomnozonej przez wspoltezynnik k-2, zapewniajge poziom ufnosci okoto 95%

Dla badan mikrobiologicznych wody do spezycia niepewno$¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnic z normg PN-1SO 29201 1 opiera si¢ na nicpewnosci zlozongj
pomnozonej przez wspdlezynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%.

Oznaczanic liczby progowej smaku przeprowadzane jest w trzyosobowym zespole oceniajgeym. Zrodlem wody odniesienia jest woda wodociggowa. Czas
przechowywania probki przed przystapienicm do badania jest umicszezony na karcic badan i jest udostgpniany na zyczenic klicnta. Smak akceptowalny przez
konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,

Oznaczanie liczby progowej zapachu przeprowadzane jest w trzyosobowym zespole oceniajgeym. Zrédlem wody odniesienia jest woda wodociggowa. Czas
przechowywania probki przed przystapieniem do badania jest umicszezony na karcie badan i jest udost¢pniany na zyczenic klienta. Zapach akceptowalny przez
konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

Pomiar pH w laboratorium z automatyczng kompensagjg temperatury.

Probka, w ktorej oznaczono metale wg PN-EN [SO 11885:2009 zostala przesgczona (furmy rozpuszezone) oraz utrwalona przez dodanie kwasu azolowego.
f#fWartos¢ w nawiasic, to dolna/gorna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej, bedqca jednoczesnic granicg oznaczania ilosciowego metody
wskazanej w procedurze lub normie, wraz z jej niepewnosceiq rozszerzong.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2824/09/25

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez: PPIS w Pile, decyzjanr ON-HK.904.3.2024 z duia 02.12.2024: PPIS w Sosnoweu, decyzjanr
NS-HK.9027.3.1105,2024 z dn, 08.11.2024; PPIS w Lukowie, decyzja nr ONS.HK.903.8.65.2024.MB z dnia 31.12.2024;

Status metody: A - metody akredytowane, Ae - metody akredytowane objgte elastycznym zakresem akredytacji, NA - metody nicakredytowane, R -obszar regulowany
prawnie, NR - metodyka badania inna niz przywolana w majgcym zastosowanie przepisie prawa, nic stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym
prawnie, W - norma wycofana przez PKN,

Migjsce wykonania badan:

§ - Smitowo, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna: {.- Lukdw, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; P - Pila, Pracownia Chemiczna: § -- Sosnowiee, Pracownia
Mikrobiologiczna; T- teren, Z- badania wykonywane przez podwykonaweg- Numer akredytacji AB 313 (SGS POLSKA Sp. # 0.0, Al. Jerozolimskic 146A. 02-30§
Warszawa: LABORATORUM SGS POLSKA, ul. Cieszynska 52 A, 43-200 Pszczyna)

Autoryzowal Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:
wyniki/rezultaty badan:

poz | - 5~ mgr inz. Winczek Agata, Kierownik Pracowni Mikrobiolopicznej
poz. 6 - 12 - mgr Zielifiska Patrycja, Laborant

poz. 13 - mgr inZz. Walczak Katarzyna, Specjalista ds. badai chemicznych
poz. 14 - mgr Ziclinska Patrycja, Laborant

poz. 15 - 18 - mgr Dobak Hanna, Doradca ds. badan

poz. 19 - 31 - mgr inz. Walczak Katarzyna, Specjalista ds. badan chemicznych
poz. 32 - 34 - mgr Dobak Hanna, Doradca ds. badan

poz. 35 - 36 - mgr Drajer Aleksandra, Specjalista ds. pobierania probek

poz. 37 - 104 - mgr Gramowska lzabela, Specjalista ds. badan chemicznych

mgr Dobak Hanna, Doradca ds. badan

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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