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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badań laboratoryjnych pobranej próbkiwody

26 sierpnia 2025 r.w ramach kontroli urzędowej z Wodociągu Publicznego Wągrowiec

stwierdzam, że:

woda przydatna do spożycia.

Sprawozdanie z badań:

sprawozdanie z badań nr LZ7O]Wl25 Laboratorium Badania Wody, al. Wojska

polskiego 64-920 Pila z 29 sierpnia 2025 r, próbki wody z sieci - PSSE w Wągrowcu

ul, Gnieźnieńska 49.
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Podstawa prawna:

- art. 4 ust.l pkt lustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,,o Państwowej lnspekcji Sanitarnej"

(t. j. z 11marca 2O24r., Dz, U. z2024poz.4t6|,

- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20t7 r. ,,w sprowie jakościwody

przeznlczonej do spożycia przez ludzi" ( Dz. U . z 20L7 r , poz. 2294|.

Z wyrazamiszacunku

PAŃSTWOWY POWIAIOWY
INSPEKTOR SANITARNY

WWĄGROWCU

mgr inz, Dagmara Kłosowicz

/Doku ment pod pisany elektronicznie/

Załączniki;

1. Sprawozdanie z badań

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2, ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

2. Urząd Miejski za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

R.K.
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AB 616

miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nrt270tWt25

Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* ; ON-HK.9020.196,2O25; 244120ż5
Próbka pobrana i dostarczona przez*: P§SE - Wągrowiec

R. Krakowiak, M. Walczak
Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-0l wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda do spożycia przezludzi

Stan próbki: zgodny z wymaganiami
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociąg Publiczny Wągrowiec, ul. Janowiecka l00
Sieć- PSSE Wągrowiec ul. Gnieźnieńska 49- kran przry wodomierzu

Nr rejestru próbki: 1270/W/25
Data i godz, pobrania próbki*;
26.08.2O25r., godz. 830

Data dostalczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 26.08,2023r.126.08.2025r.
Godzina dostar czenia,. 1230

Data zakończenia badania: 29.08.2025r.

L.p.
Parametr WyniV

RezultaP)
Niepewnośćl) Jednostka Dopuszcz8lne

wańości
wskaźników3)

ldentyfikator
metody badawczejł)

stłłu§
metodf

1 Mętność <0,20 0,20*0,04 NTU 1,0 6) PN_EN lSO 7 0ż'| -|:2016-09 A

ż Barwa 10 , mgPVI 6) PN-EN ISO 7887 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887.2012
/Apl:2015-06

A

J Zapach (23,Lż'C) <ż
(akccptowłlny)

ToN ó) PN-EN 1622:2006 metoda
npr oszczona, p u zysta, wybór
n iewmrtszónv

A

4 smak (23+2"C) <z
(akceptowalny)

TFN 6) PN-EN l622:2006 metoda
upfoszczona, parrysta, wybór
niewvmuszonv

A

5 pH 7,6
t *. = 19,60C

0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO |0523:ż012 A

6 Przewodność elektryczna
właściwa w 25oC

789,0ą
t *n = 21,4oC

40,1 pS/cm 2500 PN-EN 27888: 1999 A

7 Ogólna liczba
mikroorganizmów
w 22'C Ł2'C po 72h

8 (5_13) jtkil ml bez
nieprawidłowych

zmian

PN-EN Iso 6222,.2004 A

8 Liczba bakterii grupy
cnli

0 jtk/100ml 0
,7|

PN-EN ISO 9308- l :2014-12
+A1:20l7-04

A

9 Escherichia coli 0 jtVlO0ml 0 PN-EN ISO 9308- 1 :2014-12
+Al:201'7-04 i

10 Enterokoki kałowe 0 jtk/l00ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

l|yniki ońoszq się wyłqcnic do baelanej próbki . Spruozdanie z badań bez pisemnej z7od, Oddziąlu Ląboratoryjnego PSSE w Pile, nie może byĆ powielane inaczej

nił v calości. kliirł .i pra*o zlołć skqrłę na dzialalność laboratoryjnq, w lym sprMozdonia z badań. Laboralorium nie ponosi odPowiedzialnoŚci za idormacje

dostarczone pnez zleceńiodmcę. I4l pruypadku próbek dostarczonych pnez zlecenioducę, \|yniki odnoszą śię wylqcznie do Próbek olnymanych. Laborąlorium nie

ponosi odpowiedzialności za opis, pochodzenie, sposób pobrailia oraz reprezentatywność próbki.



PSSE'Pile od&i'ł Loho'?toryjw Zął,] , dr.21.02.2024r. do prorndrry po-I6 ,tr.2/2Laboratorium B adani a Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr t270IWt25

+ dme dostarczone ?rzezk)ienta(zu.Bczyć w odpowiednim rniejscu)

1 ) NiepemoŚĆ dla badm fizYkochernicaYch jest niepemością rozszerzoną obIiczoną dla Inetody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzeniak=2, DIa badm mikrobiologicavch nrePełność,o;.r";u'j;;i;;acowma zgoóie, nońą lN,lsó 2920i:2022-02 . o.toro*-ió* podejścia globa]negooPntego na odl,wilzall)ości labolatoryjne.J i oPiera się na niepeńości ,łożonęj p"ń;;"j p;;rpoł.lł,*ił k =z , zapemiając poziom ufności około 95%.W przypadku podmia rezultatu badania, labóratorium podaje inrńację o wuiosri d"l..iĄ;.; Ó;i"f ,akr"ro po,niu.owego i odpowiaclającej jej niepemości.Podawme na sprawozdmiu z badań nlepewności nie ,*rgĘan";ą ni.i.wności pobierania próbek.
2) Realtar badania - Podawany ]est w jomie 

,,< lub >" j'oi*.ilgÓ..i'g.*i.y ,ilr.* p"rl*"*"go metody, gdy wańośc wielkośoi mierzonej nie zawiera się wakredytowilym zakresie pomluołrym (nie dotyczy badm mllaoiloloiicayctl;.
J)ZgodnezrozpoządzeniemMinishaZdrowiazdnia07grudnia20l}r,w'spriwiejakościwodypźeznaczonejdospożyciaprzezludzi(Dz,U, 

z20|1t.poz.2294)4) Metody badawcze stosowane w badaniań spe}niają wyiagaIia okeślone w roaorąar.niułinisń Ż-arowio , ani" 07 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wodyprzenaczonej do spozycia pruez ludzi (Dz,U. z2011r. póz.2Ź9Ą.
Normy wycofme pnez PKN bez zastąpienia zostaly onaczone indeksern gómym,,W''.
5) Metody akledytowme przez PCA (certyfikat ałredytacji nr Aa 6ló) mają mak ń, nieakedyowane przez PCA mają mak N.6) A-kceptowalny przez konsumentów i bz nieprawidiowych anial.
7),Dopuszcza się pojedyncze bakteric <l0 jtk (i\PL),
8) Korekta za pomocą uźądzenia do kompinsacji wp§w temperatury,

<iltl.cvrl ,\f,i l {.,1.1

1ł;x illlurl,ti 5lltiji §;riłiilłl,rli,. l:1lidłrlriuiulliłlnLi
ll,§niłt

,,,6,^ reuffi fll rr /cltłll;

Piła, dnia 29.08.2025r.
Data spouądzenis sprawozdmia
Autoryzowah
poz. 1-6- mgr Knysztof Cholewa
poz. 7-10 - mgr inż. M8rta stźel€cka

Koniec sprawozdania

I|lyniki odnoszq stę wylqcznie <)o badanaj prcit t i Sp,.*id*rł 
" 

nrdo,i bu, p'ror,rrj ,

doslarczone pnez zleceniotlawcę irIpreypź'dku prabek dosarcmnychiru zleceniołlmcę, wyniki oanos"qli)';;i;;;,:;"';;;i";o":I:;::;;:';";:;#;,Y:;::':!;
pono.st odpowiedzialności za opis, pochodzenie, sposób pobrania óraz'rcprezentatywność próbki.
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