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Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowej.

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikami badari laboratoryjnych pobranych prébek wody 10 wrzesnia
2025 r.z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badar:

- sprawozdanie z badan nr 1385/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 15 wrzeénia 2025r.
prébki wody z sieci - ELDOM ul. Rogoziriska 29e - kran w pomieszczeniu socjalnym.

Podstawa prawna:

-art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekgji Sanitarnej

(t.j.z 11 marca 2024 r.,Dz. U. 2 2024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Borkowska
Kierownik Oddziatu Nadzoru

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badan

Otrzymuja:
1. Adresat (e-doreczenia)
2. ON-HKaa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu (e-doreczenia)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. Gnieznieriska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832
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PSSE w Pile Oddzial Laboratorviny

Zal.l z dn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 str.1/2

Laboratorium Badania Wody

PCA
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

64 — 920 Pita
tel. 67 349-71-25 al. Wojska Polskiego 43
¢- mail: |bw.psse.pila@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-pila

Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

migjsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1385/W/25 ‘a

7

i

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 1385/W/25
Numer protokotu pobrania probki*: ON-HK.9020.220.2025; 250/2025 Data i godz. pobrania probki*:
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec 10.09.2025r., godz, 9%

R. Krakowiak, D, Bejma Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03,2013r. badania: 10.09.2025r./10.09.2025r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi Godzina dostarczenia: 13%

Stan prébki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociag Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Sie¢ — Sklep ELDOM, Wagrowiec, ul, Rogozinska 29e - kran w pomieszczeniu

Data zakoficzenia badania: 13.09.2025r.

socjalnym
Parametr Wynik/ Niepewno$é? | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat? wartosci metady badawezej® metody®
wskaznik 6w
1 | Mgtnosé <0,20 0,20=0,04 NTU 1,0 9 |PN-ENISO 7027-1:2016-09 A
2 | Barwa 15 4 mgPt/l % | PN-EN ISQ 7887: 2012, A
metoda D
PN-ENISO
7887:2012/Ap1:2015-06
3 | Zapach (23+2°C) <2 - TON o PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
4 | Smak (23£2°C) <2 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) = TFN uproszczon, parzysta, wybor
niewymuszony
5 |pH 15 0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523: 2012 A
T pom. = 20,9°C
6 | Przewodno$é elektryczna 793,09 403 pS/cm 2500 PN-EN 27888: 1999 A
wiasciwa w 25°C t pom. =21,0°C
7 | Ogolna liczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 ml . bez PN-EN IS0 6222:2004 A
w 22°C £2°C po 72h meprawldlowych
zmian
8 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100ml 0 ™ | PN-ENISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
9 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
|
10 | Enterokoki kalowe 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

e

Wyniki odi g sig wylg

ie do badanej prébki . Sprawazdanie z baday bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryinege PSSE w Pile, nie moze by powielane inaczej

iz w calosei. Klient ma prawo zlo2y¢ skarge na dzialalnos$é laboratorying, w tym sprawozdania z badan. Laboratarium nie ponasi adpowiedzialnasci za informacje

dostarczone przez
ponosi odpowiedzi

daweg. W przypadku probek dostarczonych przez zleceniodiweg, wyniki odnoszq sig wylgeie do prébek otrzymanych, Laboratorium nie

indei za opis, pachodzenie, sposéh pobrania oraz reprezentatywno$é probhi.




PSSE w Pile Oddzial Laboratoryjny Zat 1 zdn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16  str.2/:
Laboratorium Badania Wody :

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1385/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyé w-odpowiednim iejscu)

1} Niepewnos¢ dia badad fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczons dla metody badawczej dla poziomu ufnosei 95% 1 wspolezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badari mikrobiologicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie z narmg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejscia globalnego
opartego na odtwarzalnosei laboratoryjne; i opiera sig na niepewnosc zlozonej pomnozonej przez wspétezynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnosci okote 95%,

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacjg o wartasci dolnej / goéme;j granicy zakresu pomiarowego i edpowiadajacej Jjej niepewnodci,
Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnosci nie uwzgledniaja niepewndsci pobierania probek.

2) Rezultat badania ~ podawany jest wformie ,< lub > dolnej/gdme;j granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartos¢ wielkosei mierzonej nie zawiera sie w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych).

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia praez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metady badawcze stosowane w badaniach speniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20171, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Normy wycofane przez PKN bez zastgpienia zostaly oznaczone indeksem gomym W,

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) maja znak A, nicakredytowane przez PCA maja znak N.

6) Akeeptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

7) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

8)Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywn temperatury.
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Koniec sprawozdania

Wmie odnoszq sig wylqeznie do badanej pribki . Sprawozdanie z badan bex pisemney zgody Oddzialu Lahoratoryjnego PSSE. w Pile, me moze by poww{anu inm:lz(y
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Pponosi adpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposdb pobrania oraz reprezentatywnosé probli,




