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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Wagroweu Sp.zo.0.

Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowej.

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikami badan laboratoryjnych pobranej prébki wody 16 wrze$nia
2025 r. z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badan:

- sprawozdanie z badart nr 9867/09/25 wykonane przez Laboratorium Ustugowo Badawcze
+BIOCHEMIK” Sp. z 0.0. Pita ul. Strefowa 15, 64-920 Pila z 23 wrzeénia 2025 r. prébki wody
z SUW Wagrowiec - punkt dostarczania wody do miasta.

Podstawa prawna:

-art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Parstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j.z11marca 2024 r., Dz U.z 2024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Borkowska
Kierownik Oddziatu Nadzoru

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badan

Otrzymuja:
1. Adresat (e-doreczenia)
2. ON-HKaa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu (e-doreczenia)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. GnieZnieriska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Dorgczen: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832

CHRONIMY ZDROWIE
I MYSLA O PRIYSZLOSCI
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PILA, ul. Strefowa 15, 64-920 Pita

www.biochemik.pl

LABORATORIUM USLUGOWO-BADAWCZE
"BIOCHEMIK" Sp. z o.0.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 9867/09/25

Numer prébki w Laboratorium
Opis probki

Masa prébki

Opakowanie

Temperatura transportu
Osoba pobierajaca probki
Metodyka pobierania probek
Miejsce pobrania

Inne

Stan probki w momencie przyjecia

7057/1-1/1494/09/25
Woda do spozycia przez ludzi

Probka utrwalona wg PN-EN 1SO 5667-3:2024-10
Objetosé probki do badan zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Szczelnie zamknigte butelki szklane, sterylna butelka szklana

3,1-4,1[°C]

Pracownik Laboratorium - Guja Aleksander

wg PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007- T, A
62-100 Wygrowiec, ul. Janowiecka 100

SUW - punkt dostarczania wody uzdatnioncj do miasta

Wodocigg publiczny Wagrowiee
Tlosé prébek jednostkowych 1

Temperatura w momencie przyjgeia probki 4,5[°C]

Bez zastrzezen

Zleceniodawca MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W [ KANALIZACII Spotka z o.0.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowiec
Ident.: 7660006550
Data pobrania probki 16.09.2025
Data dostarczenia prébki/godzina dostarczenia 16.09.2025 / 08:47
Data rozpoczecia badain 16.09.2025
Data zakoiiczenia badai 19.09.2025 —
s Wartos¢ Miejsce
Lp. Kierunek badaif Jednostka Mu;::rewllat Niepew uos‘t.: dopusyczalna/ Identyfikator metody baduwezef w’mlm"in Status
lania rozszerzona 2akres™* badats metody
Qgolna liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C bez
i jik/ml nie wykryto - nieprawidtowych PN-EN 180 6222:2004 S AC, R
Metoda plytkowa (posiew zmian 2«10
welebny) _ ==
Liczba bakterii Escherichia coli
2 jtk/100m] 0 - 0 jtk/100 inl PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 § Ae,R
Metoda filtracji membranowej i N
Liczba bakterii z grupy coli '
3 jik/100ml 0 - 0jtk/100 ml  |PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 S Ae,R
Metoda filtracji membranowej )
Liczba enterokokow .
4 jtk/100ml 0 - 0 jtk/100 ml PN-EN (SO 7899-2:2004 S Ac,R
Metoda filtracji membranowej -
Barwa
5 el 120 : - FRERIS0 ;&:82709112 ol P AR
Metoda spektrofotometryczna il
Metnosé
6 NTU 0,30 0,04 1.0 PN=EN [SO 7027-1:2016-09 P AR
Metoda nefelometryczna
Przewodnosc¢ clektryczna
7 wiagciwa uS/em 7952 80 2500 6 =C PN-EN 27888:1999 P AR
Metoda konduktometryczna ~ = o )
Lab jum Usl Bad Laboratorium Uslugowo-Badaweze Laboratorium Uslugowo-Badawcze Lal jum Uslugowo-Bad

*Biochemik” Spélka z c.o0.
ul. Srefowa 15

64-920 Pila

tel. 657 984 985

"Biochemik" Spdlka zo.0
ul. Pilska 34, Smitowo
64-810 Kaczory

tel.fax 6728 14 117

ul, Przemystowa 15
21400 Lukow
tel. 25 719 72 776

“Biochemik” Spotka z 0.0.

"Biochemik" Spolka z 0.0,

ul. Kosynierdw 32
41-219 Sosnowiee
tel. 323536772
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 9867/09/25

Autoryzowal

wyniki/rezultaty bada:

poz. 1 -4 - mgr inz. Winczek Agata, Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej
poz. § - 11 - mgr Kaczmarek Anna, Laborant

Podpisano kwalifikowanym podpisem ¢lektronicznym.

........................................................... K onice SPrawozdania........eewreervneeecisrreasiniens
Lab {um Uslugowo-Bad Lat iunt Uslug d Laboratorium Ustugowo-Badawcze
*Biochemik" Spélka z 0.0. “Biochemik" Spélka z 0.0, “Biochemik" Spolka z 0.0.
ul. Strefowa 15 ul. Pilska 3, Smilowo ul. Przemyslowa 15
64-920 Pita 64-810 Kaczory 21400 Lukow
1et. 667 984 985 tel./fax 67 28 14 117 1el. 257972776

Lab s Ust 4
“Biochemik" Spétka z0.0.
ul. Kosynieréw 32

41-219 Sosnowies

tel. 323536 772

Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:

mgr Dobak Hanna, Doradca ds. badari



