MP.W.T1K. Spolkazo.o.
w WAGROWCU
<= Panstwowy Powiatowy e 202 -10- 3.1
1%y Inspektor Sanitarny w Wagrowcu L. 39801 ons

Wagrowiec, 31 paZdziernika 2025 r,
ON-HK.9020.245.2025

Sprawe Robert Krakowiak
prowadzi: +48 67 3497147
higiena_komunalna.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Wagrowcu Sp. z 0.0.
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Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowej.

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikami badar laboratoryjnych pobranych prébek wody
21 pazdziernika 2025 r. oraz 24 pazdziernika 2025 po przeprowadzonych dziataniach
naprawczych z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Wyniki badan prébek wody pobranych 21 pazdziernika 2025 r. wykazaty przekroczenie
parametru mikrobiologicznego - Enetrokoki katowe w punkcie na sieci wiloéci 1 jtk/100 ml.
Po przeprowadzonych dziataniach naprawczych pobrano probki wody 21 paZdziernika
2025 r. - badania nie wykazaty przekroczen badanych parametréw.

Sprawozdania z badari:

- sprawozdanie z badan nr 1668/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryijny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 23 pazdziernika 2025 r.
prébki wody z sieci - KPP ul. Taszarowo 11 - kran przy wodomierzu,

- uzupetnienie do sprawozdania z badan nr 1668/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat
Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita

z 24 paZdziernika 2025 r. prébki wody z sieci = KPP ul. Taszarowo 11 - kran przy
wodomierzu,

- sprawozdanie z badan nr 1665/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryijny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 paZdziernika 2025 r.
probki wody z sieci - ul. Le$na 1 - kran przy wodomierzu,

- sprawozdanie z badar nr N/4431/2025 wykonane przez Laboratorium Badania Wody
i Pomiaréw Fizycznych ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan, Laboratorium Aparatury
Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznaih z 29 pazdziernika 2025 r. prébki wody z sieci

- ul. Lesna 1 - kran przy wodomierzu,

- sprawozdanie z badar nr 1713/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,

Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 r.
prébki wody z sieci - PSSE ul. Gnieznieriska 49 - kran przy wodomierzu,
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- sprawozdanie z badar nr 1714/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 r.
prébki wody z SUW Wagrowiec,

- sprawozdanie z badan nr 1715/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 r.
prébki wody z sieci - Urzad Miejski ul. Koéciuszki 15A,

- sprawozdanie z badan nr 1716/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryijny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 r.
prébki wody z sieci - Sklep DINO ul. Opacka 23 - kran w pomieszczeniu socjalnym,

- sprawozdanie z badan nr 1717/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 .
probki wody z sieci ~ Oczyszczalnia sciek6éw ul. Skocka 55 - kran przy wodomierzu,

- sprawozdanie z badar nr 1718/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 r.
probki wody z sieci - KPP Wagrowiec ul. Taszarowo 11 - kran przy wodomierzu,

- sprawozdanie z badar nr 1719/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025 r.
probki wody z sieci - Restauracja Jamajka ul. Kcyriska 129 - kran przy wodomierzu,

- sprawozdanie z badari nr 1720/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 pazdziernika 2025r.
probki wody z sieci - Nadlesnictwo Durowo ul. Durowo 4 - kran przy wodomierzu,

Podstawa prawna:

-art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j.z 11 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 poz. 416),

-§ 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
Dagmara Ktosowicz

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:

1. Sprawozdaniaz badan

Otrzymujg:

1. Adresat (e-doreczenie)

2. ON-HKaa.

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec {e-doreczenia)
2. Urzad Miasta ul. Kosciuszki 15A (e-doreczenia)
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Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAL LABORATORYINY
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY 1 POMIAROW FIZYCZNYCH

BADANIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

— e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826
AB 438

PCA

Potsxie CENTRUM
AKREDYTACIH

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznati
e-mail: laboratorium.aparatury.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/4431/2025

“Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ‘Wagrowcu
ul. Gnieznieniska 49, 62-100 Wagrowiec

"Cel badaf: monitoring parametréw grupy B

“Prébke pobral / dostarczyl: Probkobiorca PSSE

“Data pobrania prébki: 21.10.2025 r.

“Metoda pobierania prébek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013

Przedmiot badan: woda do spozycia przez ludzi

"Typ prébki: woda przeznaczona do spozycia

“Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Wagrowiec

Zakiad Wylggu Drobiu, ul. Leéna 1 - kran przy wodomierzu

Data przyjecia probki: 22.10.2025 r.
" Oznaczenie prébki: 276/2025
Stan prébkis dobry

Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A. Metody objgte elastycznym zakresem akredytacji oznakowano symbolem AE.
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Data rozpoczgeia bada fizykochemicznych: 22.10.2025 r.

Data zakonezenia badas fizykochemicznych: 24.10.2025 r.

Lp|  Farome i Wil il IR P
1 Bor ot 2 .04 0,12 +0,02 1,0 mg/l
2 Glin 11?2-511‘-1213824-04 <(]1§’)’ ° l0’(()1;':) o LY ne/l
3 Chrom 11’17\12;541?213824-04 <(1;')0 1,0(;)0 = >0 ke/l
4 Nikiel 11?2-5?21;224-04 <(1;’)0 1,0(;)0,1 20 ne/l
T o - I
6 Arsen 11)17\12-;5521:2824-04 <(I§30 1,05)0 ! 10 ne/l
7 Sclen l1)]7\12-;341\-121:g(())24-o4 <(1;’)0 1,0(;)0,1 10 ne/l
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I Ml cadill e v ] e
8 Srebro N w0i A <°(’]g()’1° 0’0010(]*))0’0001 0,010 mg/]
9 Kadm 0983 20A A <((1)§;0 0,10(;)0,01 30 nel
N Antymon l1);‘1?.-;3;\-121:%324-04 A <((1)3’;0 0’10(14_;)0’01 S:l ne/l
1 Glow B C A <(113’)0 1,0(;)0,1 10 ng/
12 Rigé iyt A < (%?0 0’20(;)0’03 1,0 ug/l
of mmim  pumm. [ | e | w0 |

Parametry 1-13 autoryzowatl: 28.10.2025 r. mgr inz. Joanna Rola, Starszy Asystent Pracowni Chemicznej Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych

Data analizy:

23.10.2025: Miedz, Nikiel, Kadm, Antymon, Arsen, Bor, Chrom, Glin, Otéw, Selen, Srebro

Dane dostarczone przez klienta.
» Metody bad: w badaniach spelniai
przeznuczonef do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 201 7 po* 2294).

2 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fi izycanych w Poznaniu nie zawiera sigw zakresie pamtﬂrowym akredytowanej
metody (potwierdzonej akredytaciq PCA nr AB 438), wtedy lahoratoriumw sp: daniy z badan pr ia informacfe o uzyskanym rezul b wp
< wartosci dOIIJEj granicyzakresu pomiarowego akredytowunej metody /jednostka Iub
> wartosci girnef granicy zakresu pomiarowego akred tody / jednosth
wraz z informacjqg o warto$ciniepewnosci rozszerzonej adpowxednlo dla dalnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badar fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania p hna spr daniv w formie , <" lub > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(A) < pnmzej dolnej, granicy zakresu pomiarewego akredytowanej mzmdy
(B)<p ef granicy o: Inosct akredytowane] metody (LOQj;
©)> pawyz'ej gdrnej granicy zakresu pomiarowego akredylowanej metody.

¥ Niepewnosci wynikow fizpkochemicznych wyrazone sq niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badau czej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i
wspélczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é zwigzana z pobieraniem prébekjest skladnikiem budz op i, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorciw LE-WiPF.
(D) - dolna granica zakresw pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dia tej wartosci;
(E) - gbrna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z mepewna.vclq rozszerzonq dla tej wartosci,

04 Okreslono w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowiu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos iwodypr ef do spoycia przez hudzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

WYNIKI BADAN

wykonanych w Laboratovium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczecia badafi: 22.10,2025 r.

Data zakoficzenia badan: 28.10.2025 r.

gania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody

Wartoié
Identyfikator metody Wynik/ Informacjao| Niepewno$¢ wyniku
Lp. FSESROT badawezej » rezultacie badania # badania ¥ parametryczna 4 dednostia
(dopuszczalna)
PN-EN ISO
10301:2002+
1 Suma THMS?D 1B-LB-AS-19.49 A 22 +7 100 pg/t
Wyd. 2 z dn.
15.02.2024 r.
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Wartosé
Identyfikator metody Wynik/Informacjao| Niepewno$§é wyniku
Lp. Parametr badawczej ! rezultacie badania » plunlani:v’yn parametryczna 9 Jednostka
(dopuszczalna)
PN-EN 150
10301:2002+
2 Chloroform®  |IB-LB-AS-19.49 19 +6 30 ng/l
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 1.
PN-EN IS0
10301:2002+
3 | Bromodichlorometan® (IB-LB-AS-19.49 2,6 +0,8 15 pg/t
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 1.
PN-EN I1SO
10301:2002+
4 1,2-dichloroetan®  |IB-LB-AS-19.49 <0 0.420,1 3,0 ug/l
Wyd. 2 z dn, ®) D)
15.02.2024 1.
PN-EN ISO
Suma Trichloroetenu i 10301:2002+ <0,4 0,4+0,1
5 5 | |IB-LB-AS-19.49 10 ng/l
Tetrachloroetenu® g q ™", 4n. (B) ()
15.02.2024 1.
PB-LB-AS-19.53
6 Benzend Wyd. 4 z dn. 20,20 0,20£0,08 1,0 ng/l
15.02.2024 . (® )
;| Sumapestycydow g?'ﬁ‘gg;l 9-35 <0,0075 0,0075:0,0023 050 1
chloroorganicznychs® 1 5?’02'_202 4r. (B) (5)] ’ s
PB-LB-AS-19.55
<0,0075 0,0075£0,0023
8 Aldryna® Wyd. 4 zdn. i > ’ 0,030
o 15032024 5 (B) @) e/
PB-LB-AS-19.55
9 Dieldryna®  |Wyd. 4 zdn. <0,0075 0,00750,0023 0,030 ug/l
15.02.2024 =. (B) @)
0 ppDDEY  |wesdem <0,0075 0,0075£0,0023 0.10 -
’ 15.02.2024 1. (B) ®) ’
. P DDDY  [tdaa <0,0075 0,0075:0,0023 010 -
| 15.02.2024 1. (B) ®) ’
12 0,0;-DDD? szy-‘Iii?::g'ss D005 0,007520,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 = (B) ®
" e i’,?;ﬁ'i‘i;‘”s <0,0075 0,0075£0,0023 0,10 -
15.02.2024 . (B) @) |
” BHCHS \’;f;ﬁ":flfj 5 <0,0075 0,0075+0,0023 " -
15.02.2024 1. (B) )]
15 S HEHD o bo <0,0075 0,0075+0,0023 010 -
15.02.2024 . ®) (D) ’
s J-HCHD s&;ﬁ'ﬁ:"’-ss <0,0075 0,0075+0,0023 o0 gl
15.02.2024 r. ®) )
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Lp Parametr Identyfikator metody Wynik / Informac.jazo Niepewnoic:: wjyniku P araﬁ:::;i:n a9 Jednostka
¢ badaweczej ¥ rezultacie badania 2 badania ¥ (dopuszezalna)

PB-LB-AS-19.55

17|  o-Endosulfsn®  |Wyd.4zdn. a| 00075 0,00750,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) ®
PB-LB-AS-19.55

18|  B-Endosulfan®  |Wyd.4zdn, a| 00075 0,0075+0,0023 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (®) ®)
PB-LB-AS-19.55

19 | Siarczan endosulfanu® |Wyd. 4 z dn. a|  <0.0075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (®B) D)
PB-LB-AS-19.55

20| Heksachlorobenzen® |Wyd. 4 z dn. a| 00075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 1. ®) @)
PB-LB-AS-19.55

21 Heptachlor®  |Wyd. 4z dn, a|  <00075 0,0075+0,0023 0,030 ugl
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.55

22 | Epoksyd heptachloru® |Wyd. 4 z dn. a| 00075 0.0075+0,0023 0,030 pg/l
15.02.2024 1. (®) D)
PB-LB-AS-19.55

23| Aldehydendryny® |Wyd. 4 zdn. al 00075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
150220241, ®) D)
PB-LB-AS-19.63
Wyd. 2 zdn, <0,03 0,03£0,01

24| Suma pestycydow®? 15.02.2024 r.metoda AE (B) (D) 0,50 pg/l
LC/MS/MS
PB-LB-AS-19.63

25 Atrazyna® Wyd. 2z dn, ag| <003 0,030,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63

26 Alachlor® Wyd. 2z dn, AR <0,03 0,030,01 0,10 ug/l
15.02.2024 r. ®) ®)
PB-LB-AS-19.63

27 Chlorfenwinfos®  |Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63

28 Diuron® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,030,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63

29 Izoproturon® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,030,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (8) D)
PB-LB-AS-19.63

30 Simazyna® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 ugn
15.02.2024 x. B) )
PB-LB-AS-19.63

31 Cybutryna® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,030,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63

3 Dichlorfos®  [Wyd. 2 zdn. ag| <003 0,03+0,01 0,10 ug/!
15.02.2024 1. (B) D)

N/4431/2025 Strona4d /6
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Wartosé
Identyfikator metody Wynik / Informacjao| Niepewnosé wynikn
Lp. Parametr badawczej rezultacie badania » badania ¥ p(::;:::;z:f:; ? SSINGHIG
PB-LB-AS-19.63
33 Terbutryna®  [Wyd, 2 z dun. AE <0,03 0,030,01 0,10 ug/l
15.02.2024 . ®) D)
PB-LB-AS-19.63
34 Bromacil®  (Wyd.2 zdn. ag| <003 0,03£0,01 0,10 ngl
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63
35|  Imidachlopryd®  |Wyd. 2 zdn. AE <0,03 0,030,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63
36|  Tebukonazol®  |Wyd. 2z dn, ag| <003 0,03+0,01 0,10 ugl
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
37|  Aszoksystrobina®  |Wyd.2zdn. AE <0,03 0,030,01 0,10 ugfl
15.02,2024 r. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
38 Propikonazol® Wyd. 2 zdn. AE <0,03 0,0320,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1, (3) )
PB-LB-AS-19.63
39|  Terbutyloazyna®  |Wyd. 2z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63
40 Linuron® Wyd. 2 zdn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 ugft
15.02.2024 1. (®) ®)
PB-LB-AS-19.63
41 Etofumesat$ Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03£0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. ®) (D)
PB-LB-AS-19.63
42|  Metazachlor®  |Wyd.2 2 dn. ag| <0 0,03+0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
43 Boskalid® Wyd. 2 2 dn. AE <0.03 0,0320,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. ®) ®)
PB-LB-AS-19.63
44 Tiametoksan® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,030,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) ®)
PB-LB-AS-19.63
45 Karbendazym® Wyd. 2 zdn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
46 Chlorydazon® Wyd. 2 zdn. AE =0,08 0,030,01 0,10 pg/l
15.02.2024 r. ®) D)
PB-LB-AS-19.63
47 Chinoksyfen® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,0320,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) )

Parametry 1-23 autoryzowat: 27.10.2025 1., 28.10.2025 1, m

]

I —

Metody badaweze

e w

gr Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej
Parametry 24-47 autoryzowat: 27.10.2025 r. mgr Maciej Liszkiewicz, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

D yywymagania okrestone w: Rozporzgdzenie Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
2 do spoiycia przez hidzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

N/4431/2025
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2 Jeseli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSEw Poznaniu niezawiera si¢ w zakresie pomiarowym
akredytowanej metody (potwierdzonej akredytucjq PCAnr AB 438), wiedy lab oratorium wiprawozdani z badai przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w

postaci:

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka tub

> wartosci géruej granicy zakresu pom iarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresyu pomiarowego fub gornej granicy zakresupomiarowego.

Dla badas fizykochemicznych, dia Informacji orezuitacie badania podanychna sprawozdaniu w Jormie <" lub,,>" Laboratorium identyfifuje do czego znak ten sig odnosi:

(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomi: g0 akredy nejmetody;

(B) < ponizej granicy Inosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gornefgranicy zakresu pomiarowego akredyiowanej metody.

Ny,

3 7 $ci wynikbw fizykock tveh wyrazone sq niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i
wspdlczynniky rozszerzenia k=2. Niepewnosé zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budsetu niepewnodci, Jezeli probki pabrane sq przez prébkobiorcéw LB-WiPF.

(D) - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnos ig rozszerzonq dla tej wartosci;
(E) - gérna granica zakresu pom iarowego akredytowanej metody wraz » niepewnoscig rozszerzonq dla tef wartosci.

9 Okreslonaw: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosciwadypr ef do spoiycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294),

3 Badania wykanano w: DZIAE LABORATORYJINY Laboratorinm Aparatnry Specjulnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznari

L4 Badania wykonano w: DZIAL LABORATORYJINY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznaii

7 w sklad sumy THM wchodzg; chloraform, bromodichlorometan, dibromochiorometan, bromaoform

8 w sklad sumy pestycydow chloroorganiczrych wehodzg: Aldryna, Dieldryna, Aldehyd endryny, Heptachior, Epoksyd heptachloru, a-Endosulfan, B-Endosulfan, Siarczan

dosulfann, Heksachlorob , a-HCH, B-HCH, 8-HCH, y-HCH, o,p;-DDD, pp-DDD, p,p"DDE

9 W sklad sumy pestycyddw wehodzy: Alachlor, Atrazyna, Chlorfenwinfos, Diuron, Izoproturon, Simazyna, Cybutryna, Dichlorfos, Terbutryna, Bromacil, Imidachlopryd,

Tebukonazol, Azoksystrobina, Propik I, Terbugyl , Linuron, Etofi Me hlor, Boskalid, Ti k Karbendazym, Chlorydazon, Chinoksyfen

- koniec sprawozdania -

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania Jest informacja o sprawozdaniu z badan.

Wyniki badas/informacje o rezultacie z badafi i stwierdzes zgodnoéci ze specyfikacjs odnoszs si¢ wylacznie do probek otrzymanych i badanych przez Laboratorium,
Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci, Niewlasciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow bigdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,

rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania prébek) moze mie¢ wptyw na wazno§é wynikéw, Klient ma mozliwoéé zlozenia skarg na dzialalnoi¢ laboratoryjna,
W tym sprawozdania z badaf.

Sprawozdanie zatwierdzit: 29,10.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak
Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych

N/4431/2025 Strona 6/6

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym - Jacek Olejniczak - 2025-10-29 11:51:06.280979
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miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1668/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer protokolu pobrania prébki*: ON-HK.9020.245.2025; 2752025
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE ~ Wagrawiec
R. Krakowiak, D. Bejma
Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan prébki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Sie¢ KPP w Wagrowcu ul. Taszarowo 11 — kran przy wodomierzu

Nr rejestru probki: 1668/W/25

Data i godz. pobrania prébki*:
21.10.2025r., godz. 9%

Data dostarczenia probki/rozpoczecia
badania: 21.10.2025r./21.10.2025r,
Godzina dostarczenia: 14

Data zakoficzenia badania: 23.10.2025r.

Parametr Wynik/ Niepewnos$é? | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat® warto$ci metody badawczej® metody™
wskaznikéw”

1 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100m} @ | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04

2 | Escherichia coli 0 - jtk/100m1 PN-EN 180 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04

3 | Enterokoki katowe 1 (0-8) jtik/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 A

* daned przez klienta (; ¢ w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla pozicinu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia
k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewno$é rozszerzona Jest oszacowana zgodnie z normg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego

opartego na odtwarzalnoéci laboratoryjnej i opiera sig na

Podawane na sprawozdaniu z badaf niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnosci pobierania probek.

2) Rezultat badania — podawany jest ‘w formie ,< lub>" dolnej/gémej granicy zakresu pomiarowego metody,

akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badai mikrobiologicznych).

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

iep §ci zlozonej pc j przez wspotezymik k
W przypadku podania rezultaty badania, laboratorium podaje informacjg o wartoéci dolnej / gbrnej granicy zakre

=2 , zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%.
su pormiarowego i odpowiadajacej jej niepewnoéci.

gdy wartos¢ wielkosci mierzonej nie zawiera sie w

4) Metody badawcze w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzenin Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie Jjakotci wody

przeznaczonej do spazycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym W™

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) maja znak K niMowane przez PCA maja znak N.

6) Dopuszeza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). Starszy asystent
Fowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologivznej
Pile
Pila, dnia 23.10.2025r. (o W)
Data sporzgdzenia sprawozdania mgr ﬁét%-zelecka
Autoryzowal:

poz. 1-3 - mgr inZ. Marta Strzelecka

Konlec sprawozdania

Wymiki ednoszq sig wylqezmie do badamej probli . Sprawozdanie z badawt bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nic moze byé powielone inaczej

niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge na dzialatnosé iaboratoryjng, w tym sprawozdeamia z badevi. Laboratorium nie

dostarczone przez zleceniodawce. W preypadin probek dostarczonych przez zleceniodawey, wyniki od)
ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposh pobrania oraz reprezentatywnosé probki.

ponosi odpowiedzialnoici za informacje
ie do probek otrzymanych, Laboratorium nie




Zleceniodawca*: PSSE -

Numer protokolu pobrania prébki*: ON-HK.9020.245.2025; 294/2025
Pr6bka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan probki: zgodny z wymaganiami
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dzialalno$ci laboratoryjnej

Wagrowiec

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1720/W/25

Nr rejestru probki: 1720/W/25

Data i godz. pobrania prébki*:
24.10.2025r., godz. 10°5

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.
Godzina dostarczenia: 1350

M. Krzykawska, A. Pawliiska

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Migjsce pobrania*: Wodocigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Nadlesnictwo Durowo, Wagrowiec, ul. Durowo 4 — kran przy wodomierzu

Data zakoficzenia badania: 27.10.2025r.

Parametr Wynik/ Niepewno§é? | Jednostka Dopuszczaine Identyfikator Status
L.p. Rezultat? wartofci metody badawczej” metody™
wskafnikéw?
1| Zapach (23+2°C) <2 - TON ¢ | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowaliny) uproszczona, parzysta, wybér
Niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) <2 o PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) - TFN Uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Ogéina liczba
mikroorganizméw 6 (3-11) jtk/iml | bez PN-EN ISO 6222:2004 A
w22°C+2°Cpo 72h nieprawidlowych
zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100ml o ? PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki katowe 0 - jtk/100mi 0 PN-EN [SO 7899-2:2004 A

Wyniki odnoszq sig wylgeznie do bodanej prébki . Sprawozdanie z badait bez pisemnef zgody Oddzzalu Labaratom‘nega PSSE w Pile, nie moZe by¢ powielane inaczej
niz w calo$ci. Klient ma prawo zlozyé skarge na dzialalnosé laboratoryng, w fym spra badan. L

dostarczone przez zleceniodawce. W przypadku prébek dostarczonych przez
ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéh pobrania oraz reprezemtatywno$é probki.

e, wyniki od)

z

tum nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje

q sig n, i

ie do probek otr

h, Laboratorium nie
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PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny Zal.l zdn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 _str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1720/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyé w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnos¢ dla badeni fizykochemicznych jest niep Scig rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wep6tezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badai mikrobiologicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnodei laboratoryjnej { opiera sig na niepewnosci zlozonej pomnozonej przez wsplezynnik k =2 , zapewnisjgc poziom ufnosei okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartoei dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajgcej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniv z badaii niepewnosei nie uwzgledniaja niepewnosei pobierania prébek.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub >” dolnej/gbme;j granicy zakresu pomisrowego metody, gdy wartosé wiclkosci micrzongj nie zawiera sig w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badari mikrobiologicznych).

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spehniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaty oznaczone indeksem gémym ,,W”.

5} Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) majg znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

7) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal: O/V\_/
poz. 1,2 — mgr Krzysztof Cholewa .

poz. 3-6- mer inZ, Barbara Idsik

Konlec sprawozdania

Wymiki odnoszq sig wylqeznic do badanej probki . Sprawozdanie z badati bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratorynego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge na dziakalno$é labaratorying, w tym sprowozdania z badah. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoSci za informacje
dostarczone przez zlecenlodawcg. W przypadku probek dostar h przez zl dawcg, wyniki odnoszq sig wylgcznie do prébek otrzymanych, Laboratorium nie
Pponosi odpowledzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywno$é prébki. .
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dzialalno$ci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1719/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer protokotu pobrania probki*: ON-HK.9020.245.2025; 291/2025
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

M. Krzykawska, A. Pawlifiska

Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj pr6bki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan probki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania*: Wodeciag Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Restauracja Jamajka, ul. Keyriska 129, Wagrowiec — kran przy wodomierzn

Nr rejestru probki: 1719/Wi25

Data i godz. pobrania probki*:
24.10.2025r., godz. 105

Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.
Godzina dostarczenia: 135

Data zakoticzenia badania: 27.10.2025r.

Parametr Wynik/ Niepewnos¢? | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat® wartosci metody badawczej" metody®
wskaznikéw®
1 | Zapach (23+2°C) <2 - TON 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) <2 & [ PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) - TFN uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Ogélna liczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 ml . bez PN-EN IS0 6222:2004 A
w 22°C + 2°C po 72h nlepram_dlowych
Zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100m1 0 7 |PN-ENISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki katowe 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 180 7899-2:2004 A
Wyniki odnoszq sig wylqeznie do badanej probki . Spr donie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie mose byt powlelane inaczej

niz w calosel. Klient ma prawo zlozyé skarge na dzialalno$é laboratorying, w iym sprawozdania z badani. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje

dostarczone przez

¢. W przypadh

prébek dostarczonych przez zl

A,

e, wyniki

ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnosé prébki.

q sig wylgcznle do probek otrzymanych, Laboratorium nie
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PSSE w Pile Oddzigt Laboratoryjny Zal.l zdn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1719/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zazmaczyé w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnoéé dia badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla metody badawezej dla poziomu ufnodci 95% i wspélezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badafi mikrobiologicznych niep $& ZOna jest godnie z nomg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odwarzalnosci laboratoryjnej i opiera sig na niepewnoéci zlozonej pomnozonej przez wspolczynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnoéci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacjg o wartogei dolnej / gmej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnosci pobicrania probek,

2) Rezultat badania — podawany jest w formie < lub > dolnej/gémej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy warto$é wielkosci mierzonej nie zawiera sig w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych).

3) Zgodne z rozparzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Nommy wycofane przez PKN bez zasigpienia zostaly oznaczone indeksem gérnym W™,

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) majg znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

7) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r. amtartie Ly ' J
Data sporzadzenia sprawozdania I
Autoryzowak ¢
poz. 1,2 — mgr Krzysatof Cholewa UAA'\(
_poz. 3-6 - mgr int., Barbara Idzik

Koniec sprawozdania

Wymiki odnoszq sig wylqcznie do badangj prébki . Sprawozdanie z badeani bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calodcl. Klient ma prawo zlozyé skarge na dzialalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badar. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje
dostarczone przez zleceniodawce. W przypadku prébek dostar h przez zleceniodawce, wyniki odnoszq sig wylgeznie do probek otrzymanych, Laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnosé probki.
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tel. 67 349-71-25

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

¢- mail: lbw.psse.pila@sanepid.gov.pl

64 — 920 Pila

al. Wojska Polskiego 43

www.gov.pl/web/psse-pila

Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1718/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer protokotu pobrania prébki*: ON-HK.9020.245.2025; 296/2025
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec
M. Krzykawska, A. Pawlifiska

Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spezycia przez ludzi
Stan prébki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania*: Wodocigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
KPP Wagrowiec, ul. Taszorowo 11 — kran przy wodomierzu

Nr rejestru probki: 1718/W/25
Data i godz. pobrania probki*:
24.10.2025r., godz. 10%

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.

Godzina dostarczenia: 13%°
Data zakoficzenia badania: 27.10.2025r.

Parametr Wynil/ Niepewno§¢” | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat® wartosci metody badawczej? metody®
wskaznikéw?
1 | Zapach (23+2°C) <2 - TON @ | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) <2 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) - TFN uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Ogélna liczba
mikroorganizméw 8 (5-14) jtk/1 ml . bez PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C + 2°C po 72h nieprawidlowych
zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100ml 0 ™ | PN-ENISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100m1 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki kalowe 0 - jtk/100mi 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A
Wymiki odnoszq sig wylgcznie dp badanef probli . Spr danie z badar bez pisemngj zgody Oddzialu Laboratoryinego PSSE w Pile, nie moze byé pqw:elane maczej

niz w calosei. Klient ma prawo zlozyé skarge na dzialolnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badmh. Laboratorium nie ponosi odpowiedzi
dasmrczone przez zIecemoMcg W prz_wadlm prdbek dostarczonych przez zleceniodawce, wynlki odnoszq sig wylgcznie do probek atlzymanych Inboralormm me

P

ponosi odp

i za opis, poch

sposoh pobrania oraz reprezentatywnosé prébki.




PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny Zal.1 z dn. 21.02.2024r. do Procedwry PO-16 str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1718/W£25

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyé w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoécig rozszerzong obliczong dia metody badawezej dla poziomu ufnocsei 95% i wspétczynnika rozszerzenia
k=2. Dla badat mikrobiologicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie z nomg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnosci laboratoryjnej i opiera sig na niepewnosci zlozonej pomnozonej przez wspdlczynnik k =2 , zapewniajac paziom ufnoéci okolo 95%.

W przypadia podania rezaltatu badanis, laboratorium podaje informacje o wartosci dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajgcej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnosci pobierania probek.

2) Rezuitat badania — podawany jest w formie ,,< lub >” dolnej/gémej granicy zakresn pomiarowego metody, gdy warto$é wielko$ci mierzonej nie zawiera sig w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych).

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lndzi (Dz.U. z 20171. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gérnym , W™,

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) maja znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

7) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r. »
Data s’pomulzenia sprawozdania : % —
Autoryzowal: J i ‘ r ol
poz. 1,2 — mgr Krzysztof Cholewa e i
poz. 3-6 - mgr ink. Barbara ldzik Lt
Konlec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badaii ez pisemnej zgedy Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zio2yé skarge na dziolalno$é laboratoryjng, w tym sprawozdania z badar. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje
dostarczone przez zleceniodawcg. W przypadiu prébek dostar yeh przez zi iodawce, wyniki odnoszq sie wylqcznie do probek otrzymanych, Laboratorium nie
ponost odpowiedzialnoci za opis, pochodzenie, sposch pobrania oraz reprezentatywno$é probki.




PSSE w Pile Oddzial Laboratorviny

Zal.l z dn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16  str.1/2

Laboratorium Badania Wody

PCA

PoLsxre Centaum
AKBEDYTACH

©

BADANIA

AB 616

tel. 67 349-71-25

POWIATOWA STACJA

W PILE

¢- mail: Ibw.psse.pila@sanepid.gov.pl

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

64 — 920 Pita

al. Wojska Polskiego 43

www.gov.pl/web/psse-pila

o, ,"'“\“\3‘ Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1717/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer protokofu pobrania prébki*: ON-HK.9020.245.2025; 292/2025
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE -~ Wagrowiec
M. Krzykawska, A. Pawliiiska

Identyfikacja metody pobierania prébek*; PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi
Stan prébki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Migjsce pobrania*; Wodociag Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Oczyszezalnia Sciekéw Wagrowiec, ul. Skocka 55 — kran przy wodomierzu

Nr rejestru préobki: 1717/W/25

Data

i godz. pobrania probki*:

24.10.2025r., godz. 9%

Data dostarczenia probki/rozpoczgeia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.

Godzina dostarczenia: 1350
Data zakonczenia badania: 27.10.2025r.

Parametr Wynik/ Niepewnot? | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat®? wartosci metody badawczej® metody™
wskanikéw
1 | Zapach (23+2°C) <2 - TON 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) Uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
2 | Smak (232°C) <2 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) - TFN uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Og6lna liczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 ml ] h'a PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C + 2°C po 72h nieprawidlowych
Zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100ml 0 " [PN-ENISO9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml1 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki katowe 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

) ie do bad.

Wyniki od q sig w

dostarczone przez

2 iodawce. W pr

2,

ponosi odpowledzialnos zaop:s,, F

ypadiu prébek dostar

h przez

¢, wyniki odr
je, sposob pobrania oraz reprezentatywnosé probki.

g sig wylg

- .

ef probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Oddzialu Laborateryjnego PSSE w Pile, nie moze byt powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zZlozyt: skargg na dzialalnos¢ laboratoryjng, w rym s'prawozdanm 2z badan. Laboratonum nie ponosi odpowiedzialnoscl za informacje
de do prébek ofrzymanych, Laboratorium nie




PSSE w Pile Oddzial Laboratoryjny Zal.l zdn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 _str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1717/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zazaczyé w odpowiednim miejsou)

1) Niepewnos¢ dla badaf fizykochemicznych jest niepewnoécig rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspdlezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badat mikrobiologicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie z norma PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnosci laboratoryjnej i opiera sig na niepewnosci ztozonej pomnozonej przez wspdtezynnik k =2 , zapewniajge poziom ufnosci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartoéci dolnej / gdmej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badaf niepewnosci nie uwzgledniaja niep $ci pobierania probek.

2) Rezultat badania - podawany jest w formie ,.< lub >” dolnej/gémej granicy zakresu pomi ego metody, gdy wartosé wielkodci mierzonej nie zawiera si¢ w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badar mikrobiologiczuych).

3) Zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metody badaweze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzsdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017s. w sprawie jakoci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017t. poz. 2294),

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym ,,W™.

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) maja znak A, nieakredytowane przez PCA maja znak N.

6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.

7) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r.
Data sporzgdzenia sprawozdania
Autoryzowak

poz 1,2 - mgr Krzysztof Cholewa , a P
poz 3-6 - mpr ing. Barllg_a Idzik

Konlec sprawozdania

Wyaiki odnoszq sig wylgznie do badanej probki . Sprawozdanie z bada bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczef
niz w calasci. Klient ma prawo zlo2yé skarge na dziatalnosé laboratorying, w tym sprawozdania z badari. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone przez zleceniodawcg. W przypadiu probek dostarczonych przez zleceniodawce, wyniki od q ste wylg, do prébek otrz) h, Laboratorium nie
Pponosi odpowiedzialno$ci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnosé probki.




Zleceniodawca*: PSSE -
Numer protokolu pobrania prébki*: ON-HK.9020.245.2025; 293/2025
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan prébki: zgodny z wymaganiami

PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny

Zal ]l zdn 21.02.2024r. do Procedury PO-16 str.1/2
Laboratorium Badania Wody

PC A POWIATOWA STACJA
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%, ,"["M“\‘ Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1716/W/25

Wagrowiec Nr rejestru probki: 1716/W/25

Data i godz. pobrania prébki*:
24.10.2025r., godz. 9'5

Data dostarczenia prébki/rozpoczgeia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.
Godzina dostarczenia: 13%°

Data zakoniczenia badania: 27.10.2025r.

M. Krzykawska, A. Pawliiska

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miegjsce pobrania*: Wodoecigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Sklep DINO, Wagrowiec, ul. Opacka 23 — kran w pomieszczeniu socjalnym

Parametr Wynik/ Niepewnos¢? | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat? wartosci metody badawczej® metody™
wskazZnikéw?
1 | Zapach (23£2°C) <2 - TON ® | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczons, parzyste, wybor
niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) < % | PN-EN 16222006 metoda A
(akeeptowalny) - TFN uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Og6lna liczba
mikroorganizin6w Nie wykryto - jth/1 ml b.ez PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C +2°C po 72h T nlepram.dlowych
zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100ml 0 7 | PN-ENISO9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki katowe 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Wyniki ednoszq sig wylq

ef probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej

niz w catosci. Klient ma prawo zlozyé skargg na dzialalnosé laboratorying, w tym sprawozdania z badar. Labomtormm nie ponosi oa;aowmtmlnofc: za mjbmaq;e
dostarczone przez sk ¢. W przypadku probek dostarczonych przez =l iodawce, wyniki odnoszq sig w ie do prihek otr h, Laboratarium nic
ponosi odpowiedzialnosci za opts pachodzenie, sposdb pobrania oraz reprezentatywno$é probki.




PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny Zal.1 z dn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 _str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1716/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyé w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnosé dla badari fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzona obliczong dla metody badawczej dia poziomu ufnosci 95% i wspétezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badah mikobiologicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normg PN-1SO 29201:2022-02 = zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnoéei laboratoryjnej i opiera sig na niepewnosci zloZonej pomnozonej przez wspdlczynnik k =2 , zapewniajae poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartodei dolnej / gémej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajgeej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badat niepewnodci nie uwzglgdniaja niepewnosci pobiesania prébek.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie < lub >” dolnej/gérne; granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢ w
akredytowanym zakresie pomiatrowym (nie dotyczy badaf mikrobiologicznych).

3) Zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody pr j do spozycia przez Indzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach speiniaja wymag: ia okreslone w razporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zasigpienia zostaly oznaczone indeksem gémym W

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) maja znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian.

7) Dopuszeza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r. g

Data sporzadzenia sprawozdania ¢ 5
Autoryzowsl: a’/\ % J J—
poz. 1,2 — mgr Krzysztof Cholewa -.

poz. 3-6 - mgr inz. Barbara Idzik

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Odzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
nitw caloici. Klient ma prawo zlozyé skarge na dziglainosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badar. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za informacje
dostarczone przez zleceniodawce. W przypadku probek dostarczonych przez zl indawce, wyniki od) sie wylgeznie do prébek otr h, Laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywno$é probki.




PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny

Zal.l z dn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 str.1/2

Laboratorium Badania Wody
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

64 — 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.gov.pl/web/psse-pila

tel. 67 349-71-25
e- mail: Ibw.psse.pila@sanepid.gov.pl

Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnoéci laboratoryjnej

Zleceniodawca*; PSSE - Wagrowiec
Numer protokotu pobrania prébki*: ON-HIK.9020.245.2025; 297/2025
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan prébki: zgedny z wymaganiami

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1715/W/25

Nr rejestru prébki: 1715/W/28
Data i godz, pobrania prébki*:
24.10.2025r., godz. 8%°

M. Krzykawska, A. Pawlifiska

Godzina dostarczenia: 135

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Urzad Miejski Wagrowiec, ul. KoSciuszki 15A

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.

Data zakonczenia badania: 27.10.2025r.

Parameir Wynik/ Niepewno$¢® | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat® wartoSci metody badawczej® metody™
wskazZnikéw”
1 | Zapach (23+2°C) <2 - TON 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczona, parzystd, wybor
niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) <2 % | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) - TFN uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Ogoélnaliczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 ml bez PN-EN SO 6222:2004 A
w 22°C £ 2°C po 72h nieprawx_dlowych
Zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100ml1 0 ™ | PN-ENISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki katowe 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Wyniki odnoszq sig wylq

ie do bad:

of prébki . Sprawozdanie z badah bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej

niz w calosci. Klient ma prawo zlo2yé skarge na dzialalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badars. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje

dostarczone przez zleceniodawce. mepmﬂfu probek dostar

7,

h przez ¢, wyniki ady

ponosi odp

Sci za opis, p

, Sposob pobrania oraz reprezentatywnosé prébki.

g si¢ wylgcznie do probek otrzymanych, Laboratorium nie



PSSE w Pile Oddzial Laboratoryiny Zal.l zdn. 21.02,2024r. do Procedury PO-16 str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1715/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnos¢ dla badaii fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla poziomu ufnoéci 95% i wspélezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badaf mikrobiologicznych niepewno$é rozszerzona jest oszacowana zgodsie z normg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na adtwarzalnosci laboratoryjnej i opiera sig na niepewnoéci zlozonej pomnozone;j przez wspétezynnik k=2 , zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%.
W przypadku podania rezultatu badznia, laboratorium podaje informacjg o wartosci dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.

p e §ci pobicrania prébek.

Podawane na sprawozdaniu z badasi niep ¥Sci nie uwzgledniajg niep p

2) Rezultat badania - podawany jest w formie ,.< lub >” dolnej/gomej granicy zakresu pomia go metody, gdy §¢ wielkogci mierzonej nie zawiera sig w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badafh mikrobiologiczaych).

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym ,, W™

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji ar AB 616) maja znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

7) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r.
Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal: O{
poz 1,2 - mgr Krzysztof Cholewa
_poz. 3-6 - mgr in. Barbara Idzik

Konlec sprawozdania

Wymiki odnoszq sig wylqcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Oddziatn Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie mote byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo 2logyé skarge na dzialainosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badari. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci informacje
dostarczone przez zleceniodawcg. W przypadiae probek dostarczonych przez zleceniodawce, wyniki odnoszq sig wylgeznie do prébek otrzy h, Laboratorium nie
Pponosi odpawiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnosé probia.
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miejsce wykonania dziatalnoéci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1714/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiee
Numer protokotu pobrania prébki*: ON-HK.9020.245.2025; 290/2025
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec
M. Krzykawska, A. Pawliriska
Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan prébki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykerzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania*: Wedecigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100

Nr rejestru probki: 1714/W/25
Data i godz. pobrania probki*:

24.10.2025r., godz. 8%

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.

Godzina dostarczenia; 135

Data zakoficzenia badania: 27.10.202Sr,

SUW Wiygrowiec
Parametr Wynik/ Niepewno§t? | Jednostka Dopuszezalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat? wartadei metody badawczej® metody®
wskaznikéw”
1 | Zapach (23+2°C) <2 - TON ¢ | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) <2 ® | PN-EN 1622:2006 metoda A
(2kceptowalny) - TFN Uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
3 | Og6lna liczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 ml . bez PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C +2°C po 72h nieprawidiowych
zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - §tk/100m1 o 7 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki kalowe 0 - jtk/100ml ¢ PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Wyniki odnoszq si¢ wylg

ie do badanej probki . Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej

niz w calobci, Klient ma prawo zlo2yé skarge na dzialaino$é laboratoryjng, w tym sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone przez zleceniodawce. W przypadiu probek dostarczonych przez zlecenlodawcg, wyniki odnoszq sig wylqeanie do probek otrzymanych, Laboratorium nie

ponosi odpowiedzialnoci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnosé probki.




PSSE w Pile Oddziat Laboratoryiny Zatl zdn 21.02.2024r. do Procedury PO-16 _str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1714/W/25

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyé w odpowiednim miejscu)

1) Niepewno$¢ dla badaii fizykochemicznych jest niepewnoécig rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla poziomu ufnoéci 95% i wspblczynnika rozszerzenia
k=2. Dla badaii mikrobiologicznych niepewno$¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z nomma PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnosci laboratoryjnej i opiera sig na niepewnosci ziozonej pomnozonej przez wspdlezynuik k =2 , zapewniajac poziom uftoscei okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacijg o wartosci dolnej / gbme;j granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnoéci.
Podawane na sprawozdaniu z badati niepewnosci nie uwzglgdniajg niepewnosci pobierania probek.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub > dolnej/gémej gramicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢ w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badafi mikrobiclogicznychy).

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Nommy wycofane przez PKN bez zastgpienia zostaly oznaczone indeksem gémym , W™

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) majg znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

7) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r. : gt il
Data i wozdania

Frmtcoa a__
poz 1,2 ~ mgr Krzysztof Cholewa

poz 3-6 - mpr inZ. Barbara E_Zlk

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylqcznie do badanej prébki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratorynego PSSE w Pile, nie moze byt powielane inaczej
niz w calofei, Klient ma prawo zlotyé skarge na dzialalnosé laboratorying, w tym sprawozdania z badas, Laboratorium nie ponosi odpowledzialnosci za informacje
dostarczone przez zleceniodawee. W przypadicu probek dostar h przez zl iodawce, wyniki odnoszq sig wylg do prébek otrz) h, Laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci za apis, pochodzenie, sposcb pobrania oraz reprezentatywnos$é probld.




Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer protokolu pobrania probki*: ON-HK.9020.245.2025; 295/2025
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

Identyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan prébki: zgodny z wymaganiami

PSSE w Pile Oddziat Laborator siny

Zat.l z dn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 _str.1/2
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AB 616 64 — 920 Pila
tel. 67 349-71-25 al. Wojska Polskiego 43
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o ts,
SN
N , : o : o : ; S
(94 ‘:"h\‘\“\‘»\ Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. ‘@ﬂﬁﬁ;ﬁ%& V45 -~ J
miejsce wykonania dziatalnosei laboratoryjnej | _SERKRF™mrT v
IiE'p ulipl = N
pna QU0 CIU- 78 |

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1713/W/25

M. Krzykawska, A. Pawlifiska

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wedocigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
PSSE Wagrowiec, ul. Gniezniesiska 49 — kran przy wodomierzu

WY %ﬁﬁb

Znak sprawy .

......................................

Nr rejestru probki: 1713/W172S
Data i godz. pobrania prébki¥*:
24.10.2025r., godz. 8%

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 24.10.2025r./24.10.2025r.
Godzina dostarczenia: 13

Data zakoriczenia badania: 27.10.2025r.

o

Parametr Wynik/ Niepewno§¢” | Jednostka Dopuszezalne Identyfikator
L.p. Rezultat? wartoci metody badawczej¥ metody™
wskaZnikéw®
1 | Zapach (23+2°C) <2 - TON @ | PN-EN 1622:2006 metoda A
{akceptowalny) Uproszczona, parzysts, wybor
niewymuszony
2 | Smak (23+2°C) <2 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) - TFN uproszczona, parzysta, wybér
niewymuszony
3 | Ogdina liczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 mi . be PN-EN IS0 6222:2004 A
w 22°C £2°C po 72h nlepram_dlowych
zmian
4 | Liczba bakterii grupy 0 - jtk/100m] o 7 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
5 | Escherichia coli 0 - itk/100m1 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
6 | Enterokoki katowe 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Wyniki adnoszq sig wylqcznie do badanej probli . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skargg na dzialalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badafi. Laboratorium nie ponosi adpowiedzialnosci za informacje

dostarczone przez zleceniodawcg. W przypadiu prébek dostar
$ci za opis, p

ponosi odpowiedzial)

hrdy;

h preez 2l

¢, wyniki odnoszq sig wylgcznie do prébek otrzymanych, Laboratorium nie
ie, sposob pobrania oraz reprezentatywnos¢ probki.



PSSE w Pile Qddzial Laboratoryjny Zal ]l zdn. 21.02.2024r. do Procedury PO-16 str.2/2
Laboratorium Badania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1713/W/25

* dane dostarczane przez klienta (zaznaczyé w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnos¢ dla badaih fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczona dla metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspdlezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badas mikrobiclogicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normg PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnosci laboratoryjnej i opiera si¢ na niepewnosci 230zonej pomnozonej przez wspélezynnik k =2 , zapewniajgc poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartogei dolne;j / gémej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badafi niepewnosci nie uwzgldniaja niepewnosci pobierania prébek.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie < lub > dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego dy, gdy $¢ wielkodci mierzonej nie zawiera sig w
aloedytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych),

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r. poz. 2294)
4) Metody badaweze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 prudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone;j do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym ,, W™,

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) majg znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.

6) Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidtowych zmian,

7) Dopuszeza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

Pila, dnia 27.10.2025r.

Data sporzgdzenia sprawozdania
Autoryzowak:

poz. 1,2 — mgr Krzysztof Cholewa
por, 3-6 - mgr ini. Barbara Idzik

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probii . Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byt powielane inaczej
niz w calolel. Klient ma prawo zlo2yé skarge na dzialalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badat. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnocl za informacje
dostarczone przez zleceniodawce. W przypadiu prébek dostar h przez zh iodawce, wyniki odnoszq sig wylgcznie do probek otrz h, Laboratorium nie
ponasi edpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposch pobrania oraz reprezentatywnos$¢ probki.
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migjsce wykonania dziatalnogci laboratoryjnej

Uzupelnienie do SPRAWOZDANIA Z BADAN nr 1668/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer protokolu pobrania probki*: ON-HK.9020.245.2025; 275/2025
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec

R. Krakowiak, D. Bejma

ldentyfikacja metody pobierania prébek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj prébki*: Woda do spozycia przez ludzi
Stan prébki: zgedny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Migjsce pobrania*: Wodociag Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Siet KPP w Wagrowcu ul. Taszarowo 11 — kran przy wodomierzu

Nr rejestru probki: 1668/W/25
Data i godz. pobrania prébki*:
21.10.2025r., godz, 9%

Data dostarczenia probkifrozpoczecia
badania: 21.10.2025r./21.16.2025r.

Godzina dostarczenia; 14'°
Data zakoniczenia badania: 24.10.202Sr.

niz w calodei. Klient ma prawo zlozyé

skarge na dzialalnosé laboratoryfng, w tym sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi

1,

dosiarczone przez zl

e. Wprzyp

probek dostarczonych przez zi

e, wyniki ody

Pponosi edpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnosé pribki.

fr vl
q sig wyq

Parametr Wynik/ Niepewno$é? | Jednostka Dopuszezalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat® warto$ei metody badawczej® metody™
wskaznikow”
1 | Metno$é <0,20 0,20+0,04 NTU 10 9 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
2 | Barwa 10 2 mgPt/l ° PN-EN ISO 7887: 2012, A
metoda D
PN-EN ISO
7887:2012/Ap1:2015-06
3 | Zapach (23£2°C) <2 - TON 9| PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) Uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
4 | Smak (2322°C) 9 | PN-EN 1622:2006 metoda A
Nie badane - TFN uproszczona, paszysta, wybor
niewymuszony
5 |pH 7.5 0,2 pH 6,595 PN-EN ISO 10523: 2012 A
t pom. =21,0°C
6 | Przewodnosé elektryczna 790,09 40,1 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999 A
whasciwa w 25°C 1 pom. = 17,0°C
7 | Ogoélna liczba
mikroorganizméw Nie wykryto - jtk/1 ml . b.ez PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C £ 2°C po 72h nieprawidtowych
Zmian
1
Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Spr danie z badar: bez pisemnej zgody Oddrialu Laboratoryjnego PSSE w Pile,

Hie moze byé powielane inaczej
odpowiedzialnosci za informacje
je do prébek otrzymanych, Laboratorium nic




PSSE w Pile Oddziat Laboratoryiny
Laboratorium Badania Wody

Zal l zdn 21.02.2024r. do Procedury PO-16  str.2/2

Uzupelnienie do SPRAWOZDANIA Z BADAN nr 1668/W/25

* dane dostarczone przez klienta (. yE w odpowiednim miejscu)
1) Niepewnosé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzony obliczong dla metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspblezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé 10Z8ZeTZORA jest oszacowana zgodnie z norma PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejécia globalnego
opartego na odtwarzalnosei laboratoryjnej i opiera sig na niepewnoéci zlozongj pomnozonej przez wspblezynnik k=2 , zapewniajge poziom ufnosci okolo 95%.
W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje infarmacjg o wartoéci dolnej / gbmej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnogci.

e na sprawozdaniu z badafi niepewnosci nie uwzgledniaja nicpewnosci pobierania prébek.
2) Rezultat badania ~ pod y jest w formie , < lab > dolnej/gémej gramicy zakresy pomiarowega metody, gdy wartosé wielkosei mierzonej nie zawiera si¢ w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych).
3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody Pprzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r. poz. 2294)
4) Metody bad ane w badaniach speniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone;j do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),
Normy wycofane przez PKN bez zastgpienia zostaly oznaczone indeksem gomym W™,
5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) maj3 znak A, nieakredytowane przez PCA majg znak N.
6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
7) Dopuszeza sig pojedyncze bakterie <10 Jjtk (NPL).
8)Korekta za pomocs urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pila, dnia 24.10.2025r.
Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal:

Poz. 1,2,5,6 - mgr in2. Malgorzata Kulakowska OL»{?SM do-Guarde
Poz, 3,4 -dr in2. Maria Chojnacka -Gwizdek d o oy

poz 7- mgr inZ, Barbara Idzik vek

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probici . Sprawozdanie z badari bez pisemnej 2gody Oddziaty Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczey
nit w ealosci. Klient ma prawo zlo2yé skarge na dziatalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badasi. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone przez zlecenivdawce. W pr ypadku probek dostar veh przez =l dawce, wyniki odnoszq sig wylq do prébek otrzymanyck, Laberatorium nic
ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, Sposdb pobrania oraz reprezentatywno$é prébki.
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PCA POWIATOWA STACJA
FEDNE ST SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE
eIk |
BADANIA
AB 616 64 — 920 Pila
tel. 67 349-71-25 al. Wojska Polskiego 43
— e- mail: lbw.psse.pila@sanegid.gov.gl Www.gov.pl/web/psse-pila
S\E//\/”:{.; Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al, Wojska Polskiego 43
3 migjsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej
NS
AN
,""Im\\\\‘\\
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1665/W/25
Zleceniodawca*; PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 1665/W/25
Numer protokolu pobrania probki*: ON-HK.9020.245.2025; 276/2025 Data i godz. pobrania problci*:
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec 21.10.2025r., godz. 9%
R. Krakowiak, D, Bejma Data dostarczenia probki/rozpoczecia
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r. badania: 21.10.2025r./21.10.2025r.
Rodzsj probki*: Woda do spoZycia przez ludzi Godzina dostarczenia: 141
Stan probki: zgodny z wymaganiami Data zakoiiczenia badania; 24,10.2025r.,

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Migjsce pobrania*; Wodocigg publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Zaklad Wylegu Drobin ul. Lefna 1 — kran przy wodomierzu

[ Wynik Niepewno3e? Dopuszczalne Identyfikator metody badawcze}? Status
L.p. Parametr Irezultat® Jednosthka wartosci metody™
= wskainikéw?
I [Mgtnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1,0 ®PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
2 |Barwa 7,5 19 mgPt1 9 IPN-EN ISO 7887: 2012, metoda C A
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 Eapach (23+2°C) 22 - TON 9 IPN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, A
(nieakeceptowalny) parzysta, wybér niewymuszony
4 Smak (23+2°C) 9 PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, A
nie badano - TFN jparzysta, wybér nicwymuszony
5 pH 7,7 0,2 pH 6,5-95 |PN-EN ISO 10523: 2012 A
- £ pom, = 19,4°C
6 [Przewodnosé elektryczna 782,09 39,7 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999 A
wiasciwa w 25°C 1 pom. =16,6°C
7 [Twardosé 357 27 mgCaCQ0:1 60-500  |PN-ISO 6059:1999 A
8 [Wapn 98 12 mg/ - PN-ISO 6058:1999 A
9 Magnez 28 4 mg/l 7-125  [PN-C-04554-4:1999 A
10 [Chlorki 11,5 1,0 mg/l 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 A
11 |Amonowy jon 0,099 0,017 mg/l 0,50 IPN-C-04576-4: 1994 A
12 |Azotyny <0,050 0,050:0,006 mg/l 0,50 ¥ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 A
13 |Azotany 3,1 04 mg/l 50 # IPN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 A
14 [Zelazo <30,0 30,0+6,2 pell 200 PN-ISO 6332:2001, A
PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06 |
15 [Fluorki 0,30 0,05 mg/l 1,5 PN-EN 1SO 10304-1: 2009+AC:2012 A
16 Mangan <15 15+3 ngfl 50 PN-92/C-04570/01% A
17 Séd 36,87 491 mg/ 200 PN-ISO 9964-1:1994, A
PN-ISQ 9964-1:1994/Apl:2009
18 |Cyjanki <10,0 10,0:1,3 pen 50 W/PB-30 wyd. 4 2 21.07,2023r.
19  Siarczany 5,16 0,57 mg/1 250 IPN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 A
Wyniki odnoszq sig wyl. do badanej probki. Sprawozdanie z badari bez Ppisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie mose byé powielane inacrej
niz w calodci. Klient ma prawo zlozyé skarge na deiglalnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania z badas. Laboratoriam nie ponosi odpowiedzialnosci za informacye

dostarczone przez zleceniodawce. W przypadh prébek dostarczonych przez zleceni dawee, wyniki odnoszq sig wylqemie do proébek otrzymanych, Laboratorium nie
Pponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposdb pobrania oraz reprezentatywnosé probli.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1665/W/25

Parametr Wynik/ Niepewnosé? | Jednostka Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezultat? wartosci metody badawczej? metody®
wskafnikéw®
20 |Indeks nadmanganianowy 335 091 mg0,/1 50 PN-EN ISO 8467:2001 A
21 | Benzo(a)piren <0,0030 0,0030+0,0014 ngl 0,01 W/PB-35 wyd. 4 z 11.12.2024r, A
22 XLwielopicrscieniowych <0,0050 0,0050+0,0018 ng/l 0,10 W/PB-35 wyd. 4z 11.12.2024s A
weglowodoréw aromatycznych
- benzo (b ) fluoranten,
- benzo(k)fluoranten,
= benzo(g, b, i)perylen,
- indeno(l,2,3-c,d)piren
Ogdlna liczba
23 | mikroorganizméw nie wykryto - Jtk/1 mi bez PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C +2°C po 72h nieprawidlowych
zmian
24 | Liczba bakterii grupy coli 0 - Jtk/100m] 0o 7 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
25 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
26 | Enterokoki kalowe ] - Jtk/100m] 0 PN-EN IS0 7899-2:2004
* dane dostarczone przez kli ( y¢ w odpowiednim miejscu)

1) Niepewnoé¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczon dla metody badawezej dla poziomu ufnosci 95% i wsptlezynnika rozszerzenia
k=2. Dla badati mikrobjol gicznych niep $¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z norma PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejscia globalnego
opartego na odtwarzalnosci laboratoryjne; i opiera sig na niepewnosci ZloZonej pomnozonej przez wapdlezynnik k =2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartosci dolnej / gérmej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajgoej j&j niepewnodci,
Podawane na sprawozdaniu z badas niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnoéci pobierania probek.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub >* dolnej/géme;j granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nic zawiera si¢ w
akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych).

3) Zgodne 2 rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w prawie jakosci wody pr zonej do spozycia przez ludz (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnis 07 grudnia 2017r. w sprawie jakoéei wody
Przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz.U. 2 2017r. poz. 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zastgpienia zostaly oznaczone indeksem gomym ,,.W”,

5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacii nr AB 616) majg znak A, nieakredytowane przez PCA maja znak N,

6) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,

7) Dopuszeza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

8) Korekta 2a pomocg urzgdzenia do kompensacji wplywa temperatury.

9)Warunek: [stezenie azotanéw}/50 + [stezenie azotyn6w]/3 < 1. Stegenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,1 mgA.

Pila, dnia 27.10.2025r. 7i Sanit

Data sporzadzenia sprawozdania tarszy @

Autoryzowal: : ¥ty Stacji Sunitarze Fpideaniolugic ,%wég
poz. 1-2, 5-15,19- mgr inz. Malgorzata Kutakowska

poz. 3,4, 16 -18,20-22 - mgr Kezysztof Cholewa f]? ’ : N
Ppoz. 23-26 — mgr inz, Barbara Idzik 5 ]

Konlec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badnef probli. Sprawozdanie z badar bez Pisemnej zgody Oddziak Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inacze
niz w calosci, Klient ma prawo zlozyc skarge na dzialalnosé laboratorying, w tym sprawozdania z baden, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone przez leceniodawcg. W przypadiu prébek dostarczonych przez zleceniodawcg, wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do probek otrzymanych, Laboratorium nie
Pponosi edpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposob pobrania oraz reprezentatywnosc probki.



