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Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowe;j.

Ocena jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych pobranej prébki wody 27
paZdziernika 2025r. z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badan:

- sprawozdanie z badar nr 11726/10/25 wykonane przez Laboratorium Ustugowo
Badawcze ,BIOCHEMIK” Sp. zo.0. Pita ul. Strefowa 15, 64-920 Pila z 30 pazdziernika 2025
r. probki wody z sieci - ul. Skocka 55 - pomieszczenie sprzetu porzadkowego.

Podstawa prawna:

-art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
{t.j.z11marca2024r, Dz.U.22024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Dagmara Ktosowicz
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badan

Otrzymugja:
1. Adresat (e-doreczenia)
2. ON-HK aa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Koéciuszki 15, 62-100 Wagrowiec {e-doreczenia)
2. Urzad Miejskiw Wagroweu ul. Kosciuszki 15A {e-doreczenia)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. Gnieznienska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczeri: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832
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LABORATORIUM USLUGOWO-BADAWCZE

PILA, ul. Strefowa 15, 64-920 Pita

PCA

POLSKIE CENYRUM
AKREDYTACIH

"BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.

www.biochemik.pl
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BADANIA

AB 400

$mitowo, dnia 30.10.2025

Numer prébki w Laboratorium
Opis préobki

Laboratorium Uslugowo-Badaweze “BIOCHEMIK" Sp. z 0.0,
Formularz nr 7.8/F01

Obowigzuje od dnia 01.03.2022

Sir. | /str.3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 11726/10/25

11594/1-1/2647/10/25
Woda do spozycia przez ludzi
Prébka utrwalona wg PN-EN ISO 5667-3:2024-10

Masa prébki Objetosé prébki do badan zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Opakowanie Szczelnie zamknigte butelki szklane, sterylna butelka szklana
Temperatura transportu 3,3-4,2{°C}

Osoba pobierajaca probki
Metodyka pobierania probek

Pracownik Laboratorium - Kozuchin Adrian
wg PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN 18O 19458:2007- T, A

Miejsce pobrania Oezyszezalnia Sciekéw, ul, Skocka 55, Wagrowiec
Pomieszczenic sprzgtu porzadkowego, kran
Wodociag publiczny Wagrowiec

Inne Tloéé probek jednostkowych 1

Stan prébki w momencic przyjgcia

Temperatura w momencie przyj¢cia probki 4,0[°C]
Bez zastrzezefi

Zleceniodawcea MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACI! Spétka z 0.0.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowiec
Ident.: 7660006550
Data pobrania prébki/godzina pobrania prébki 27.10.2025, 09:34
Data dostarczenia prébki/godzina dostarczenia 27.10.2025/ 13:00
Data rozpoczecia badan 27.10.2025
Data zakoriczenia badan 30.10.2025
., Wartosd Miejsce
Wynilsrezultat Niepewnosé . L : . . Staius
Lp. Kierunek bodaii Jednostha badania o > dn;;l‘zzr:lfa / Tdentyfikator metody of wy i metody
Ogolna liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C bez
I jti/m 30 1277 | nieprawidiowych PN-EN ISO 6222:2004 $ Ac,R
Metoda ptytkowa (posiew Zmiap 241C
i welgbny) |
Liczba bakterii Escherichia coli )
2 jtk/100ml 0 - 0jtk/100ml  [PN-EN 180 9308-1:2014-12+A1:2017-04 S Ae,R
Metoda filtracji membranowej - ) e [
Liczba bakterii z grupy coli '
3 jik/100ml 0 - 0jtk/100ml  |PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 § Ac,R
Metoda filtracji membranowej I
Liczba enterokokéw ,
4 Jjtk/100ml 0 - 0 jtk/100 mt PN-EN 1SO 7899-2:2004 S Ae, R
Metoda filtracji membranowej |
Barwa
. PN-EN SO 7887:2012 metoda C+
5 ml 139 2 Sk Apl:2015-06 : AR
Metoda spektrofotometryczna ]
Metnosdé <0.20
G NTU © 20_‘_‘0 02)* - 10 PN-EN 150 7027-1:2016-09 P AR
Metoda nefelometryczna .
Przewodnos¢ elektryczna
7 whasciwa pSfem 7982 80 2500 GimC PN-EN 27888:1999 P AR
Metoda konduktometryczna -
Laboratorium Ustugowo-Badawcze Lat um Uslugowo-Bad Lab fum Uslugowo-Bad; Lab jum Uslugowo-Bad
“Biochemik" Spolka z 0.0. “Biochemik® Spotka z 0.0, *Biochemik” Spélkaz 0.0. “Biochemik" Spélka z 0.0.
ul. Strefowa 15 ul. Pilska 34, Smilowo ul. Przemystowa 15 ul. Kosynieréw 32
64-920 Pita 64-810 Kaczory 21-100 Lukow 41-219 Sosnowiec

1el. 667 984 985 tel Aax 6728 14117 1et. 25 19 72776

tel. 323536772



Smi}owo, dnia 30.10.2025 Laboratorium Ustugowo-Badaweze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.

Formularz or 7.8/F01
Obowigzuje od dnia 01.03,2022
Str. 2 /str.3
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 11726/10/25
B . g Wartosé Miejsce
. B} Wynik/rezultar Niepewnosé = n . Status 1
Lp. Kierunek badar Jednostka badania rozszerzona® rfop;:r::.«:zj:a/ Identyftkator mehjlly e wy o metody
Liczba progowa smaku TFN
- 3 - keeptowal PN-EN 1622:2006 P X
8 Metoda uproszczona, parzysta, <l SRy &8
wybdr niewymuszony .
Liczba progowa zapachu TON
- EH - keeptowal, PN-EN 1622:2006
2 Metoda uproszezona, parzysta, <l SR P AR
| wybér niewymuszony i
Stgzenie jonu amonowego
10 mgi 0,109 0,022 0.50 PN-C-04576-4:1994 P AR
Metoda spektrofotometryczna
pH
11 - 7.69 0,8 6.5-9.5 PN-EN 1SO 10523:2012 p AR
Metoda potencjometryczna .
" pH=:7,6.

DT o 25,8°C.

3 Tpon*234:2°C, Data i godz.: 28.10.2025 12:00:00.
9 T e 20:4:3°C, Data i godz.: 28.10.2025 12:00:00.
9T pon=25,7°C.

Wyniki/rezultaty badania odnoszg si¢ wylgeznie do probek badanych. W przypadku probek dostarczonych przez zleceniodawee wyniki odnoszj si¢ wylgcznie do
prébek otrzymanych, Laboratorium Uslugowo-Badawcze ,,Biochemik” Sp. z 0.0. nic ponosi odpowicdzialnosci za opis, pochodzenic, sposéb pobrania oraz
reprezeniatywnosé probki.

Sprawozdanic z badasi bez pisemnej zgody laboratorium nic powinno byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 400.

Informacje dodatkowe:

Dane dostarczone przez zleceniodawce zaznaczono czcionkg pogrubiona, za ki6re Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci.

*Przedstawiona niepewno$é rozszerzona pomiaru dotyczgca badan mikrobiologicznych zostala oszacowana zgodnic z ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnos$ci
standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnoéci okoto 95%. Zlazong nicpewnodq standardowg uznano za réwna
odchylenin standardowemu odtwarzalnosei wewnatrzlaboratoryjnej i przedstawiono lgcznie z uwzglednieniem niepewnosci poEerania probek. Niepewnogé

rozszerzona dla metod chemicznych wynika z ni powiiosci standardowsj pomnozonej praez wspblczynnik rozszerzenia k=2, ki ry dlarozkladu normalnego zapewnia
poziom ufnodci w przyblizeniu 95%. Niepewnosé podawana jest dla wynikéw metod akredytowanych mieszezacych si¢ w zakresie akredytacji i uwzglednia
niepcwnosé pobierania prébek.

** Wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. 2017
p02.2294)

Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszoscifwigkszosdei (,,< "/, >™) oznaczajg uzyskanie rezultatow ponizej/powyzej wartosci potwierdzonej w
Zakresie Akredytacji ABA0O,

21 Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nic przekraczala 100 Jtk/Iml w wodzic wprowadzanej do sicci wodociggowej oraz 200 jtk/Iml w kranic
konsumenta,

Dla badaii mikrobiologicznych wody do spozycia nicpewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie znormg PN-1S0 29201 i opierasi¢ na niepewnosci ztozonej
pomnozonej prrez wspotczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%.

M=2C Barwa akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian. Pozgdana wartosé lego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pyl
it 22C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. Pomiar przewodnosci w laboratorium z automatyczng
kompensacjg temperatury.

Dla badar mikrobiologicznych wody do spozycia niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z norma PN-1S0 29201 i opiera sig na niepewnosci zlozonej
pomnozoncj przez wspdlezynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%,

Oznaczanie liczby progowej smaku przeprowadzane jest w trzyosobowym zespole oceniajacym. Zrédlem wody odniesienia jest woda wodociggowa, Czas
przechowywania probki przed przystapieniem do badania jest umieszczony na karcie badafi i jest udostepniany na zyczenic kiienta. Smak akceptowalny przez
konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,

Oznaczanie liczby progowsj zapachu przeprowadzane jest w trzyosobowym zespole oceniajgcym. Zrodiem wody odnicsienia jest woda wodociggowa. Czas
przechowywania prébki przed przystapieniem do badania jest umieszczony nakarcie badaf i jest udostgpniany na zyczenic klienta, Zapach akceptowalny przez
konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian,

Pomiar pH w laboratorium z automatyczna kompensacja temperatury.

#Wartodé w nawiasie, to dolna/gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawezej, bedqca jednoczesnie pranicq oznaczania ilosciowego metody
wskazanej w procedurze lub normie, wraz 2 jej nicpewnoscig rozszerzona,

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez: PPIS w Pile, decyzja nr ON-HK.904.3.2024 z dnia 02. 12.2024; PPIS w Sosnowcu, decyzjanr
NS-HK.9027.3.1105.2024 z dn. 08.11.2024: PPIS w Lukowie, decyzja nr ONS.HK 903.8.65.2024.MB z dnia 31.12.2024;

Status metody: A - metody akredytowane, Ae - metody akredytowane objgte elastycznym zakresem akredytacji, NA - metody nieakredytowane, R -obszar regulowany
prawnie, NR - metodyka badania inna niz przywolana w majacym zastosowanie przepisic prawa, nie stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym
prawnic. W - norma wycofana przez PKN.

Micjsce wykonania badai:
§ - Smilowo, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; £~ Eukéw, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna, P - Pita, Pracownia Chemiczna; S — Sosnowiec, Pracownia
Mikrobiologiczna; T- teren, Z- badania wykonywane przez podwykonawce

Lak fum Ush Rad: Lat sum Usl Rad Lab. tsm Usl Bad, Lal sum Ush Bad:

"Binchemik" Spélk: z0.0. "Biochemik" $|761ki zo.0. "Blochemik” Spélka z 0.0, “Biochemik” Spolka z o.0.
ul. Strefowa 15 ul. Pilska 34, Smilowo ul Przemystowa 15 ul. Kosynieréw 32
64-920 Pila 64-810 Kaczory 21-400 Lukéw 41-219 Sosnowiec

tel. 667 984 983 tel.ffax 6728 14 117 tel. 25 7972 776 tel. 323536 772
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Smilowo, dnia 30.10.2025

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 11726/10/25

Autoryzowal Osoba sporzadzajaca sprawozdanic:
wyniki/rezultaty badan:

poz. 1 - 4 - mgr inz. Winczek Agata, Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej
poz. 5 - 11 - mgr Kaczmarck Anpa, Laborant

mgr Dobak Hanna, Doradca ds. badan

Podpisano kwalifikowanym podpisem clekironicznym.

rreeresrerersen KONICC SPrAWOZAAII. . vcovivemnar e erisnrseerees st e s s
Lab ium Uslug Bad Lat jum Uslug Bad Lab ium Ustug Bad; Lab jum Ustugowo-Bad
"Biochemik" Spétka 2 0.0. "Biochemik® Spétka 2 0.0. "Biochemik" Spélka zo.0. *Biochemik" Spblka z 0.0.
ul. Strefowa 15 ul. Pilska 34, Smitowo ul. Przemyslowa 1§ ul. Kosynieréw 32
64-920 Pila 64-810 Kaczory 21-400 Lukow 41-219 Sosnowiec

tel. 667 984 985

tel.lax 6728 14 117

tel. 257972776

tel. 323536772






