%

M.P.W. i K. Spéika z o.0.
w WAGROWCU

Wol.dn. 2025 -12- 0 1

.......................................

Wagrowiec, 1 grudnia 2025r.
ON-HK.903.277.2025

Sprawe Robert Krakowiak
prowadzi: +48 67 3497147

higiena_komunaIna.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Wagrowcu Sp. z 0.0.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowiec

Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowej,

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikami badan laboratoryjnych pobranej prébki wody 17
pazdziernika 2025 r. z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badan:

- sprawozdanie z badar nr 7399/11/25 wykonane przez Laboratorium Ustugowo Badawcze
.BIOCHEMIK?” Sp. z 0.0. Pita ul. Strefowa 15, 64-920 Pila z 22 pazdziernika 2025 r. prébki
waody zsieci - Oczyszczalnia sciekéw w Wagrowcu ul. Skocka 55 - kran czerpalny.

Podstawa prawna:

-art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. 0 Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j.z 11 marca 2024 r., Dz. U. 2 2024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Dagmara Ktosowicz
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badari

Otrzymuja:
1. Adresat (e-doreczenia)
2. ON-HKaa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Koéciuszki 15, 62-100 Wagrowiec (e-doreczenia)
2. Urzad Miejski w Wagrowcu ul. Koéciuszki 15A (e-doreczenia)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. GnieZnieriska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832

CHRONIMY ZDROWIE
I MYSLA O PRZYSZLOSCI
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LABORATORIUM USLUGOWO-BADAWCZE
"BIOCHEMIK" Sp. z o.0.

PILA, ul. Strefowa 15, 64-920 Pita

www.biochemik.pl
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Smilowo, dnia 22.11.2025

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 7399/11/25

Numer prébki w Laboratorium
Opis prébki

Masa prébki

Opakowanie

Temperatura transportu

soba pobierajgca prébki
<todyka pobierania prébek

Miejsce pobrania

Inne

Stan prébki w momencie przyjecia
Zleceniodawca

Data pobrania prébki/godzina pobrania prébki
Data dostarczenia prébki/godzina dostarczenia

6672/1-1/1455/11/25
Woda do spozycia przez ludzi

Prébka utrwalona wg PN-EN 1SO 5667-3:2024-10
Objgtose probki do badari zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Szczelnie zamknigte butelki szklane, sterylna butelka szklana

3,0-4,0[°C}

Pracownik Laboratorium - Jessa Marcin

wg PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN I1SO 19458:2007- T, A
Oczyszezalnia Sciekéw w Wagroweu, ul. Skocka 55

Kran czerpalny

Wodociag publiczny Wagrowiec

Tlos¢ prébek jednostkowych 1

Temperatura w momencie przyjecia probki 3,5[°C]

Bez zastrzezen

Laboratorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK® Sp. z 0.0.

Formularz nr 7.8/F01
Obowiazuje od dnia 1-03-2022

Str. 1 /str.3

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZAC)I Spétka z 0.0.

ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowiec
Ident.: 7660006550
17.11.2025, 16:00

17.11.2025 / 19:30

Data rozpoczgcia badari 17.11.2025
Data zakoficzenia badan 20.11.2025
Wartosé Miejsce
Wynik/rezultat | Nigpewnosé Status
Lp. Kierunek badan Jednostha badani o g dapu.m'za!:m/ Identyfikator metody badawczej w:::::la metody
Ogoblna liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C bez
= jtkfml nie wykryto . i PN-EN ISO 6222:2004 $ Ae,R
Metoda plytkowa (posiew zmian zIC
wglcbny)
Liczba bakterii Escherichia coli .
2 jtk/100ml 0 - 0jth/100ml  [PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 $ Ae,R
Metoda filtracji membranowej
Liczba bakterii z grupy coli .
3 jtk/100ml 0 - Ojtk/100ml  |PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 S Ae,R
Metoda filtracji membranowej
Liczba enterokokéw
4 jtk/100ml 0 - 0 jtk/100 ml PN-EN [S0 7899-2:2004 $ Ae,R
Metoda filtracji membranowej
Barwa
5 mgl 139 2 . Do PN-EN IS?‘ ;?Sz'lofts)-lgﬁmetodn C+ P AR
Metoda spektrofotometryczna )
Metnosé <020
6 NTU .2 " - 1.0 PN-ENISO 7027-1:2016-09 P AR
Metoda nefelometryczna (0,20+0,02)
Przewodnosé elektryczna
7 wisiciwa 1S/em 7779 78 2500 G022 PN-EN 27888:1999 P AR
Metoda konduktometryczna
Lab jum Ustugowo-Bad Laboratorium Uslugowo-Badawcze Laboratorium Ushugowo-Badawcze Laboratoriurm Uslugowo-Badawcze
*Biochemik® Spétka z o.0. *Biochemik® Spétka z 0.0. “Biochemik® Spétka z 0.0, “Biochemik” Spélka z 0.0.
ul, Strefowa 1S ul. Pilska 34, $mitowo ul. Przemystowa 15 ul. Kosynierow 32
64-920 Pifa 64-810 Kaczory 21-400 Eukédw 41-219 Sosnowiec
tel. 667 984 935 tel fiax 6728 14 117 tel, 257972776 tel. 323536772



gmibwo, dnia 22.11.2025 Laboratorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp.zo.0.

Formularz nr 7.8/F01
Obowigzuje od dnia 1-03-2022
Str. 2 /str.3
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 7399/11/25
Wartosé Miejsce
Winiksrezultat Nigpewnosé Status
Lp. Kierunek badan Jednostka badumi . na* dapumaﬁl:m/ Identyfikator metody badaweze) de;ﬂm "
Liczba progowa smaku TFN
8 Metoda uproszczona, parzysta, i < ) akoeptowalny ENEIEE 2000 P AR
wybdr niewymuszony
Liczba progowa zapachu TON
9 Metoda uproszczona, parzysta, ) si= : koeptowalny RSN ER200 B AR
wyb6r niewymuszony
Stezenie jonu amonowego
10 mg/l 0,068 0,020 0.50 PN-C-04576-4: 1994 P AR
Metoda spektrofotometryczna
pH
11 - 7,79 0,8 6595 PN-EN ISO 10523:2012 P AR
Metoda potencjometryczna
D pH=7,7.
B Tpoen=23.8°C.

) Tpom=23+2°C, Data i godz.: 18.11.2025 12:00:00,
 Tpom=2322°C, Data i godz.: 18.11.2025 12:00:00.
9 T po=24,2°C.

Wyniki/rezultaty badania odnoszg si¢ wylacanie do probek badanych. W przypadku prébek dostarczonych przez zleceniodawog wyniki odnoszg sig wylgcznie do
prébek otrzymanych, Laboratorium Uslugowo-Badawcze »Biochemik” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposéb pobrania oraz
reprezentatywnos¢ probki.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 400,

Informacje dodatkowe:

Dane dostarczone przez zleceniodawce zaznaczono czcionkg pogrubiona, za ki6re Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci.

*Przedstawiona niepewno$é rozszerzona pomiaru dotyczgca badan mikrobiologicznych zostala oszacowana zgodnie z ISO 19036 i apiera sig na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspétezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnoéci okoto 95%. Zlozong niepewnoéé standardowa uznano za réwna
odchyleniu standardowemu odtwarzalnogci wewngtrzlaboratoryjnej i przedstawiono lacznie z uwzglednieniem niepewnosci pobierania prébek. Niepewnosc
rozszerzona dla metod chemicznych wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélezynnik rozszerzenia =2, ktéry dlarozktadu normalnego zapewnia
poziom ufnoéci w przyblizeniu 95%. Nicpewnosé podawana jest dla wynikéw metod akredytowanych mieszezqoych sig w zakresie akredytacii i uwzgiednia
niépewnos¢ pobierania probek.

** Wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz.2294)

Wartogci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszosci/wigkszosei (,<™/,>") oznaczaja uzyskanie rezuitatow ponizej/powyzej wartosci potwierdzonej w
Zakresie Akredytacji AB400.

22I€ Zalecasie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe] oraz 200 jik/tmi w kranie
konsumenta.

922C Barwa akceptowalna przez konsument6éw i bez nieprawidtowych zmian. Pozgdana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/.
9110 22C Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenic agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. Pomiar przewodnoéci w laboratorium z automatyczng
kompensacja temperatury.

Dla badar mikrobiologicznych wody do spozycia niepewno$é rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normg PN-ISO 29201 i opiera sig na niepewnosci zlozonej
pomnozone;j przez wspdlczynnik k=2, zapewniajac poziom ufiioéci okolo 95%.

Oznaczanie liczby progowej smaku przeprowadzane jest w trzyosobowym zespole oceniajaeym. Zrédlem wody odniesienia jest woda wodociagowa. Czas
przechowywania prébki przed przystapieniem do badania jest umieszczony na karcie badar i jest udostgpniany na zyczenie klienta. Smak akceptowalny przez
konsument6w i bez nieprawidtowych zmian,

Oznaczanie liczby progowej zapachu przeprowadzane jest w trzyosobowym zespole ocenigjgeym. Zrodtem wody odniesienia jest woda wodociggowa. Czas
przechowywania probki przed przystgpieniem do badania Jest umieszezony na karcie badar i jest udostgpniany na Zyczenie klienta. Zapach akceptowalny przez
konsument6w i bez nieprawidiowych zmian,

Pomiar pH w laboratorium z automatyezng kompensacja temperatury.

#Wartof¢ w nawiasie, to dolna/g6rna granica zakresu pomiarowego akredytowane; metody badawczej, bedaca jednoczeénie granica oznaczania ilosciowego metody
wskazanej w procedurze lub normie, wraz z Jej niepewnofcig rozszerzong.

Badania wykonano metodami zatwicrdzonymi przez: PPIS w Pile, decyzjanr ON-HK.904.3.2024 z dnia 02. 12.2024; PPIS w Lukowie, decyzjanr
ONS.HK.903.8.65.2024.MB z dnia 31.12.2024.

Status metody: A - metody akredytowane, Ae - metody akredytowane objete elastycznym zakresem akredytacji, NA - metody nieakredytowane, R -obszar regulowany
prawnie, NR - metodyka badania inna niz przywolana w majgcym zastosowanie przepisie prawa, nie stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym
prawnie, W - norma wycofana przez PKN.

Miejsce wykonania badar;
§ - Smitowo, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; £.- Eukéw, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; P - Pita, Pracownia Chemiczna; 8 — Sosnowiec, Pracownia
Mikrobiologiczna; T- teren, Z- badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

Laboratarium Uslugowo-Bad Laboratorium Ushugowo-Bad: Laborstorium Ushigowo-Bad Lsboratorium Uslugowo-Badaweze
*Biochemik” Spéitka z 0.0, *Biochemik" Spotka z 0.0. "Biochemik” Spéika z 0.0. "Biochemik" Spétka z 0.0,

ul. Strefowa 15 ul. Pitska 34, Smitowo ul. Przemystowa 15 ul. Kosynieréw 32

64-920 Pila 64-810 Keczoty 21-400 Rukéw 41-219 Sosnowiec

1el. 667 984 985 tel.ffax 672814 117 tel. 25 79 72 776 %].323536 772
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 7399/11/25
Autoryzowat Osoba sporzadzaj rawozdanie:
wyniki/rezultaty badan: . i N i
poz. 1 - 4 - mgr inz. Wiese Arleta, Specjalista ds. badas mikrobiologicznych mer Goiot Izabela, Doradca ds. bada
poz. 5 - 11 - mgr Ziclifiska Patrycja, Laborant
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Koniec sprawozdania
Laboratosium Ushugowo-Badawczs Laboratorium Ushugowo-Bad Laborstosium Ushugowo Bad Laboratorium Ushugowo-Bad
*Biochemik® Spélka z 0.0, “Biochemik® Spétka z 0.0. “Biochemik" Spétka z 0.0. "Biochemik® Spotka z 0.0.
ul. Strefowa 15 ul. Pilska 34, Smitowo ul. Przemystowa 15 ul. Kogynieréw 32
64920 Pila 64-810 Kaczory 21400 Tukdw 41-219 Sosnowiec

tel, 667 984 985 tel fax 67 28 14 117 tel. 25 79 72 776 tel. 323536 772



