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M.P.W. i K. Spéika z o.0.
w WAGROWCU

Pafetouny Pouiat tdn 2025 -13- 23
afistwowy Powiatowy |
Inspektor Sanitarny w Wagrowcu ez MOFhda25 .

Wagrowiec, 22 grudnia 2025 .
ON-HK.9020.308.2025

Sprawe Robert Krakowiak
prowadzi: +48 67 3497147
higiena komunaIna.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu
ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowiec

Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowe;j,

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikami badarn laboratoryjnych pobranych prébek wody 2 grudnia
2025 r. oraz 16 grudnia 2025 r. po przeprowadzonych dziataniach naprawczych
z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badaii:

- sprawozdanie z badar nr 2015/W/25 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 5 grudnia 2025 r.
prébki wody z sieci - Wagrowiec;

- sprawozdanie z badar nr 8676/12/25 wykonane przez Laboratorium Ustugowo -
Badawcze BIOCHEMIK Sp. z 0.0. Pita ul. Strefowa 15, 64-920 Pita z 22 grudnia 2025 r.
prébki wody z sieci - Wagrowiec;

Podstawa prawna:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. 2 2024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294),

Z wyrazami szacunku

Dagmara Ktosowicz
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdania z badan
Otrzymuja:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
CHRONIMY ZDROWIE ul. Gnieznieriska 49] 62-100 Wagrowiec
L MYSLA 0 PRZYS2LOSCI +48 672685680

sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doreczen: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26
BDO: 000375832



1. Adresat (e-doreczenie)
2. ON-HKaa

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Koéciuszki 15, 62-100 Wagrowiec (e-doreczenia)
2. Urzad Miejski ul. Kosciuszki 15A {e-doreczenia)
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsee wykonania dziatalnoci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 2015/W/25

Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec
Numer pratokolu pobrania probki*: ON-HK.9020.308.2025; 350/2028
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Wagrowiec
R. Krakowiak, B. Bejma
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03,2013r,
Rodzaj prébki*: Woda do spotycia przez ludzi

Nr rejestru probki: 2015/W£25
Data i godz. pobrania prébki*:

02.12.2025r., godz, 92°

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 02.12.2025r./02.12.2025r.

Godzina dostarczenia; 125

Stan probki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Migjsce pobrania®: Wodocigg Publiczny Wagrowiec ul. Janowiecka 100
PSSE Wagrowiec ul. Gnieinieniska 49- kran przy wodomierzu

Data zakoficzenia badania; 05.12.2025r,

Parametr Wynik/ Niepewnoét? | Jednostks Dopuszczalne Identyfikator Status
L.p. Rezuitat? ‘wartefci metody hadawczef” metody™
wskainikow
I | Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 10 © PN-EN 180 7027-1:2016-09 A
2 | Barwa 10 2 mgPt/i & PN-EN ISO 7887: 2012, A
metoda D
PN-EN ISO
7887:2012/Ap1:2015-06
3 | Zapach (23+2°C) <2 - TON o PN-EN 1622:2006 metoda A
(akeeptowalny) UProszezona, parzysta, wybdr
i niewymuszony
4 | Smak (23+2°C) 22 o PN-EN 1622:2006 metoda A
(nicakeeptowaliy) - TFN Uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
5 |pH 7,5 0,2 pH 6,595 PN-EN ISO 10523: 2012 A
1 pom. = 20.3°C
6 | Przewodno$é elektryczna 801,09 40,7 uS/em 2500 PN-EN 27888: 1999 A
whadciwa w 25°C 1 pom = 19.8°C
7 | Ogolna liczba i
mikroorganizmow Nie wykryto - jtk/1 ml . be PN-EN IS0 6222:2004 A
w 22°C & 2°C po 72h nieprawidtowych
zmian
& |Liczba bakterii grupy 0 : jtk/100m1 0 7 | PN-ENISO9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
9 | Escherichia coli 0 - jtk/100m] 6 PN-EN IS0 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
10 | Enterokoki kalowe 0 - §th/100mi 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Wymiki sidnioszq sig wylgcanic do budimej probi . Sprewozdanie z bada bez piseningj sgody Oddziodu Laburatoryfego PSSE w Pile,
iz w calosci, Klient ma prawe losvé skarge na deigolnot: laboratoryjng, w (vm sprawezdania 7 badas. Lahorgierium nie Ponosi r
dostarczone praez 2lecenindaweg. W praypadio prébek dostarczonych przes zlceeniodawce, wymiki vdhoszg sig w

ponast odpowiedziadnosci za opis, pochodeenie, sposdh pobrania oraz reprezentatywnosé pribki.

nie mode byé powielane inmczej
wdpowiedzialnosci za infarmacie
vigeznie do pribek otesymanyeh. Laboratorium nie




* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyé w odpowiednim migjscu)

1) Niepewnoié dla badan fizvkochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla metody badawczsj dla poziomu ufnosci 95% i wapdlezynnika rozszerzenia

k=2. Dla badaw mikrobiologicznych niepewnosé rozszerzonn jest oszacowana zgodnie # normg PN-ISO 29201:2022-02 2 zastosowaniem podejécia globalnego
partego na odtwarzalnodci lab vingj i apiera sie na niepewnoéci zlozonej pomnozone] przez wspitezynmik k =2, zapewniajge poziom ufiosei okolo 93%.

W przypadku podanin rezultaty badania, laboratoriwh podaje informacie o waitosel dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego | odpowiadajacej jej miepewnosei.

Podawane na sprawozdaniu z badafi niepewnodci nie uwizgledniajg niepewnosel pobierania probelc

2) Rezultat badania - podawany jest w formic ,,< lub > dolnejigomej pranicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera sig w

akredytowanym zakresie pomigrowym {nie dotyczy badan mikvobiologicamych).

3} Zgodne z rozporzadzenicm Ministea Zdrowia z daia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody preeznaczonej do spozycia przez luda {Dz.U. 2 2017, poz, 2294)

4} Meiody badawcze stusowane w badaniach spelniaia wymagania okreslone w rozporzadzenin Ministrd Zdrowia z ditia 07 grednia 20171, w sprawie jakodei wody

przezmaczonei do spozycia preez uded (DzU. 2 201 7r. poz. 2294).

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia 2o¢taly oznaczose indeksenn gomym ,, W™

$) Metody akredytowane przez BCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) majg znak A, nieakredytowane przez PCA majg mmak N

6) Akeeptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zaian,

7) Dopuszeza $i¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

8)Korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji wplywu tempesatury.

Pifa, dnia 05.12.2025r. AELE LA 2t
Data sporzadzenia sprawozdania =~ -t 1L F=TE
Auntoryzowal: o ;
poz. 1,2,5,6 ~ mgr ind. Malgorzata KummW Eon
poz. 3,4 ~ mgr Krzyszfol Cholewa S R e
ﬁ.‘l-lﬂ-mgrinl.Bﬂrhﬂﬂlﬂlik P S

.

o o

Koniec sprawozdania

Y odnosoy s GeTn dadai et . ¥ ¢ yineg 502 2, 3T p) e Ingezef
Byniki 082 M@ wilgesme do ney prokki oy €deial, Laboratory, negn PSSE w Pifp, nre mose bye mwselan ke
Rri2w cqlosed. Ktient ma prawo 2losvé ska nd dziaielodé Iabﬂralor;y RG, W Lym sprawozdonia z b, Labaratori G Panosi ad}mwwckmlnn{, ol o nyormac [d

(23 /i [y spi z hadar, AL :
b= - W PAENE el t) . WY 1 4 yegez o Yy ch ) IE
dl)Sh’lIW'O"e Praez zleg CE. W 2r dbek dostares sonych w2 sleceniodaw C‘ ¢, Wyniki pab 082G Vig Wyldeznie dnprdbelc irymanych, Laboran Fitn i

Sprevozdante z bada bez pisemne P




B0 emik

LABORATORIUM USLUGOWO-BADAWCZE
"BIOCHEMIK" Sp. z o.0.

PILA, ul. Strefowa 15, 64-920 Pita

PCA

POLSKIE CeNTAUM
Axaeoyracn

N

www.biochemik.pl

BADANIA

AB 400

Smilowo, dnia 22.12.2025

Laboratorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK " Sp.zo.0.
Formularz nr 7.8/F01

Obowigzuje od dnia 01.03.2022

Str. 1 /str.2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 8676/12/25

Numer prébki w Laboratorium
Opis probki

Masa prabki

Opakowanie

Temperatura transportu
Osoba pobierajaca prébki
Metodyka pobierania prébek
Miejsce pobrania

Inne

Stan prébki w momencie przyjecia
Zleceniodawca

Data pobrania probki/godzina pobrania prébki
Data dostarczenia probki/godzina dostarczenia

7093/1-1/1674/12/25

Wada do spozycia przez ludzi

Prébka utrwalona wg PN-EN ISO 5667-3:2024-10

Objetoscé probki do badas zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Szczelnie zamknigta butelka szklana

2,1-3.3[°C]

Pracownik Laboratorium - Weber Sylwester

wg PN-ISO 5667-5:2017-10-T, A

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidem iologiczna w Wagroweu - Kran czerpalny
ul. Gnieznieriska 49

62-100 Wagrowiec

Wodocigg publiczny Wagrowiec

Tlos¢ prébek jednostkowych 1

Temperatura w momencie przyjgcia probki 5.2[°C]

Bez zastrzezen

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII Spotka z 0.0.
ul. Janowiecka 100

62-100 Wagrowiec

Ident.: 7660006550

16.12.2025, 07:30

16.12.2025 / 09:07

Data rozpoczecia badan 16.12.2025
Data zakosiczenia badar 22.12.2025
i . Wartosé Migjsce

Ip. Kierunek badar Jednostka Hs :lk;rz?zllat Niepewnofc* dopuszczaina / Tdentyfikator metody bad: 2f ki f SM":;

adanie rozszerzona 2alires badari metody

Liczba progowa smaku TFN
- n - akceptowal PN-EN 1622:2006
L Metoda uproszczona, parzysta, <l cepiowainy EN P AR
wybér niewymuszony

D Ton=2322°C, Data i godz.: 16.12.2025 12:30:00.

Wynikirezultaty badania odnoszg si¢ wylacznie do prébek badanych. W przypadku probek dostarczonych przez zleceniodawce wyniki odnosza si¢ wylgcznie do
prébek otrzymanych, Laboratorium Ushigowo-Badaweze , Biochemik” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposob pobrania oraz

reprezentatywno$é probki.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powiclanc inaczej, jak tylko w calosci.
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 400.

Lah, jurm Usl Rad Lab sum Usk

Rad, 1ab

ium Ush Tad Lak sum Ush Tad

"Biochemik" Spélka z 0.0. "Biochemik" Spotka z 0.0, “Biochemik" Spatka z 0.0. "Biochemik" Spotka z 0.0,
ul. Swefowa 15 ul. Pilska 34, $mitowa ul. Przemyslowa 15 ul. Kosynierow 32

64-920 Pila 64-810 Kaczory 21-400 Lukow 4§-219 Sosnowiec

tel. 667 984 985 tel ffax 67 28 14 117 tel. 25 7972 776 tel. 323536772




Smi}owo, dnia 22.12.2025 Laboratorium Uslugowo-Badawceze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.
Formularz nr 7.8/F01

Obowigzuje od dnia 01.03.2022

Str. 2 /str.2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 8676/12/25

Informacje dodatkowe:

Dane dostarczone przez zleceniodawcg zaznaczono czcionka pogrubiona, za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci.

*Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dotyczaca badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie 2 ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewnosé standardows uznano za réwng
odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej i przedstawiono Iacznie z uwzglednieniem niepewnosci pobicrania probek. Niepewnosé
rozszerzona dla metod chemicznych wynika z niepewnosci standardowej pomnozone;j przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dia rozktadu normalnego zapewnia
poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewnosé podawana jest dla wynikéw metod akredytowanych mieszczgeych si¢ w zakresie akredytacii i uwzglednia
niepewnos¢ pobierania probek.

** Wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz.2294)

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mmicjszosci/wiekszosci (,.< */,>") oznaczajg uzyskanie rezultatow ponizej/powyzej wartodci potwierdzonej w
Zakresie Akredytacji AB400.

Oznaczanie liczby progowej smaku przeprowadzane Jest w trzyosobowym zespole oceniajagcym. Zrodlem wody odniesienia jest woda wodociggowa. Czas
przechowywania prébki przed przystapieniem do badania Jest umieszczony na karcie badan i jest udostepniany na Zyczenie klienta. Smak akceptowalny przez
konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian,

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez: PPIS w Lukowie, decyzjanr ONS.HK.903.8.65.2024.MB z dnia 31.12.2024; PPIS w Pile, decyzjanr

ON-HK .904.2.2025 z dnia 28.11.2025; PPIS w Sosnowecu, decyzja nr NS-HK 9027.3.81.2025 z dnia 27.11.2025r,

Status metody: A - metody akredytowane, Ae -metady akredytowane objgte elastycznym zakresem akredytacji, NA - metody nieakredytowane, R -obszar regulowany
prawnie, NR - metodyka badania inna niz przywolana w majacym zastosowartie przepisie prawa, nic stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym
prawnie, W - norma wycofana przez PKN.

Migjsce wykonania badat:
S - Smitowo, Pracownia Chemiczna; L- Eukéw, Pracownia Chemiczna; P - Pita, Pracownia Chemiczna; T~ teren, Z - badanic wykonane przez zewngtrznego dostawcg

Autoryzowat
wyniki/rezultaty badan:

poz. 1 - mgr inz. Gapkowska Martyna, Kierownik Pracowni Chemicznej

Osoba sporzadzajgca sprawozdanie:

Knap Marta, Asystent ds. badas/ mgr inz.
Jasiecka Elzbieta, Doradca ds. badar

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

e JlONIEC SPFAWOZAAR.........ooovecrecenereeeeeee et eee oo ee e eeeseos oo oo s
Lal ium Ushsgawo-Bad T ak ium Ustugowo-Bad Lab urn Ushigowo-Bad Lk jum Uslugowo-Bad
"Biochemik* Spétka z o.0. “Biochemik" Spitkz z 0.0, “Biochemik" Spotka z o.0. "Biochemik" Spolka z 0.0,
ul. Strefowa 15 ul. Pilska 34, Smitowo ul. Przemystowa 15 ul. Kosynieréw 32
64-920 Pita 64-810 Kaczory 21-400 Lukow 41-219 Sosnowiec

tel. 667 984 985 tel. fax 67 28 14 117 tel. 25 7972 776 tel. 323536 772



