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Dotyczy: monitoringu jakoséci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowej.

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikiem badan laboratoryjnych pobranej prébki wody 20 stycznia
2026 r. z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badan:

- sprawozdanie z badan nr 15/W/26 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 23 stycznia 2026 .
prébki wody z sieci - ul. Gnieznieriska - kran przy wodomierzu.

Podstawa prawna:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z 2024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. z 2017 r. poz.
2294).

Z wyrazami szacunku

Dagmara Ktosowicz
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badan

Otrzymuija:
1. Adresat (e-doreczenie)
2. ON-HKaa

Do wiadomoéci:
1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec (e-doreczenia)
2. Urzad Miejski ul. Kosciuszki 15A (e-doreczenia)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. Gnieznieriska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczefi: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832

CHRONIMY ZDROWIE
I MYSLA O PRZYSZLOSCH
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'4,,"1/?“‘\‘\\‘ Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43
migjsce wykonania dzialalnogei laboratoryine)
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 15/W/26
Zleceniodawca*: PSSE - Wagrowiec Nr rejestru probki: 15/W/26
Numer protokolu pobrania probki*: ON-HK.903.1.2026, 2/2026 Data i godz. pobrania probki*:
Probka pobrana i dostarczona przez*; PSSE ~ Wagrowiec 20.01.2026r., godz. 8%
R. Krakowiak, D. Bejma Data dostarczenia probki/rozpoczecia
Identy fikacja metody pobicrania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r. badania: 20.01.2026r./20.01.2026r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia przez ludzi Godzina dostarczenia; 13%
Stan probki: zgodny z wymaganiami Data zakonczenia badania: 23.01.2026r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100

-----

Parametr T Wynik/ | Niepewnosé" T Jednostka ’ Dopuszezalne B Identyfikator [ Status
L.p. Rerultat® wartosci metody badawczej! ‘ metody™
| e - | wskaznikow? I |
1| Metnos¢ <0,20 | 0.20+0,04 ‘ NTU i 1 8 | PN-EN SO 7027-1:2016-09 A
[ 2 Barwa | 10 2 | mgPul | ' 6 | PN-EN 1SO 7887 2012, metoda 1> A
B L ] I e | PN-EN IS0 7887:2012/Ap1:2015-06 | N
3 | Zapach {23£2°C) <2 - TON | % | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszczona, parzysta, wvbor
s | I — | niewymuszony
4 | Smak (23£2°C) <2 - TFN 6 | PN-EN 1622:2006 metoda A
{akceptowalny) | | uproszcezona, parzysta. wybor |
! . = ] | njewymuszony -
5 |pH 75 0,2 pH 6,5-9,5 | PN-EN 1SO 10523: 2012 I A
tpom  194°C
6 | Przewodnosé elektryvezna | 801,0% 40,7 puS/em 2500 PN-EN 27888: 1999 A
wlasciwa w 25°C pm = 20.3°C ] I I
7 | Ogélna liczba ' ' bez
mikroorganizmos Nie wykryto - jtk/t mt | nieprawidlowyeh | PN-EN 150 6222:2004 A
w 22°C + 2°C po 72h Zmian
8 | l.iczba bakterii grupy 0 - Jtk/100mli 0 7} | PN-EN 180 9308-1-2014-12 A
coli +A1:2017-04
| 9 | Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 150 9308-1 2014-12 A
' | +A12017-04
10| Enterokoki katowe 0 - jtk/100ml 0 | PN-EN 180 7899-2:2004 A
|

Wimki audnenzg sig wilgeznie do badaney probki Sprawozdanie = badan bez pisemney zgody Oddzalu Laboratorygnege PSSE w Pde, nie maze byé powiclane inaczey
niz w caloser. Klient ma prawo zlozye skarge na dzialadnosé laboratoryng, w ivm sprawozdania = hadan. Laboratormm me ponost odpowicdsialnosci za mformacye
dostarezone prrez clecemodawee. W przvpadion probek dostarczonyah proes slecemodawey, wviniky odnoscg sie wilgeznie do probek otrsvmanyeh, Laboratorium e
Ponast odpoviedzialnoser zu opis, pochodzenie, sposoh pobrania oras roprezentatywansc pribke
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 15/W/26

* dane dostarczone przez klienta {zaznaczyé w adpowrednim migjscu)

I Niepewnos¢ dla badait fizy kochemiczny ch jest niepewnoseiy rozszerzong obliczona dla metody badawerej dia poziomu ufnosci 939 i w spolczynnika rozszerzenia
k2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona Jest oszacowana zgodnie 2 norma PN-ISO) 29201:2022-02 2 zastosowaniem podejscia globalnego
opartego na odtwarzalnosei laboratoryijnej i opiera Sig na niepewnosci zlozongj pomnozonej przes wspolezynnik k -2 zapew nigjye poziom ufnosci okolo 95,

W praypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartodci dolnej * gormej granicy zakresu pomiarowego | odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu 7 badan niepewnosci nie uwzgledniaja nicpewnoscei pobierania probek

2) Rerultat badania podawany jest w formie .= lub dolngj’gdmej granicy zakresu pomiarowero metody. gdy wartose wielkagei mierzoncj nie zawiera sie w
akredytowanym zakresie pamiarowym (nie dotyczy badan mikrobiologicznych).
3) Zpodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczone] do sposycia preez ludz (Dz. U 7 2017r., poz. 2294),
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg w ymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody
przeznaczone) do spozvcia preez ludzi (Dz.U 2 201 7t poz 2294),
Nomy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gomym W
5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredviacyi nr AB 616) majg znak A. nieakredviow ane przez PCA majy mak N.
60) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
7} Dopuszeza si¢ pojedyneze bakterie - 10 jik (NPL.).
8)Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

Pila, dnia 23.01.2026r,
Data sporzgdzenia sprawozdania
Autoryzowal:

poz. 1-2,5,6 ~ mgr inz. Malgorzata Kulakowska
poz. 3-4 — mgr Krzysztof Cholewa
poz. 7-10 - mgrinz, Marta Strzelecka

Koniec sprawozdania

Wamiki odnoszy sig swytgezie do hadane prbke . Sprawozdane = hetdart bez pisemney zgody Oz Faboraon e PSSE s Prle, aie atoze ME pow elane micze)
wiz e caloser. Klent ma prawe lozvé skaree na dzuidulnose faboratoryng, w tym sprawosdania = hadai | whoratorinm wie ponost odpow edsudinse za mforaacye
dosturezone proes leconindawee W prevpadkn propok dostarczenved prze. fecenioduweg, v ymike odinzy sty wyhpesie do prbek atrzvman o aboratorm nie
ponass adpow iedziatnoser za o, pachodzenic, spaséh pobrama ara= FEPresemaiy WhoNE preohki




