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Dotyczy: monitoringu jakosci wody do spozycia w ramach kontroli urzedowe;j.

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie z wynikiem badar laboratoryjnych pobranej prébki wody 3 lutego
2026 r. z Wodociagu Publicznego Wagrowiec informuje, Ze

woda przydatna do spozycia.

Sprawozdania z badan:

- sprawozdanie z badari nr 72/W/26 wykonane przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 6 lutego 2026 .
probki wody z sieci - ul. Keyriska - kran przy wodomierzu;

- sprawozdanie z badar nr N/0291/2026 wykonane przez Laboratorium Badania Wody
i Pomiaréw Fizycznych ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznaf, Laboratorium Aparatury
Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznan z 13 lutego 2026 . prébki wody z sieci -

ul. Keyniska - kran przy wodomierzu;

Podstawa prawna:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 poz. 416),

- § 21 oraz zatacznik nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 . poz.
2294),

Z wyrazami szacunku

Dagmara Ktosowicz
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatacznik:
1. Sprawozdanie z badai

Otrzymuja:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. Gnieznieriska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczeri: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832

@  tonwrowe




1. Adresat (e-Doreczer)
2. ON-HK aa

Do wiadomoéci:

1. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Koéciuszki 15, 62-100 Wagrowiec (e-doreczenia)
2. Urzad Miejski ul. Koéciuszki 15A {e-doreczenia)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 72/W/26
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Wojewéddzka Stacja Sanitrno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAL LABORATORYJNY

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899

LABORATORIUM BADANIA WODY IPOMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
e-mail; lbwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ
ul. Libelta 36, 61-707 Poznas

e-mail: laboratoﬁum.aparamry.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/0291/2026

"Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Ep

*Prébke pobral / dostarczyl: Probkobiorca PSSE

ul. Gniezniefiska 49, 62-100 Wagrowiec
*Cel badan; monitoring parametrow grupy B

“Data pobrania prébki: 03.02.2026 1.
"Metoda pobierania prébek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013

Przedmiot badan: woda do spozycia przez ludzi

“Typ prébki: woda przeznaczona do spozycia

“Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Wagrowiec

Restauracja Jamajka Wagrowiec ul, Kcyniska 129 - kran przy wodomierzu

idemiologiczna w Wagroweu

Data przyjecia prébki: 04.02.2026 r.
*Oznaczenie prébki: 17/2026
Stan prébki: dobry

Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A. Metody objete elastycznym zakresem akredytacji oznakowano symbolem AE,
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Data rozpoczgeia badag fizykochemicznych: 04.02.2026 r.

Data zakoriczenia badas fizykochemicznych: 06.02.2026 r.,

Lp Parametr Identyfikator meltody Wynik / lnformaejazo Niepewnosé¢ w"ynilm pnrar::::;')::n, » Jednostica 1
badawczej ¥ rezultacie badania ? badania ¥ (dopuszczalna)
PN-ENISO
1 Bor 17294-2:2024-04 0,11 + 0,02 1,0 mg/l
. PN-EN ISO <10,0 10,0 1,1
2 Glin 17294-2:2024-04 (B) D) 200 He/l
PN-ENISO <10 1,0+0,1
3 Chrom 17294-2:2024-04 ®) ©) 56 ug/l
i PN-ENISO <L0 1,0+ 0,1
4 Nikiel 17294-2:2024-04 B) D) 20 ug/l
s e PN-EN ISO <0,010 0,010 + 0,002
3 Miedz 17294-2:2024-04 (B) ©) 2,0 mg/l
PN-EN ISO <1,0 1,0£0,1
6 Arsen 17294-2:2024-04 (B) D) 10 kgl
PN-EN ISO <1,0 1,0£0,1
4 Selen 17294-2:2024-04 B) O 10 ng/l
= |
N/0291/2026 Stronal/é
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Lp|  Parametr et > | vemie ey | Mepemait vyt 16:-},5,‘, Toduestis
8 Stebro o Al < 0(,](3)())10 °'°°1°(;)°’°°°1 0,010 mg/1
? Kadm f%:ﬁ2{§g2¢04 A <((1)§;0 0’10(1“:*;)0’01 30 ke/l
10 Antymon ¥7N£;341\.J21:82002 4.04 A = (%; 0 0’10(;)0’01 5,0 ngll
1 Otéw 11)71\12-9’%41?2[:30024-04 A <(1;’)0 1,0(;):)0,1 & kel
JEE <o B IR R T
13 Bromiany l1)i\lz-(;a«sl\:lz1)81(3)-07 A <(13;30 3,0(;)0,4 10 ne/l

Parametry 1-13 autoryzowat: 10.02,2026 r. dr n. chem. Joanna Buczek, Asystent Pracowni Chemicznej Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych
Data analizy:
06.02,2026: Antymon, Arsen, Bor, Chrom, Glin, Kadm, Miedz, Nikiel, Oléw, Selen, Srebro

7

Dane dostarczone przez kljenta.
Metody badawcze st w bad, h spelniajgwymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spodycia przez hidzi (Dz.U. 7 2017 poz. 2294).

%3 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody { Pomiaréw Fizycznych w Poznaniu nie zawiera sigw zakresie pomiarowym akredytowanej
metody (potwierdzonej akredytaciq PCA nr AB 438), wtedy laboratoriumw sprawozdaniu z baduni przedstawia informacjg o uzyskanym rezultacie badania wpostaci:
< wartosci dolnej granicyzakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostia lub
> wartosci gbrnef granicy zakresu pomlarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjg o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpawiednio dia dolnej granicy zakresy pomiarowegolub gémej granicy zakresu  pomiarowego.
Dla badan  fizykochemicznych, dia informacji orezultacie badani podanychna sprawozdaniu w formie ,, <" lub w> " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(4) < ponizej dolnejgranicy zakresu pomiarowegoakredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy Inofei akredytowanej metody (LOQ);
(C)> powyzej gornej, granicy zakresu pomiarowego akredylowangj metody.
3 Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych wyrazone sq niep $eiq rozszerzong obliczong dla metody bad: ej przy prawdopodobienstwic r 0 95% §
wspblezynniku rozszerzenia k=2, Niepewnosé zwiqzana z pobierantem prébekjest skladnikiem budiety ni 57 ici, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF,
(D) - dolna granica zakresy pomiarowego akredytowanej metody wraz z nlepewriodclq rozszerzong dla tej wartosci;
(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci,
a# Okreslono w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dniu 7grudnia 2017 r. w sprawie Jakosciwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U, z 2017 poz. 2294).
WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej
Data rozpoczgcia badan: 04.02.2026 r. Data zakoriczenia badati: 09.02.2026 .
L Parametr Identyfikator metody Wynik/ Informacjao| Niepewnoéé wyniku P an‘tz:::;gn a® Jednostka
P- badawczej ¥ rezultacie badania 2 badania ¥
(dopuszczalna)
PN-EN ISO
10301:2002+
1 Suma THM?7 1B-LB-AS-19.49 A 12 +4 100 ng/l
Wyd. 2z dn,
15.02.2024 1,
N/0291/2026 Strona2/6
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Wartoéé¢
Identyfikator metody Wynik /Informacja o Niepewnosé wyniku
Lp. Parametr badawezej rezultacie badania 2 badania 3 p(:?;:;'zzlz::)q Jednoatin
PB-LB-AS-19.55
17|  oEndosulfan®  |Wyd 42 dn. a|  <00075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) ®)
PB-LB-AS-19.55
18|  p-Bndosulfan®  |Wyd. 47 dn. Al <00075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 . (B) D)
PB-LB-AS-19.55
19| Siarczan endosulfany® Wyd. 4 z dn. A <0,0075 0,00750,0023 0,10 ng/l
15.02.2024 1. ®) ®)
PB-LB-AS-19.55
20| Heksachlorobenzen® |[Wyd. 4 z dn. A <0,0075 0,007540,0023 0,10 ngfl
i 15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.55
21 Heptachlor  |Wyd. 47 dn. a|  <0.0075 0,0075+0,0023 0,030 ug/l
15.02.2024 1. (B) (D)
PB-LB-AS-19.55
22| Epoksyd heptachloru® Wyd. 4 2 dn. a|  <0.0075 0,007520,0023 0,030 ug/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.55
23|  Aldehyd endryny®  |Wyd. 4 2., a|l 00075 0,007520,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 1, (B) (D)
PB-LB-AS-19.63
24 Suma pestycydéw® |Wyd. 2z dn. AE <0,03 0,0320,01 0,50 ug/!
15.02.2024 1, (B) (D)
PB-LB-AS-19.63
25 Atrazyna® Wyd. 2 z dn, ag| <003 0,0320,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1, ®) )
PB-LB-AS-19.63
26 Alachlor® Wyd. 2 7 dn. AE <0,03 0,0320,01 0,10 ug/l
15.02.2024 . (B) )
PB-LB-AS-19.63
27 Chlorfenwinfos®  |Wyd. 2 z dn, AE <0,03 0,03+0,01 0,10 pgl
15.02.2024 1, (B) D)
PB-LB-AS-19.63
28 Diuron® Wyd. 2 2 dn, ag| <003 0,0320,01 0,10 ug/
15.02.2024 1, (B) D)
PB-LB-AS-19.63
29 Izoproturon® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 . (B) D)
PB-LB-AS-19.63
30 Simazyna® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03:+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) ®)
PB-LB-AS-19.63
31 Cybutryna®  |Wyd. 2 2 dn. ag| <003 0,0320,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
32 Dichlorfos®  |Wyd. 2 7 dn. ag| <003 0,0320,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (B) )
N/0291/2026 Strona4/6
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Wartoéé
Identyfikator metody Wynik/Informacjao| Niepewnosé wyniku
Lp. Fnicts badaweczej P rezultacie badania ? badania® "(:: ‘:::;g :lz::) 9 Jednostka
PN-EN ISO
10301:2002+
2 Chloroform? IB-LB-AS-19.49 10 +3 30 pgfl
Wyd. 2z dn.
15.02.2024 .,
PN-EN 1SO
10301:2002+
3 | Bromodichlorometan® |IB-LB-AS-19.49 1,8 +0,5 v 15 pg/l
Wyd. 2 z dn.
15.02.2024 .
PN-EN ISO
10301:2002+
4| 1,2-dichloroetan®  |IB-LB-AS.19.49 <04 0.40,1 3,0 pg/l
Wyd. 22 dn, ®) @)
15.02.2024 1.
PN-EN ISO
Suma Trichloroetenu i 10301:2002+ <0,4 0,4+0,1
5 IB-LB-AS-19.49 10 ug/!
Tetrachloroetenu® Wyd. 2 z dn. (B) o™
15.02.2024 .
PB-LB-AS-19.53
6 Benzen® Wyd. 4 z dn. <0.20 0,20+0,08 1,0 pg/l
15.02.2024 1. ®) )
;| Sumapestycydsw ?'&E‘jﬁ;l Pee <0,0075 0,007520,0023 S0 "
chloroorganicznych%) { 5?’02'.202 4 r (B) D) ’ x
PB-LB-AS-19.55
<0,0075 0,0075+0,0023
8 Aldryna% Wyd. 4z dn, : g ] 0,030 1
. 15.02.2004 5 ®) ) e
PB-LB-AS-19.55
. <0,0075 0,0075+0,0023
9 Diel ) Wyd. 4 z dn, ? ’ ? 0,030 1
redeyna 15.05.20241, ® @) he/
0 p.p-DDE" f,@;‘_ﬁ“z‘i‘: 9:55 <0,0075 0,007520,0023 010 -
15.02.2024 1. (B) D)
11 p,p-DDD? f@éﬁi’i‘iﬁ”s <0,0075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 . (B) D) ’
2| opDDDY  |wyasrmm 00075 | 0,0075:0,0023 0,10 bl
15.02.2024 . (B) D)
13 «-HCH® %ﬁﬁ:g'ss <0,0075 0,0075+0,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 . (B) )
14 B-HCH® Wyd dndn <0,0075 0,007520,0023 0,10 pgl
15.02.2024 ., (B) ®) ’
15 3-HCH® \%ﬁ?ﬁ%s <0,0075 0,00750,0023 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) D) ’
PB-LB-AS-19.55
y - HCH® i <0,0075 0,0075+0,0023 0.10 -
15.02.2024 . (B) D)
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Warto$é

Identyfikator metody Wynik/Informacjao| Niepewno$é wyniku

Lp. Farsnct badawczej rezultacie badania ? badania® p(:';;n;:;:zy:r:;q e nostica
PB-LB-AS-19.63

33 Terbutryna® Wyd. 2z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. ®) D)
PB-LB-AS-19.63

34 Bromacil® Wyd. 2 zdn, ag| <003 0,0320,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1, B) )
PB-LB-AS-19.63

35|  Imidachlopryd®  |Wyd.2zdn. AE <0,03 0,030,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63

36 Tebukonazol® Wyd. 2 z dn, AE <0,03 0,03+0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1, (B) ®)
PB-LB-AS-19.63

37|  Azoksystrobina®  |Wyd. 2 z dn. ag| <003 0,03+0,01 0,10 ug/!
15.02.2024 . ®) )
PB-LB-AS-19.63

38 Propikonazol® Wyd. 2 zdn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1, (B) ®
PB-LB-AS-19.63

39|  Terbutyloazyna®  |Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63

40 Linuron® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,0320,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63

41|  Etofumesat®  |Wyd.2zdn ag| <003 0,03+0,01 0,10 ng/!
15.02.2024 . (B) ®)
PB-LB-AS-19.63

42|  Metazachlor®  |Wyd. 2z dn. ag| <003 0,03x0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 . (B) )
PB-LB-AS-19.63

43 Boskalid® Wyd. 2 2 dn. Ag| <003 0,03=0,01 0,10 ug/!
15.02.2024 . (B) ™
PB-LB-AS-19.63

44 Tiametoksan® Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,03+0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1, ®) (D)
PB-LB-AS-19.63

45|  Karbendazym®  |Wyd. 2z dn. AE <0,03 0,0320,01 0,10 pg/l
15.02.2024 . (B) D)
PB-LB-AS-19.63

46|  Chlorydazon®  |Wyd 2zdn. Ag[ <003 0:05:20.0 0,10 ng/l
15.02.2024 1, (B) @
PB-LB-AS-19.63

47 Chinoksyfen®  [Wyd. 2z d, ag| <003 0,0320,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) )]

Parametry 1-23 autoryzowat: 10.02.2026 . mgr Izabela Bociafiska, p.o. Ki
Parametry 24-47 autoryzowat: 09.02.2026 r. m
Metody badawcze stosowane w badanit P g wy

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U, z 2017 poz.2294),

n

gt Maciej Liszkiewicz, Kie

erownika Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej
rownik Pracowni Chromatografii Cieczowej Laboratorium Aparatury Specjalnej
la okreslone w: Ruzporzqdzenie Ministra Zdrowiu z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody
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2 Jezeli wynik badaniailosciowega olrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjainej Dzialy Laboratoryjnego WSSEw Poznaniy niezawlera sig w zakresie pomiarowym

akredytowanej metody (potwierdzonej akredytaciq PCAnr AB 438), weedy lab oratorium wsprawozdaniy z badari przedstawia informacfg o uzyskanym rezultaciebadania w
postaci:
< wartosci dolnef granicy zakresy pomiarowego akredytowanej metady / jednostka lub

> wartoSel gérnej granicy zakresy Pomiarowego akredytowanef metody /fednastha

(4) < ponizej dolnejgranicy zakresu p ego akred) ef metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);
(C)> powyief gornejgranicy zakresy pomiarowego akredytowanej metody.

3 Niep fci wynikw figpkochemi wych wyratone sq niep feig s nq abliczong dia dy badawczej przy prawdopodobien ’ zenia 95% i
wspdlezynniku rozszerzenia k=2, Niepewnodé zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budzery niepewnodci, jezeli prébki pobrane 5q przez prébkobiorcéw LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z nicpewnoscig rozszerzong dla tej wartosci;

7 Obreslono w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wodyprzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 Ppoz, 2294).

» Badania wykonano w: DZIAL LABORATORYJINY Laboratorium Aparatury Specjainej ul, Noskowskiego 23, 61-705 Poznari

L) Badania wykonano w: DZIAL LABORA TORYJNY Laboratorium Aparatury Specjainej ul. Libelta 36, 61-707 Poznari

» w skiad sumy THM wehodzg: chioroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromaform

& w skiad sumy pestycydow ¢hloroorganicznych wehodzg: Aldryna, Dieldryna, Aldehvd endryny, Heptachlor, Epoksyd heprachloru, a-Endosulfan, B-Endosuifan, Siarczan

dosuifany, Heksachlorob . a-HCH, p-HCH, §-HCH, y-HCH, o.p,-DDD, p.p"DDD, p.p"-DDE

9 W skiad sumy Pestycydow wehodzg: Alachlor, Atrazyna, Chlorfenwingas, Diuron, Izoproturon, Simazyna, Cybutryna, Dichlorfos, Terbutryna, Bromacil, Imidachlopryd,

Tebukonazol, Azoksystrobina, Propikonazol, Terbutyloazyna, Linuron, Etofi M klor, Boskalid, Ti ksan, Karbendazym, Chloryda: , Chinoksyfen

- koniec sprawozdaniq -

Sprawozdanie zostato sporzqdzone w postaci elektronicznej. Wydruk ninigjszego sprawozdania jest informacjg o sprawozdaniu » badan.

Wyniki badai/informacje o rezultacie z badari i stwierdzefi zgodnosci ze specyfikacjy odnoszg sie wylgcznie do probek otrzymanych i badanych przez Laboratoriym,
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci. NiewdaSciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania prébek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania prébek) moze mieé wplyw na waznos¢ wynikéw. Klient ma mozliwo$é zlozenia skarg na dzialalnosé laboratoryjng,
W tym sprawozdania z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 13.02.2026 r.dr n. chem. Beata Krzyzyfiska

Kierownik Pracowni Chemicznej Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw
Fizycznych
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