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Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosei Jaborateryinej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 689/W/26

Zleceniodawea*: PSSE - Wagrowiec ’ Nr rejestru probki: 689/W/26
Numer protokolo pobrania probki*: ON-HK.903.189.2026; [17/2026 Data i godz. pobrania probki*:
Prdbka pobrana i dostarczona preez*: PSSE ~ Wagrowiec 49.06.2026r., godz. 9%

M. Krzykawska, D. Bejma Data dostarczenia probki/rezpoczecia
Identyfikacja metedy pobierania probek®: PTW-HK-01 wyd. 3 z daia 22.03.2013r. badania: 09.06.2026r./09.06.2026r.
Rodzaj probki*: Woda do spotycia przez ludzi Godzina dostarczenia; 14%°
Stan probki: zgodny z wymaganiami Data zakoriczenia badania: 12.06,2026r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawaie
Micjsce pobrania*: Wodociag Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
sieé- Restauracja ,, JAMAJKA™- kran przy wodomierzu

Pavametr Wynik/ Niepewnose? | Jednostka Dopuszersive Hdeatyfiliator Status
L.p. Rezultai® wartosci metody badaweze]® metody™
wskainikéw?
1 | Metnosé <0,20 0,200,064 NTU 1,0 5 | PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 A
2 |Barwa 16 2 mgPtd 6t | PN-EN 1SO 7887: 2012, metada D A
PN-EN 1SO 7887:201 %/Ap1:2015-06
3 | Zapach (2322°C) <2 - TON 8 | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akeeptowalny) Uproszezona, parzysta. wybor
niswymuszony
4 | Smak (23£2°C) <2 - TFN 6 | PN-EN 1622:2006 metoda A
{akceptowalny) uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony
5 |pH 7.5 0,2 pH 6,595 PN-EN ISO 10523; 2012 A
tpm = 20,6°C
6 | Przewodnodd elektryczna 797,69 40,5 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999 A
wiadciwa w 25°C o = 21,8°C
7 | Ogdlna liczba bez
mikroorganizmow Nie wykryto - jtk/t mi | nieprawidlowych | PN-EN ISO 6222:2004 A
w 22°C £ 2°C po 72h zmian
8 | Liczba bakterii grupy 0 - tk/i00m! 0 7 | PN-EN IS0 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
9 | Escherichia coli 0 - k/100m}i 0 PN-EN 1S0 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
1¢ | Enterokoki kalowe 0 - jtik/160m! (1] PN-EN 1SO 7899-2:2004 A
Wymiki adnoszq sig wylgesnie do badany probki. Sps lanee = hadei bez pisemngg sgody Odibialu Laboratorzjnego PXNE w Pde, nie mose e powicleme inavegy

niz w caloger, Khent ma prawn zlasyé skargg na dsialelnosé laboratoryjng, w tym sprawozdania o baden, Lakoratorum nie ponnst edpawiedsialnoser s infrmocye
dnytarczone preez slecenivdiaweg. W proypadia probek dostarczonych praez slecenivd ¢ WINiki odnossy sig wylgemre do probek otezymanyeh. Laboratorium nie
ponast odpawicdziafunscl za opis, pochodzenie, sposih pobrania oraz reprezentatywnosé prohki,
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 689/W/26

* dane dostarczone przez klienta (zazmaczyé w odpowiednim migjseu)

1} Niepewnosé dla badai fizykochemicznyeh jest niepewnosicly rozszerzong ehliczony dia wmetody badawezej dia poziomu ufnosci 935% i wspdlezynnika tozszrzenia
k=2. Dla badast mikrobiologicamych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana rgodnie z norng PN-1SO 29201:7632-02 7 zastesowaniem podejécia globalnego
opastego na odtwarzalnasei labaratorvinej i apiera si¢ na niepewnudei zfoZone] pomnozonej praes wspblezynnik k =2 , zapewniajge pozi foosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultate badania, laboratorium podaje informacie o wartosci dolij / gorncj granicy aakresu pawisrowege | odpowiadajacsi jej nispewnodei.
Podawane na sprawozdaniu z badas niepewnosei nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania pribek,

2y Rezuliat badania - podawany jest w formie < lub > dalacjigémej granicy zakresu pamiarowego metody, pdy wartosé wislkosei mierzonej stie zawiera sig w
akredylowanym zikresie pomiarowym (nie dotyezy badai mikeobiologicznych).

) Zgodne z rozparzdzeniem Minisira Zdrowia z dnia 07 prudnia 2017r. w sprawie jokosci wedy przeanaczongj do spozycia przez Wdzi {Dz.U. 2 20171, poz. 2294).
4) Metody badaweze stosowanme w badaniach spetizja wymagania okreslone w razporzadzenin Ministra Zdrowia 2 dnia 07 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci wody
pregmaczone; do spozycia preez ludzi Dz 2 201 7r. pox. 2294),

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zastaly ozmaczone indeksern gomymm W™,

%) Metody ukredytowans precz PCA {centyfikat akredytacii nr AR 616} maja znak A, nicakredytowane przez PCA maiy mak N,

6} Akeeptowalny preezr ke dw i bez pivprawidiowveh zmian,

7} Dopuszcza si¢ pojedyncie bakterie <16 jik (NPL),

8)Korelda za poinoca urzgdzenia o kompensacii wplywu {emperatury,
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Koniec sprawozdania

Wyt odnosziy sig wylaezme do badancy probki . Sprawosdame = hadas bez prsemnej sgoudy Cddddzialu Lohoratorymego PSSE w Pile, nie mode byé powielane [
ek w calosei. Klient ma praws siuiyé skarge na diiglafnost labaratangng, w tym sprawo=daria = bacs, Laboratoriun nie penos) odpowviedzialnaicr za mfarmacre
dastarczone proes slecemndawey. W preypadiy prohek dostarczonyeh proez sleceniodawey, wymiky odueszq sie wylgemie do probuk atresmeanyeh, Laboratorinm nie

pusiest edpowiedsiaingscs za apix, prchiodenie, spaséb pobrania oraz FEPPESCRIONWHNST pribki.

1 - ’\- -
72 Barbara Lizik



PSSE w Pile Qddzial Laboratorvim:

Zal.l = dn. 21.02,2024r. do Procedury PO-16 st 172

Laboratorium Badania Wody

PCA

Powsgie Centaum
ARREDYTAC

©

BADANIA

AB 616

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 349-71-25

N2

)

.,

o
"’ /

TN
"41‘113 n\\"\\‘

e- mail: !bw.ste.gila(a,:sanepid.gov.pl

64 -920 Pila

al. Wojska Polskiego 43
Www.gov.pl/web/psse-pila
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miejsce wykonania dzialatnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 730/W/26

Zleceniodawca¥: PSSE - Wagrowiec
Numer protokotu pobrania probki*; ON-HK.903.189.2026; 125/2026
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wagrowiec

M.
Identyfikacja metody pobierania probek*:

Krzykawska,

Rodlzaj probki*: Woda do spozycia przez ludzi

Stan

probki: zgedny z wymaganiami

D. Bejma
PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2012r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Waodocigg Publiczny Wagrowiec, ul. Janowiecka 100
Sied- Wielspin, ul. Jeziorna 16 — kran przy wodomierzu

Nr rejesteus probki: 730/W/26

Data i godz. pobrania probki*;
22.06.2026r., godz. 10'®

Data dostarczenia probki/rozpoczrgcia

badania: 22.06.2026r./22.06.2026r.

Godzina dostarczenia: 14%

Data zakonczenia badania: 25.06.2026r.

Paramefr

Wynik/ Niepewno$é" | Jed Doy identyfikator Statas
Lap. Rezultat™ warto$ci metody badawezej metody™
- wskaZnikéw’
1 | Metnos¢ <0,20 0,20+:0,04 NTU 1.0 S | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
2 | Barwa 75 1,9 mgPti 6 | PN-EN IS0 7887: 2012, metoda [ A
PN-EN SO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 | Zapach (23+2°C) <2 - TON 8 | PN-EN 1622:2006 metoda A
{akceptowalny) UProsZezona. parzysta, wyhor
newymuszony
4 | Smak (23+2°C) <2 - TFN & | PN-EN 1622:2006 metoda A
(akceptowalny) uproszezona. parzysta, wybér
niewy muszony
5 |pH 75 0,2 pH 6,595 PN-EN I1SO 10523: 2012 A
tpom = 19,1°C
6 | Przewodnost elekiryczna 792,09 40,2 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999 A
/ wlasciwa w 25°C tpm = 18.3°C
7 | Ogdina liczba bez
mikroorganizmow Nie wykryto = . | jtk/Iml | nieprawidlowych | PN-EN IS0 6222:2004 A
w 22°C £ 2°C po 72h Zmian
8 | Liczba bakterii grupy 0 - jti/100m} 0 7| PN-EN 180 9308-1:2014-12 A
coli +A1:2017-04
9 | Escherichia coli 0 - jtk/100m1 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12 A
+A1:2017-04
10 | Enterokoki kalowe 0 - Jtk/100mi 0 PN-EN IS0 7899-2:2004 A
|
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 736/W/26

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyc w odpowiednim migjscu)

1} Niepownos¢ dla badait fizykochemicznych jest niep dciy rosszerzong obli 3 dla inetody badawezej dla poziomu afnosci 93% i wspdlezynmiku rozszerzenia
k2. Dia badad mikrobiotogicznyeh niepewnosc rozszerzona Jest oszacowana zgodnic 2 nermy PN-ISOY 29201:2022-02 = zastosowaniem podejicia globalnepo
opartego na odtwarzalnosed laboratoryingj i opiera sie na niepewnosci zhozonej pomnozme] przez wapdlczymmk k =2, zapewitiajac poriom wftose okolo 95%.

W przypadke podania rezultatu badania, laboratorivm podaje informacje o warlosei dolnej 7 pomej pranicy zakresu pomiarowego | odpowiadajavej jcj ni
Podawane na spexwvozdaniv 2 badan niep Sei nie uwzglgdniajs miepewnosei pobiermia prabek.

2} Rezultat badania - podawany jest w formie .< fub =™ dalnej/edrmej granicy zakresu pomiatowege wetody. pdy wartodé wisthosed ntigrzoney nie zawiera sig w
akredytowanym zakresie pomiarowym {nie datyczy badai mikrobiclogicanych).

1) Zyodne 2 rozporzadzenicnm Ministra Zdrowia z dnia 07 grdnia 2017, w spaawie jakosci wody preznaczone; do spozycia przex hudei (D21, 2 201 7r. poz. 2294).
4) Metody badaweze stasowane w badaniach spelniajg wymagania okresfone w rozparzadzenin Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r. w sprawie jakosei wody
przeznaczonc do spozyein przez ludzi (Dz.U. 2 2017r. poz. 2204).

Nommy wycofane przez PKN bez zastapicnia zostaly oz indeksemn gomym W™ N

5) Metody akredytowane przez PCA (cortyfikat akeedytaci ur AB 616} majg znak A, nicakredviowane przez PCA majn znak N.

6} Akeep iny pracz k Gw i buz nieprawidlowveh zmian,

73 Dopuszeza si¢ pojedyneze bakterie <10 jtk (NPL).

8)Korekiz za pomoca urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury,

P s,

Pila, dnia 26.06.2026r.

Data sposzadzenia sprawazdania Starszy asystent Kierownik Oddziata Laboratoryjmeg: - PN ‘S;ijn‘i N
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Koniec sprawozdania

Axniki nlnos=q stg wvlawznie do badanef probki . Spravozdanie = hudi fez pi  2raddy Oddzstu Laboratoryawzn PSSE s Pife, e foge né powiclune inaecef
iz w ealuici. Klient ma prowo stodyé skarge na dziatatnosé laboratoryieg, v Ly sprivozdania 2 badzmit. Faborewsetum ic povost sdpowaedsiatndel za informecye
shnsteerezone proc: ecemeiaweg. B prsspodko profek dostarconyeh prses decente lawee, v sliszeg seg weligezone i prebek otrvnsanh, Laboratorium me
ponast edprawviedstalnnsen sa ops, pochodzenic, Sposth POBFNG Gruz rOpreseRtugy resd pribls



