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Dotyczy: monitoringu jakoséci wody do spozycia.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu przekazuje sprawozdanie z
badari nr 981/W/26 sporzadzonego przez PSSE Pita, Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 27 sierpnia 2026 r.
probki wody pobranej w ramach kontroli urzedowej 14 sierpnia 2026 r. ze strefy
zaopatrzenia Wagrowiec.

Z wyrazami szacunku

Dagmara Ktosowicz
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zataczniki:
1. Sprawozdanie z badan

Otrzymuija:
1. Adresat {e-Doreczenia)
2. ON-HKaa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. GnieZnieriska 49| 62-100 Wagrowiec

+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

BDO: 000375832
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 931/W/26

Zleceniodawca*: PSSE -Wagrowiee Nr rejestru probki: 981/W/26
Numer protokofu pobrania prébki*: ON-HK.9022.268.2026; 173/2026 Data i godz. pobrania probki®:
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE ~-Wagrowiec 11.08.2026r., godz. 8%
Robert Krakowiak, Mirostawa Krzykawska Data dostarczenia probkifrozpoczecia
Identyfikacja metody pobierania probek*; PN-ISO 3667-5:2017-10 .N ® badania: 11.08.2026r./11.08.2026r.
PN-EN ISO 19458:2007 -N®
Rodzaj probki*: Woda do spozycia przez ludzi Godzina dostarczenia: 139
Stan prébki: zgedny z wymaganiami Data zakonczenia badania: 14.08.2026r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Migjsce pobrania®: strefa 2zaopatrzenia Wagrewice ul. Janowiecka 100
EL DOM ul. Rogozitiska 29- kran w pomieszczeniu socjalnym

Parametr Wynik/ Niep §cY | Jednosth Wartoi¢ Granica fdentyfikator Status
L.p. Rezultat® parametryczna® | oznaczalnogci®/ metody badawczej® metody™
wykrywalnogci”
metody
1| Mgtnosé <0,20 0,20+0,04 NTU a 0,20 PN-EN IS0 7027-1:2016-09 A
2 | Barwa 10 2 mgPti " 25 PN-EN {S0) 7887 2012, A
metoda D
PN-EN IS0
7887:2012/Ap}:2015-06
3 | Zapach (2322°C) <2 - TON Bl 2 PN-EN 16222006 metoda A
{akceptowalny) UPTOSZCZONG, parzysta, wybor
nieWymuszony
4 | Smak (23£2°Cy <2 - TFN s 2 PN-EN 1622:2006 metoda A
{akeeptowalny) uproszezona, paszysta. wybor
picwvtRuSZORY
5 |pH 7.8 0.2 pH 6,595 4,0-10.0 PN-EN 150 10523: 2012 A
trmn ‘“]9.20 q
6 | Przewodnost elektryezna 798,60 405 pS/cm 2500 84,00 PN-EN 27888: {999 A
wlhadciwa w 25°C t o =18,7°C
7 | Ogélna liczba . b= 1
mikroorganizmow Nie wykryto - jik/imi | sieprawidowych PN-EN IS0 6222:2004 A
w 22°C £ 2°C po 72h ol
8 Liczba bakicrii gropy [ - Jik/100mt [ 1 PN-EN 180 9308-1:2014-12
coli +A 201704
9 Uscheriela coli 1] - §th/100ml1 i i A
PN-EN IS0 9308-1-2014-12
+A1:2017-0:4
10 | Enterakoki kafowe o - jtk/100mt 0 i PN-EN IS0 7899-2:2004 A
Wanrks oddnoszq xie wylgee diy hadanes prabki. Sy lanie = hadar bes pisemney sgody Odd=zwile Laboratoryinego PSSE w Pile. nic moze byé poviclane inaczes
nizw ediosci. Klient ma prawe lozyé skargy na dzivtalnosé laboratorsjng. w tym sprawozdania = badar, Loboralorium me ponost adpowsedsiahioser za formacie
dasigrezone preez Slecenindawee. W przypadkn probek dostarczonyeh praes slecenindawcg, wynil adioszy sig wilgeznie do probek oirzymeanyehr, Laboratoriom sie
ponasi odpowicdzalnosct za apis, pachadzeniv, sposith pabranta oraz reprezentaiywnose probhi.
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SPRAWOZDANIE

* dane dostarczone przez klienta (zaz

dnitn

vé w odp

1} Niepewnosé dla bada fizykochemicznych jest nicpewnosci
k=2, Dia badai mikrobiol

}

)

ugigzn};ch niepewnosé fozszerzona jesl oszacowana

2 rozszerzony obliczong dia metody badawezej dia poziomu ufosci 95%

Z BADAN nr 981/W/26

i wspblezynnika rozszerzenia

zgodnie znorma PN-1S0 29201:2022-02 2z zastosowaniem padejécia globalnego opartego

va odtwarzalnosci laboratoryjngj i opiera sie na Rigp ronej p 3 przez wspdlezymik k =2, Zapewniaiac poziom ufnosei okolo 95%.
W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacjs o wartosci dofnej / pérue} grani ! pomi 0 1 odpowiadajace] jej nicpewnodci,
Podawane na sprawozdaniu 2 badan niepewnosci nie uwzgledniaia niepewnodci pobicrania probek.

2) Rezultat badania ~ podawany jest w formie < lub -
akredytowanym zakeesie pomiarowym (nie dotvezy
3} Zgodne 2 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z doia 22 maja 2626r. w spra
4) Metody badmwcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone
przeznaczonej do spozycia prasz lndzi (D245, 2 2026r. puz. 748),

Nommy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly
3) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytaci nr AB 616) maja
6) Dia parametréw chemicznych i wskatnikowych

7)Dla parametrow mikrobiologicznych

8} Akeeptowalny przez konsumentow i buz nieprawidlowych zmian,
9) Dopuszeza sig pojedynicze bakterie <10 jik (NPL),

10y Korekta za posnoca urzadzenia do k it wplywa o

Y.

fderasai

Priviiatin

Pila, dnia 14.08.2026r.

Data sporzadzenia sprawozdania
Antoryzowal:

poz. t-6- dr inZ. Maria Chojnacka - Gwizdek
poz. 7-10 ~ mgr in2 Marta Strzelecka

" dolnej/gémej granicy 20kresu pomi
badan mikrobiologicznych),

oznaczone indeksem gom:

dy, gdy

wie jakodoi wody przemaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz.U. z 2026r. poz. 748).
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakodei wody

j nie zawicra sie w

B

ym W,
mak A, nieakredytowane prazez PCA majy znak N.
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Konlec sprawozdania

Wimiki odrzq sz wykgezme do herlancy provke, Sprawazdame = badati bez
mz w caloser. Khent mo prawae zlozyé skarge na deialalnosé laboratarysng,
distarezone pracs slec ev. W prypudiou prebek dostarczonyeh proez
ponost edpowicdzialnases za opiv, pachidee

w Iym apriowerzcanta 2 haddes. Laboratorinm me

i, sposih pobronia oras peproz

prsenmey sgody Oddziafe Laboratorygnegn PSSE w Pife, nie mose hye powielen: inaczer
Panosi adpewivdziolmrics sa mpermacse
cewmindawcy, v pki odiosag sig wylgesrie do probok omrzyanyeh, Luboratoring e
atelyiein$é probla.




