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BADANIA

AB 400

L lumer probki

: Hrzedmiot badan

{ emperatura transportu
{(Opakowanie

Laboratorium-Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1724/Wqy

24560/11518/2/15/W gy
WODA

2,0°C

Sterylna butelka szklana

Formularz nr 5.10/F117
Obowigzuje od dnia 27.01.2014 r.
Str. 1 /str.1

Bez zastrzezen

Pracownik Laboratorium - Adam Wierciszewski
PN-EN ISO 19458:2007

ZWiK Wagrowiec

ul. Janowiecka 100

62-100 Wagrowiec

WODA DO SPOZYCIA
Przepompownia $ciekéw ul. Klasztorna 22 Wagrowiec
Wodocigg publiczny Wagrowiec

! tan probki w momencie przyjgcia
i soba pobierajaca probke

i Aetodyka pobierania probki

'5 ‘Aleceniodawca

o S
fiejsce pobrania probki

! R

! i . Kran
e | Woda nie chlorowana
- ‘Data pobrania prébki 03.12.2015
 ‘Data dostarczenia probki 03.12.2015
‘Data rozpoczgcia badan 03.12.2015
Data zakoficzenia badan 05.12.2015
3 Wymagania zgodne z Roz. MZ z
Y Temperatura _ dn. 29.03.2007r ze zm. z ;
‘{ 'Kierunek badan kil Wiyniki dn.20.04.2010r. (Dz.U. nr 61 poz. Identyfikator metody badawczej
i j 417 z pbZn. zm.)
: | Liczba bakterii
I 1] Escherichia coli
P w 100 ml 36°C£2°C 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
| ‘| Metoda filtracji
|\ |t 1 |:}i ; membranowe;
| ' .Liczba bakterii z grupy
i i coli
1IN w 100 ml 36°C+2°C 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
1| Metoda filtracji
“ll PEl - membranowe;
" IE [ Diczba enterokokow
L ER L katowyeh
NI 4 w 100 ml 36°C+2°C 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
i1 Metoda filtracji
! - membranowej

£ Vyniki odnosza si¢ wytacznie do prébek badanych.
prawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloci.
{al

Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:

mgr Barbara Sobocinska




